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1.- INTRODUCCION 

El agua considerada segundo* elemento indispensable para la -
vida en general, cubre casi cuatro quintas partes de la super 

'ficie terrestre; sin embargo, escasamente un 10% del volúmen-
total es dulce. 

En el organismo del hombre representa un 70% de su peso, - - 
teniendose trastornos que pueden ir de ligeros a muy graves - 
cuando esa proporción disminuye hasta un 10% y a disminucio - 
nes mayores el hombre muere. 

Por otra parte el hombre no solamente requiere de agua para -
su existencia sino para diferentes usos que se derivan direc-
tamente de sus actividades diarias, de carácter comercial, in 
dustrial, limpieza del medio, higiene personal, así como para 
garantizar su vida y sus propiedades contra incendios. 

En estas condiciones surge entonces la necesidad de tener que 
proyectar y construir las obras que se requieren para el abas 
tecimiento. Sin embargo, es conveniente agregar que no sola-
mente se deben establecer las instalaciones para suministrar-
el agua en cantidades suficientes ya que en este caso no se 
les podría llamar obras de ingeniería sanitaria, sino simple-
mente obras hidráulicas; es necesario entonces conocer las 
características físico-químicas y bacteriológicas del agua 
que se pretende usar para el suministro y en su caso proponer 
y ejecutar los tratamientos necesarios que la garanticen como 
potable y pueda ser ingerida sin riesgo alguno. 

En todos los tiempos, las grandes ciudades han debido preocu-
parse de su suministro de agua. Existen registros históricos 
acerca del uso de pozos para el abastecimiento de agua puta - 
ble , antes de Cristo, por tanto resulta lógico pensar que el 
medio para obtener agua potable más económica y segura es a -
través de pozos. 

En algunas ciudades como la antigua Atenas, Roma y en ciuda--
des provinciales Romanas estaban dotadas de acueductos para- 

*El primero de los elementos indispensables para la vida es - 

el aire del cual a través de la función biológica respiratoria, 
los aiveólos pulmonares tornn el oxígeno. El tercer elemento-
vital está constituido por los alimentos. 
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suministro de agua potable de fuentes lejanas aunque este sumí 
nistro era unicamente para los ciudadanos más ricos; sin embar 
go, las ciudades medievales eran más pequeñas que las de antes 
y por tal motivo, se quedaron en desuso dichos acueductos. 

En tiempos antiguos no existían tuberías que pudieran resistir 
presiones moderadas porque se usaban tuberías de arcilla, plo-
mo y madera vaciada de pequeño tamaño pero aún con éstas, como 
con sus acueductos y túneles de mampostería, seguían la línea 
de pendiente hidráulicas y raramente dispuso sus conducciones 
bajo presión. Fue a mediados del siglo XVIII que se empezó a 
usar tubería de hierro fundido, sin embargo, en los Estados -
Unidos se continuó instalando maderas vaciadas para conducción 
de agua hasta 1800. La duración del hierro fundido y su inmu-
nidad contra roturas y escapes hicieron pronto su uso casi uni 
versal, aunque el acero y otros materiales fueron también em-
pleados. Con este avance junto con el desarrollo de los méto-
dos de elevación del agua, hicieron economicamente posible -
incluso para los pueblos más pequeños la canalización de sumi-
nistros de agua y su entrega en la casa de los ciudadanos. 

Los aspectos económicos de instalaciones de suministro de agua 
y del saneamiento de poblaciones tiene tan solo una importancia 
secundaria si se comparan con sus efectos sobre la salud públi-
ca y el bienestar material de las comunidades a que sirven. 
videntemente si dichas instalaciones no se establecen sobre -
bases económicas adecuadas ó no se administran debidamente, no 
solamente darán origen a gastos excesivos para el servicio que 
rinden sino que protegeran inadecuadamente la vida, propiedad-
y comodidad de los ciudadanos. 

El costo de una red de suministro de agua dependerá del lugar-
en que se instale, del tipo de la red y del nivel de precios -
en el momento en que se construyan. 

La distribución de los costos en gran promedio recopilados por 
el "Engineering News Record" es la siguiente: 

Captación 
	

8.3 
Estaciones elevadoras 

	
17.1 

Depósitos 
	

5.6 
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0/0 

Red de distribución 	53.0 
Instalación de filtros 11.8 
Bienes Inmuebles 	4.2 

Suma 	100.0 

Estas cifras suponen incluidos los gastos de ingeniería, el -
financiamiento y los cargos legales todo lo cual representa -
un 10% del costo total. 

Se observa que el costo de la red de distribución es mayor - 
que la mitad del costo total, por tanto será una buena razón 
para la justificación de los estudios e investigaciones que -
se hagan en cuanto a las redes de distribución de agua potable. 

En virtud del alto costo de la construcción y operación de las 
redes de tubería de distribución del Sistema de Agua Potable, 
ha surgido la necesidad de economizar estas obras, especial--
mente en las poblaciones rurales de escasos recursos económi-
cos, lo cual ha contribuido a que las Dependencias del Gobier 
no Federal encargadas de realizar dichas obras adoptaran el -
Sistema Biplanar y el Mixto para las redes de distribución. 

Conforme a la información recabada en los archivos de la D.G. 
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Centros Rüra-
les de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
se comprobó que existe una cantidad considerable de redes de 
distribución. construidas con los sistemas antes mencionados. 

El citado Sistema Biplanar se ha elegido en varías partes de 
la República Mexicana , particularmente en zonas economicamen 
te pobres con población escasa y el trazo de las calles es de 
cuadrícula. 

Para que los resultados del análisis fueran lo más óptimo po-
sible, se muestrearon varias poblaciones del Estado de Tlaxca 
la cuya redes de distribución están construidas por el Siste 
ma Biplanar; escogiendo la población "Colonia Ignacio Zaragoza" 
Municipio de Huamantla por presentar las características idea 
les y representativas para dicho análisis. 

1 
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II.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

POBLACION: Col. Ignacio Zaragoza, Municipio de Huamantla, 
Tlaxcala. 

Proyecto del Sistema de Agua Potable. 

Generalidades.- 

Antecedentes.- Esta población no contaba con servicio de agua 
potable en ninguna especie y se abastecía por medio de pipas-
del ejército que llevaba agua periódicamente. 

Situación Política,- Tiene la categoría de colonia y tiene su 
cabecera municipal en Huamantla, Tlaxcala. 

Situación Geoaráfica.-  Esta colonia se localiza al oriente de 
la capital del estado siendo sus coordenadas geográficas las 
siguientes: 

Latitud Norte 19°15'03" 
Longitud Oeste del Meridiano 97°57'53" de Greenwich. 

Climatología.- El clima de este lugar es frío en Invierno y -
templado en Verano. La época de lluvia comprende de mayo a -
septiembre. 

Comunicaciones.- Se llega a este lugar por un camino pavimen-
tado que partiendo de la Ciudad de Huamantla tiene una exten-
sión de 3 Kms. 

Aspecto de la  localidad.- El trazo de las calles es de cuadrícy 
la, la mayoría de las casas son de adobe y de un piso, sus -
calles de terracería compactada. 

Fuente de vida.- La población en su totalidad vive de la agri-
cultura. 

Servicios Públicos.- Cuenta con escuela primaria, energía eléz 
trica y templo para culto religioso. 



1 	 5 

II.-1 CALCULOS PRELIMINARES 

Datos Básicos del Proyecto.- Los datos básicos para elaborar 
el proyecto de la red son: 

A).- POBLACION PROYECTO 
B).- DOTACION 
C).- GASTO DE DISEÑO 

La población proyecto deberá fijarse de acuerdo al estudio de 
la población que se haya efectuado previamente por medio de -
la aplicación de los diversos métodos para la predicción de -
población en el período económico de proyecto, también previa_ 
mente establecido en base al estudio de factibilidad financie-
ra de la localidad. 

La dotación deberá ser fijada en base al estudio específico 
que se realice en cada localidad o bien siguiendo los crite 
ríos normativos establecidos por diversas dependencias : 
(S.A.H.O.P., B.M.O.S.P.S.A., BANCO DE MEXICO, etc.). 

Gasto de Diseño.- Todo abastecimiento de agua potable deberá 
ser diseñado para satisfacer las demandas máximas de la pobla 
ción, correspondiendo la dotación al consumo medio anual o -
(medio diario) por persona y por día; es decir que este valor 
es el promedio del consumo durante todos los días, teniendo--
en consecuencia días de mayor y días de menor consumo. 

Para satisfacer las demandas en los días de mayor consumo hay 
que incrementar o afectar el consumo medio anual (gasto medio) 
de un coeficiente que cubra las alzas de consumo. Asimismo, 
el gasto calculado para el día de mayor demanda puede aumentar 
o disminuir en las diferentes horas que lo integran (24 hrs.)-
para poder satisfacer los consumos en las horas de mayor reque 
rimiento habrá que incrementar el valor del gasto máximo diario 
del coeficiente adecuado. Los coeficientes de variación dia-
ria van generalmente de 20% al 50% con relación al gasto medio 
anual (1.2 a 1.5) usando con mayor frecuencia el primero. 

La variación horaria oscila entre 50% y 100% con relación al -
gasto máximo diario ( 1.5 a 2.0 ), adaptándose también el valor 
más bajo casi en todos los casos. 

1 
1 

1 
1 
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En base a la población de proyecto y la dotación, el gasto de 
diseño deberá corresponder en cada caso al máximo de consumo-
que se pueda presentar en la localidad durante las 24 horas -
del día. 

Gasto máximo horario.- A este gasto deberá adicionarse al - -
correspondiente que se destine para el control de incendios. 

Al respecto, es conveniente aclarar que el gasto para incen -
dios se estima innecesario para pequeñas localidades y que en 
localidades medianas y grandes se debe estudiar y cuantificar 
así como justificar plenamente en cada caso. 

El caudal para incendios puede darse siguiendo el criterio -
establecido por la D.G. de Sistemas de Agua Potable y Alcanta 
rillado en Centros Urbanos de la S.A.H.O.P. . Las presiones -
en los lugares de toma, no necesariamente deberán ser las re-
queridas en el lugar del siniestro, es preferible conseguir -
las por medio de equipo móvil contra incendio. 

Cálculo de la población futura.- Debido a que no se cuenta -
con datos suficientes, salvo los del censo de 1970, se aplica 
el criterio de un aumento del 3% al 6% del crecimiento anual. 

Por tanto para una población futura en 1985 obtenemos: 

Población 1970  	1902 habitantes 
Tasa de crecimiento 	4% anual 
Número de años 	15 

Población futura (1985) = Población (1970) x tasa de cre- 
cimiento anual x número de años+ 
población 1970. 

Población futura (1985)= 1902 x 0.04 x 15 + 1902=1141.20+ 
1902. 

Población futura (1985)= 3043.2 habitantes 

.*. Población futura (1985) 7z--  3000 habitantes. 

Dotación.- Se considera 150 lt./hab./día., según las normas -
de proyecto para obras de aprovisionamiento de agua potable -
en localidades urbanas de la República Mexicana de la SAHOP. 



Gasto medio anual (Qma) = Dot. x Núm. de hab, 
86400 

Qma= 150 x 3000 = 5.20 lps. 
86400 

Gasto máximo diario (Qmd)= (Qma) (Coef. var. diario) 

Qmd= (5.20) (1.2) = 6.24 lps. 

Gasto máximo horario (Qmh) = (Qmd) (Coef. var. hor.) 

Qmh= (6.24) (1.5) = 9.36 lps. 

Qmh= 9.36 lps. 

11.2 PARTES CONSTITUTIVAS DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE. 

En general un abastecimiento está constituido de las siguien-
tes partes: 

a) Captación 
b) Conducción 
c) Regularización y/o almacenamiento 
d) Planta potabilizadora y/o estación de desinfección 
e) Estaciones de impulso (bombeo) 
f) Redes de distribución. 

II.2.a Captación . Por medio de estas obras se capta o toma-
el agua de las diferentes fuentes de provisión (acuiferos) --
adoptando la forma que más convenga de acuerdo a la proceden-
cia del agua. 

La fuente de abastecimiento para la "Col. Ignacio Zaragoza",-
es a través de aguas subterráneas las cuales son captadas por 
un pozo profundo; éste se localiza en la parte poniente de la 
población con la cota de 130.50 mts., y a una distancia aproxi 
mada de 266 mts. del tanque. 

7 
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CARACTERISTICAS DEL POZO.- 

Profundidad total...o.......... 	200 mts. 
Diámetro del ademe 	 fd 305.00 mm. 
Elevación del terreno,......... 2101.92 m. 
Elevación del nivel 	estático... 1953.32 m. 
Elevación del nivel dinámico... 1939.92 m. 
Abatimiento ...... 	..... oo. 13.40 m,, 
Gasto aforado ..... ............. 12.00 lps. 
Gasto específico............... 0.896 lps/min. 
Gasto de 	explotación........... 6.24 lps. 
Elevación del nivel dinámico - 
teórico . 	. 	1946.34 m. 
Elevación del nivel dinámico - 
considerado 	1943.42 m. 

Fig. 1. en la pac. sic. 

II.2.b Conducción .- Cuando la captación se ubica fuera de --
la localidad, se construye un acueducto, canal abierto o una-
conducción a base de tuberías para llevar el agua a depósito -
o directamente a la red de distribución. 

En este caso se construye un acueducto a base de tuberías de--
asbesto cemento Clase A-5 de 100 mm. (4") de O , teniendo una-
longitud aproximada de 266 mts. 

II.2.c Reaularización y/o almacenamiento.- Se llevan a cabo-
mediante depósitos que pueden adoptar variadas formas, materia 
les diversos en su construcción, tener diferentes posiciones -
con relación a la superficie del terreno, así como con la red 
de distribución. Basicamente la regularización sirve para --
equilibrar los aportes constantes de la fuente de abastecimien 
to y las demandas variables en la zona de consumo. El almace-
namiento tiene que cubrir demandas fuertes en lapsos cortos de 
tiempo como en caso de incendio, falla de energía eléctrica y 
reserva para picos. 

Para conseguir almacenar el agua a una cota elevada se cons - 
truyen depósitos de tierra o de mampostería, situados en torre 
nos altos o tanques elevados o bien torres de alimentación. 

8 
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Capacidad de Re'gularización.- No se conoce la ley de demandas 
por tanto se calculará la capacidad de la siguiente forma. 

Para un tiempo de bombos de O a 24 horas 
Capacidad' del tanque (M ) = C = 14.58 x QMD 

C= 14.58 x 6.24 = 90.97 M3 	100 M3 

C= 100 1.53  

Notas: QMD. Gasto máximo diario en lps. 

Los coeficientes fueron obtenidos en base a la tabla de deman-
das horarios del BNHjOPSA, actualmente Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.A. 

Se propuso un tanque superficial de 100 M3 de capacidad el cual 
se localiza en la cota 145.58 y a una distancia de 320 mts., --
del primer punto de la red. 

I1.2.d. Planta Potabilizadora y Estaciones de Cloración.- El -
agua no es algo que se puede usar solo una vez. ¡Por miles de -
años la gente ha usado la misma agua que usamos actualmente --
todos los días 

Sistema de Autodepuración.- El calor del sol evapora el agua de 
la superficie de los oceános, lagos y otras masas de agua, así-
como también de las superficies húmedas. Cada día esta evapora 
ción levanta a la atmósfera tremendas cantidades de vapor de --
agua. Aún si estas son aguas o superficies sucias o saladas, -
el agua evaporizada es casi pura. 

Con el tiempo, esta agua vuelve a la tierra en la forma de lluvia 
(o nieve). A la vez ayuda a purificar el aire al llevarse con-
sigo•polvo u otras sustancias. Cuando llega al suelo, da a la-
vegetación y otras superficies un enjuague limpiador. Parte --
del agua fluye a los ríos y parte de ella penetra en el suelo. 

No obstante cuando uno saca agua subterránea de un pozo bueno,-
ésta no está sucia. ¡Se ha convertido en agua potable buena y -
pura : ¿Qué ha pasado para que esto sea así? 

1 
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Cuando el agua penetra en la tierra, en primer lugar se le puri 
fica mecanicamente puesto que el suelo sirve de filtro. Las -
partículas sólidas que estaban en el agua permanecen en el sue 
lo a medida que el agua pasa por él. 

Sin embargo, en el agua hay impurezas orgánicas y de otras cla 
ses que no son eliminadas por la acción filtrante del suelo. 
Pero también se han hecho arreglos para purificar el agua de -
estas impurezas. 

Depuración Biológica.- La depuración biológica se encarga de -
las impurezas del agua que la filtración por el suelo no elimi 
na. En este proceso, un sinn6mero de diferentes microorganis-
mos presentes en el suelo se ponen a trabajar en las impurezas. 
A medida que el agua penetra lentamente en la tierra, bacterias 
y otros organismos utilizan las diferentes impurezas del agua-
como alimento. Su sistema digestivo descompone las impurezas-
y las convierte en materia nutritiva para la vegetación. A la 
vez que el agua está siendo purificada de este modo, absorbe -
del suelo diferentes minerales provechosos. Esos minerales - 
también sirven para darle mejor sabor al agua potable. Esto -
explica porque en muchos lugares el agua subterránea es agua -
potable de buen sabor sin tener que someterla a más depuración. 

Existe un proceso para la depuración del agua parecido a éste-
y diseño maravilloso que rige en los ríos, lagos y oceános. 
En el caso de estas aguas, la mayor porción de las impurezas--
sólidas se asientan en el fondo y el proceso biológico se en--
carga de las otras impurezas. 

El Agua de lluvia acarrea grandes cantidades de sustancias nu-
tritivas del suelo y las deposita en las masas de agua. Entre. 
estas sustancias están varios compuestos de nitrógeno y fósfo-
ro, así como un sinnúmero de otras sustancias. Los microorga-
nismos que están en los ríos, lagos y oceános actuara sobre --
estas sustancias y las descomponen, transformandolas en sustan 
cias nutritivas que les sirven de alimento a las plantas acuá-
ticas. Cuando las extenciones de agua reciben de modo adecua-
do estas sustancias nutritivas, se conserva el equilibrio y el 
agua permanece suficientemente pura. 

Además, cuando las plantas acuáticas reciben la luz del sol --
producen oxígeno en el agua, Los microorganismos y los peces- 
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Cuando se captan aguas de corrientes superficiales o conteni-
das en embalses naturales o artificiales, es común tener que-
practicar uno o varios procesos para eliminar materia orgáni-
ca, calor, olor, etc., que hacen inadecuada el agua para el - 
consumohumano. También en algunos casos en la captación de-
aguas 'Subterráneas es necesario eliminar mineralización.exau 
rada y otros. En todos los casos es conveniente desinfectar-
el agua a base de agentes físicos (calor, rayos ultraviole--
tas) oxidantes (permanganato de potasio, yodo) ó bien como ve 
nonos como el cloro que en sus diversas formas se emplea casi 
universalmente para eliminar las bacterias patógenas que pue-
den estar contenidas en el agua no detectadas en los análisis 
ordinarios, practicados a muestras de agua. 

Para el poblado en cuestión, el agua es potabilizada mediante 
un proceso de cloración. 

I1,2.e Estaciones de Impulso.- Dependiendo de las condicio-
nes topográficas será necesario establecer estaciones de bom-
beo que impulsan el agua de la captación a la conducción y --
depósitos reguladores de almacenamiento y red de distribución 
o bien dentro de ésta última a las partes altas que no pueden 
ser dominadas por el gradiente que se tenga de los tanques. 

En el siguiente caso será necesario bombear el agua de la cap 
tación al tanque de almacenamiento. 

II.2.f Red de Distribución.- Es el conjunto de tuberías que-
proporcionan el agua al usuario, ya sea mediante hidrante de-
toma pública, unidad agua o en forma más completa a base de -
tomas domiciliarias. Las tuberías son de diferentes diámetros 
y van anterradas en la vía pública, colocadas por encima y lo 
más distante posible de la red de alcantarillados. El siste-
ma por medio del cual trabajará la red será por gravedad. La 
red consta de un circuito principal con tuberías de 100 mm, -
(4") 0 y 75 mm. (3") 0 y tubería de relleno de 60 mm. (2 1/2") 
. Las tuberías de relleno pasan a desnivel en los cruces -

de calles, formando un sistema biplanar. El número de tomas-
domiciliarias instaladas es de 360 piezas e igual cantidad de 
medidores. 
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III.- DIFERENTES REDES DE DISTRIBUCION 

III.1 GENERALIDADES.- 

"A).- Partes que la integran.- La red de distribución de-- 
agua potable, es el conjunto de tuberías que tienen como fina 
lidad proporcionar agua al usuario, ya sea mediante hidrante- 

' 	
de toma pública, unidad agua y en forma más completa, a base- 
de torna domiciliaria. La distribución se inicia en el tanque 
de regularización y las tuberías que la integran son de dife-
rentes diámetros, que van enterradas en la vía pública, es de 
cir en terrenos propiedad del Municipio (nunca en terrenos de 
propiedad particular) , a las que se conectan tuberías de - -
pequeños diámetros para introducir el agua a los edificios. 

En forma completa una red debe comprender las siguientes par-
tes: 

1 
Primaria o principa--
les 

Tuberías 

    

1 
1 

  

Secundarias o relleno 
RED EXTERIOR,PUBLICA 

RED DE O MUNICIPAL 	Válvulas y piezas especiales. 
(Cruces, tes, codos, uniones,- 

DISTRI 	 etc.) 

BUCION 	 Tomas domiciliarias 

   

: 

Tuberías interiores 
Válvulas y accesorios ( Tes, - 
codos, copies, niples, etc.) 

1 RED INTERIOR O 
PARTICULAR 

 

 

 

   

   

1 
En ocasiones, dependiendo del tipo de toma domiciliaria que 
se adopte en el proyecto, es conveniente colocar tuberías -
paralelas de diámetro menor a aquellas que resulten de gran 
diámetro en las líneas principales, conectando las tomas a- 

1 
	.1.as tuberías paralelas. 

Fig. 2 

1 
1 

1 

1 
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Boca de incendio 
15 cm Te )5 cm 

Tubería., servicio 

Tuberia servicio 

Tubería 
fundición 

5 cm compuerta 
5 cm 

Cruz. de 
15 X 5 cm 

‘sTe 5 crrt Tuberia fundición Valida' 

	

5 cm 	compuerta 

	

Calle 	
5 cm

Velytua 	 Calle 
Tuberia furulición compuerta 15 cm Cruz 15  cm  Te de 15 X 5 cm 

l------r—b-sinfl—e----1 	moco 	EI:i ID 'T--'"- --- 	$  O  
-ii 	.. va, ut. 	, 	 

Parterre hierba Bordillo 	(x,' compuerta 	Parterre hierba 

Tuheriat servicio 	
5 	15 cm 

	

-- Tuberta 	Vithula compuerta 5 cm 
, 	  

Diagrama de la red de dos canalizaciones (accesorios de campana)  
Fig. # 2 

fundición 	 ✓ Tubería servicio 
15 cm 
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13).- Requisitos que debe reunir.- Un abastecimiento tiene-
una serie de objetivos que se traducen en requisitos al proyec 
tar y ejecutar obras correspondientes a las redes de distribu-
ción de agua potable siendo estos los siguientes: 

a).- Proporcionar agua inocua y sana a todos los usua-
rios. Para esto es conveniente mantener una cantidad de cloro-
residual en la toma más alejada que puede variar entre 0.1 y -
0.5 p.p.m. (miligramos por litro) además de vigilar que las --
uniones de las tuberías y su liga con piezas especiales se man 
tenga hermética a través del tiempo. 

b).- Suministrar agua en cantidad suficiente a todos -
los usuarios. Como ya se asentó anteriormente, la red debe -
ser proyectada para satisfacer las demandas máximas en las ho-
ras de mayor consumo . 

Para poder cumplir este requisito se necesita cuantificar los-
consumos de carácter ordinario ( doméstico, comercial, indus - 
trial, pérdidas y desperdicios ) y los de carácter extraordina 
rio (incendios, fallas de energía eléctrica, etc.) aplicables 
al número de habitantes proyecto que haya arrojado el estudio-
de predicción de la población. 

c).- Presión requerida en todas las zonas por abaste - 
cer.En una red de distribución, se recomienda mantener las pre 
siones en cualquier punto de ésta y deberán ser suficientes -
para proporcionar una cantidad de agua razonable en los pisos-
más altos de las casas, edificios y fábricas de altura media. 
La presión será proporcionada por la posición topográfica del-
tanque de regularización, por el bombeo, o por ambos, según --
el caso y deberá calcularse con relación al nivel de la calle 
en cada crucero de las tuberías primarias o principales, admi-
tiéndose corno mínima 15 m.c.a. (1.5 Kg/ cm2) de carga dinámica 
para los puntos más altos y cercanos al tanque y como máxima - 
50 m.c.a. (5.0 Kg/cm2) de carga estática para los puntos más -
bajos y alejados del tanque. Para comunidades urbanas peque-
ñas se admite una presión de 10 m.c.a. (mínima) y para comuni-
dades rurales es factible admitir la disminución de cargas --
hasta un límite mínimo de 8.0 m.c.a. . Cuando el servicio se-
extienda a zonas con predios disparos en localidades pequeñas, 
se adoptarán presiones disponibles de 1.0 Kg/cm2  a 0.5 Kg/cm2  
en los extremos de las líneas abiertas y si el abastecimiento 
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es proporcionado por medio de hidrantes de toma pública , las--
presiones recomendables son de 0.25 K g/cm2  a 0.30 Kg/cm2  - - - 
(2.5 a 	3.0 m.c.a., 	respectivamente). 

Resumiendo tenemos: 

MEDIO URBANO 

PR ES ION RECOMENDABLE (Kg/cm2) ZONAS 

Residencial de 2a. 1.0 	a 1.5 
Residencial de la. 1.5 	a 2.5 
Comercial 2.0 	a 3.0 
Industrial 2.5 	a 4.0 

MEDIO RURAL 

Residencial 0.8 	a 1.5 
Comercial e Industrial 1.5 	a 2.0 

PEQUEÑAS COMUNIDADES 

Predios dispersos 0.5 	a 1.0 
Hidrantes de toma pública 0.25 a 0.3 

En todos los casos la presión de operación normal máxima admisi 

ble no deberá sobrepasar de 4.5 kg/cm2  y 5.0 kg/cm2  para condi-
ciones en que se presenta el plano de cargas estáticas en la -
red. 

Para redes que cuenten con hidrantes contra incendio, la presión 
mínima en cualquiera de ellos no será menor de 0.3 kg/cm2, cuan 
do se está extrayendo agua, considerando que se tenga equipo --
móvil contra incendio. 

d).- Costo accesible a la economía de los usuarios. 
La red de distribución representa en la mayoría de los casos -
un elevado porcentaje del costo total de las obras que integran 
el abastecimiento, por lo tanto, dependiendo de la acertada pla 
neación que se haga durante el proyecto, de las tuberías prima-
rias y secundarias, así como la determinación de diámetros y --
elección de materiales para ellas y accesorios, al igual que --
las presiones resultantes de operación normal, se tendrá como - 
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resultado un costo por metro cúbico de agua suministrado. Es -
deseable que los importes que tenga que pagar cada usuario sean 
suficientemente cómodos, de manera que no se lesione su econo--
mía. Un estudio cuidadoso de tarifas será el que dictamine el-
costo pór m3  de agua para los diferentes consumos en la locali-
dad. Al respecto cabe agregar la conveniencia de establecer el 
servicio medido en todo abastecimiento con lo que el cobro de -
tarifas será más efectivo. 

e).- Servicio contínuo. Cuando un abastecimiento pre - 
senta interrupciones en el servicio, los consumos son mayores -
debido a los incrementos por efectos de desperdicio, por lo tan 
to es conveniente evitar las intermitencias que siempre van en-
contra de la buena distribución del agua en todos los sectores-
de la distribución. 

C).- Tipos y formas de distribución.- Dependiendo de la -
topografía y planimetría de la localidad, el gasto por distri--
huir ( en todos los casos debe ser el máximo para la hora de -
mayor consumo ); la ubicación del tanque de regularización con-
relación a la superficie del suelo y la propia red así como la 
procedencia del agua, la distribución puede adoptar diferentes-.  
tipos y formas. 

En cuanto a los tipos, es la planimetría de la localidad un fac 
tor preponderante para la selección, jugando la topografía de -
la zona también un papel importante al respecto. Esto es, hay-
localidades cuya disposición obedece a algún camino o arroyo --
que cruza por ellas, desarrollándose más o menos en una sola -
trayectoria, lo cual las hace alargadas; en otras en cambio, -
la disposición planimétrica es más o menos uniforme en dos o -
más trayectorias, pudiendo existir un tercer grupo de localida-
des donde se conjuguen ambas situaciones, es decir, una parte -
concentrada y otra un tanto dispersa. Los tipos de redes que -
pueden entonces adoptarse son los siguientes: 

a).- Red abierta o de ramificaciones sucesivas.- Se -
recomienda para localidades pequeñas donde no sea necesario in.1 
talar tuberías en todas las calles, cuando la topografía y el 
alineamiento de las calles no permiten la formación de envolven 
tes (circuitos) y, principalmente para zonas con predios muy -
dispersos. Consiste básicamente de una tubería principal que -
se instala en la 'zona de mayor consumo, disminuyendo de diáme 
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tro a medida que se aleja de la fuente o del tanque de regula-
rización; de esta tubería parten otras de menor diámetro para-
completar la red. Este tipo tiene los inconvenientes que cuan 
do se presenta una descompostura en la línea principal, se --
corre él riesgo de tener que suspender el servicio en toda la-
población, de la misma manera que como el escurrimiento es 
practicamente en una sola dirección, no hay oportunidad de 
sobrealimentar tramos que demanden mayor caudal, además de te-
ner en ocasiones un alto número de puntas muertas; sin embargo, 
su construcción resulta generalmente económica. Las tuberías-
principales se calcularán con el gasto acumulado que les - -
corresponda a partir del gasto máximo horario. 

RED CERRADA DE CIRCUITOS O DE CIRCULACION CONTINUA.- Es el -
tipo de red más recomendable para las localidades urbanas por-
su versatilidad en operación. Cuando la planimetría y topogra 
fía de la localidad permiten formar una serie de anillos o --
circuitos con tuberías de diámetros grandes y una serie de --
tuberías de menor diámetro se ligan a las primeras, es posible 
que la circulación del agua se efaztile en forma contínua en tg 
da la red. Las principales ventajas de este tipo de red son: 
La alimentación de los tramos de red por diversos lados, evi - 
tando estancamientos de agua y que, en caso necesario se puede 
sobrealimentar cualquier tramo operando adecuadamente las vál-
vulas de seccionamiento. Las tuberías principales se calcula-
rán de acuerdo con los gastos acumulados que les corresponda a 
partir del gasto máximo horario. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la topografía, el inge-
niero proyectista deberá estudiar cuidadosamente la convenien-
cia de diseñar una sola red de distribución que abastezca cua.l 
quier punto de la localidad. En localidades urbanas medianas 
y grandes, no siempre es conveniente tener una sola red que --
cubra el área de servicio, unas veces por tener aguas de dis -
tinta procedencia y que llegan a la localidad a niveles distin 
tos, otras veces porque no sea posible colocar el tanque de re 
gularización de modo que domine a toda la zona, es decir, te - 
ner cargas menores a 10 m.c.a., en las partes altas y mayores 
a 50 m.c.a. en las partes bajas. En tales casos, se deberán -
proyectar dos o más redes. Cuando la topografía lo permita, -
deberá estudiarse la conveniencia de establecer comunicación -
entre las diversas redes, cubriendo así condiciones de emergen 
cía que puedan presentarse en cualquiera do ollas, pero si la-
topografía es accidentada y &sa ha sido la razón por la que se 
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tienen redes a diferentes alturas, es preferible mantener inva 
riable la separación de zonas. 

b).- Formas de distribución.- Tácitamente las formas -
de distribuir el agua en una red, corresponden a la situación -
y características de la fuente de abastecimiento y el tanque -
de regularización con relación a la red de tuberías en la loca 
lidad. 

En ocasiones, la captación y el tanque de regularización se --
localizan topográficamente arriba de la localidad, pudiéndose-
aprovechar los desniveles y el escurrimiento en todo el abaste 
cimiento puede ser a base de gravedad (SISTEMA GRAVEDAD). En 
otras, la captación se ubica en un punto más bajo que el tan--
que regulador, quedando éste arriba de la distribución, requi-
riéndose entonces impulsar el agua basta el tanque para que es 
curra posteriormente a la red por gravedad (SISTEMA BOMBEO Y - 
GRAVEDAD). 

En otras más, la captación se desplanta a niveles inferiores -
a la distribución y regularización, haciéndose necesario que -
todo el conjunto trabaje practicamente por impulso (SISTEMA --
BOMBEO A LA RED CON EXCEDENCIAS AL TANQUE). 

Hay casos en los que, dependiendo de la ubicación de las obras 
de captación, tanques reguladores, 'líbero de sitios de toma de 
agua, redes resultantes, etc., y con objeto de simplificar la-
operación de los sistemas, es recomendable bombear directamente 
a los tanques que proporcionan carga a la red e incluso es con 
veniente estudiar la posibilidad de establecer la regulariza - 
ción a base de tanques superficiales y construir tanques eleva 
dos de baja capacidad, cuya misión sea unicamente la de propon 
cionar carga a la red. 

c).- Su disposición con relación al tanque de regula—
rización.- Las redes de distribución pueden adoptar nombre que 
se derivan de la ubicación del tanque de regularización. 

Así, si el tanque recibe el agua de la fuente de provisión, re 
gularizando los caudales requeridos en la red, es frecuente que 
se le denomine al abastecimiento RED CON TANQUE ALIMENTADOR. 
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1 
Cuando un depósito regulador se localiza en el extremo contra-
rio al de llegada del agua, es decir, que unicamente recibe -
los excedentes de la red durante las horas de bajo consumo pa-
ra suministrar posteriormente los caudales que complementen -
las demandas en las horas de máximo consumo de la red (Q máxi-
mo horario - Q máximo diario), es común que la distribución re 
ciba el nombre de RED CON TANQUE DE EQUILIBRIO. 

En los casos en que los depósitos se localizan dentro de la --
propia red de distribución se adoptará cualquiera de las deno-
minaciones anteriores, dependiendo de si se recibe el agua pri 
mero en el tanque y después en la red, o bien el tanque recibe 
los excedentes de la distribución. 

111.2 REOUERTMIENTQS DE PROYECTO. - 

Entre toda la información conviene conocer si la localidad 	- 
cuenta con servicio de agua establecido, requiriendo ampliacio 
nes mejoramiento del sistema, rehabilitación parcial o total, 
etc., o si se trata de una localidad en la que por primera vez, 
se contará con el servicio. 

En síntesis los requerimientos se pueden resumir en los 
siguientes puntos: 

A).- INFORMACION ACERCA DEL SERVICIO ACTUAL DE AGUA 
POTABLE. 

a).- Plano de la red existente indicando escala, 
nombre de todas las calles, longitudes, diámetros y clases de-
tubería, localización de válvulas de seccionamiento, hidrantes 
de toma pública y contra incendio, número de tomas domicilia - 
rias con medidor y sin medidor, cuantas están dañadas que de--
ban ser cambiadas por nuevas, etc., estado de conservación de-
cada parte y grado de aprovechamiento. También deberán seña--
larse las presiones manométricas (de trabajo) medidas en las -
horas de máximo y mínimo consumo en diferentes puntos de la --
red. 

B).- INFORMACION REQUERIDA PARA EL PROYECTO.- 

a).- Plano topográfico de la localidad, debidamen 
te actualizado, a escalas de 1:2,000 a 1:5,000, señalando nom-
bre de todas las calles, longitud entre cruceros de calles y - 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Cuando un depósito regulador se localiza en el extremo contra-
rio al de llegada del agua, es decir, que unicamente recibe -
los excedentes de la red durante las horas de bajo consumo pa-
ra suministrar posteriormente ].os caudales que complementen -
las demandas en las horas de máximo consumo de la red (Q máxi-
mo horario - Q máximo diario) , es común que la distribución re 
ciba el nombre de RED CON TANQUE DE EQUILIBRIO. 

En los casos en que los depósitos se localizan dentro de la --
propia red de distribución se adoptará cualquiera de las deno-
minaciones anteriores, dependiendo de si se recibe el agua pri 
mero en el tanque y después en la red, o bien el tanque recibe 
los excedentes de la distribución. 

111.2 RDDUERTMTENTOS DE PPOYECTO.- 

Entre toda la información conviene conocer si la localidad 	-
cuenta con servicio de agua establecido, requiriendo ampliacio 
nes mejoramiento del sistema, rehabilitación parcial o total, 
etc., o si se trata de una localidad en la que por primera vez, 
se contará con el servicio. 

En síntesis los requerimientos se pueden resumir en los 
siguientes puntos: 

A) .- INFORMACION ACERCA DEL SERVICIO ACTUAL DE AGUA 
POTABLE. 

a).- Plano de la red existente indicando escala, 
nombre de todas las calles, longitudes, diámetros y clases de-
tubería, localización de válvulas de seccionamiento, hidrantes 
de toma pública y contra incendio, número de tomas domicilia - 
rias con medidor y sin medidor, cuantas están dañadas que de--
ban ser cambiadas por nuevas, etc., estado de conservación de-
cada parte y grado de aprovechamiento. También deberán seña--
larse las presioneS manométricas (de trabajo) medidas en las -
horas de máximo y mínimo consumo en diferentes puntos de la --
red. 

B).- INFORinCION REQUERIDA PARA EL PROYECTO.- 

a).- Plano topográfico de la localidad, debidamen 
te actualizado, a escalas de 1:2,000 a 1:5,000, señalando nom-
bre de todas las calles, longitud entre cruceros de calles y - 
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elevación topográfica de cada crucero. Deberá incluir todas -
las colonias y fraccionamientos de expansión inmediata y futu-
ra y en caso de no tener informes al respecto, por lo menos 
las áreas problables de expanción. 

b).- Plano catastral en el que se localicen todos los-
predios, indicando su carácter (residencial, público, indus --
erial, de esparcimiento, etc.) , número de habitantes por pre--
dio, calle y manzana. 

c).- Plano con las distrintas zonas de población en -
cuanto a su densidad, además la localización de industrias in-
dicando si cuentan con fuente de abastecimiento propia o si se 
conectarán al resto del sistema marcando gastos medió y máximo 
requeridos, etc. . 

d).- Plano de pavimentos y banquetas señalando tipos -
(concreto, adoquín, empedrado, asfalto, tierra, etc.) y espeso 
res, debiendo contener además lugares donde se efectuaron son-
deos para conocer su naturaleza en cuanto a grado de dificul-
tad para su excavación (material 1, II y III) y profundidad -
del sondeo. 

e).- Número de tomas nuevas inmediata y futuras, long¡ 
tud promedio de la toma, número de medidores para las tomas, -
número de hi.drantes de toma pública y contra incendio (indican 
do su localización y su justificación. 

C. - INFORMACION ADICIONAL.- 

a).- Planos de otros tipos de servicios públicos, ta -
les como red de alcantarillado, alumbrado, gas, teléfonos. 

b).- Toda aquella que se estime conveniente. 

Es frecuente en localidades medianas y grandes el tener que re 
curir a diversas fuentes de información para recabar los pla -
nos necesarios para el proyecto, A su vez, esta situación pue 
de provocar incertidumbres en cuanto a su veracidad y retrasos 
en su interpretación y aprovechamiento. 

Al respecto ,los casos más comunes son planos topográficos de-
diferentes partes de la localidad, referidos a bancos de nivel 
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distintos y planos que muestran distinta trayectoria de calles. 

111.3 PLANTEAMTENTO DE ALTERNATFVAS,- 

A).- TRAZO DE LINEAS TRONCALES Y DE RELLENO.- Es la -
planeación de la red de distribución una de las partes más im-
portantes dentro del proyecto, requiriendo de la atención y ex 
peri.encia del Ingeniero Proyectista, dependiendo de éstas dos-
cosas en gran parte la eficacia del funcionamiento de la red. 

Se debe tomar en cuenta de modo especial la ubicación y tipo -
de fuente de abastecimiento, con relación a la distribución, 
localización del tanque de regularización con relación a la -
red y a la superficie del terreno, materiales que intervendrán 
en su construcción, forma y capacidad requerida. También debe 
merecer especial atención el tipo y formas de distribución. 

Por otra parte, apoyándose en los planos de red existente, (Si-
hay) , catastral, áreas y densidades, topográfico y consumos --
factibles atendiendo a las diversas zonas, se estará en posibi 
lidad de trazar la red de tuberías que integrarán la distribu-
ción. 

En general, las tuberías de mayor diámetro, es recomendable -
que se les localice en aquellas calles donde se tenga que dis-
tribuir mayor caudal y que proporcionen cargas uniformes a los 
sectores que sirvan. Es recomendable también, que éstas tube-
rías no sean trazadas a lo largo de calles con exceso de trán-
sito de vehículos, lo cual ocasiona alteraciones al mismo y mo 
lestias al público en general para los casos de instalación, -
reparación o retiro de tubos, válvulas, piezas especiales y to 
mas domiciliarias. También deberá tratar de mantenerse su tra 
yectoría lo más recto posible, evitando al máximo los cambios 
bruscos de dirección que ocasionan incrementos en los costos -
por concepto de piezas especiales. En el caso de proyectos -
para localidades con servicio establecido que requieran de am-
pliaciones en la red, conviene estudiar minuciosamente cuando 
se necesite reforzar una tubería existente para distribuir --
mayor caudal a un determinado sector, si se coloca una segunda 
tubería en forma paralela, por el mismo arroyo de la calle, --
que sumada a la existente de en forma equivalente el diámetro-
deseado, se rescate la primera y se sustituya por otra de ma--
yor calibre, o bien, se desplace la línea de proyecto una o -- 
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dos calles en forma paralela. Estas consideraciones son de-
suma importancia para los casos citados, porque en ocasiones 
se tienen localidades en las que, por algunas calles corren-
dos, tres y hasta cuatro tuberías, situación que desde cual-
quier punto de vista resulta inconveniente además de que hay 
que tomar en cuenta que en un momento ciado el arroyo de las-
calles no solamente vá a estar ocupado por la red de agua po 
Cable, sino además por otros servicios de carácter público -
(alcantarillados, alumbrado, gas, etc.). 

Una vez que se tienen localizadas sobre el plano de la loca-
lidad todas las tuberís principales, se procede a completar-
la red por medio de tuberías secundarias conocidas como tubo 
rías de relleno o emparrillado de la red. Estas tuberías q 
floralmente se ligan a las principales aunque también pueden -
quedar unidas entre sí. 

DENOMINACTON DE TUBERTAS.- 

Es costumbre denominar a las tuberías de una red, atendiendo 
a la magnitud de diámetros y en consecuencia a la magnitud -
de los caudales que distribuyen, de la siguiente manera: 

LINEAS DE ALIMENTACION.- Son las tuberías que suministran el 
agua a toda la red. Pueden partir del tanque de regulariza-
ción o de la fuente de abastecimiento y terminan en el sitio 
donde se realiza la primera derivación en la red, ya sea a -
tuberías principales, de relleno o la conexión directa de to 
mas domiciliarias. Se deben calcular para el gasto máximo-
horario y en el caso que haya más de una línea que converja-
hacia la red, deberán ajustar en suma el gasto máximo horario. 

TUBERIAS PRINCIPALES O TRONCALES.- A estas tuberías llega el 
agua de la línea de alimentación. Pueden ser líneas abiertas 
o formar circuitos cerrados, según lo permitan las condicio-
nes generales del proyecto (traza de calles, topografía, con 
centración de predios en manzanas, etc.). 

Cuando es posible formar circuitos es conveniente que se les 
localice de 4 a 8 manzanas ( 400 a 800 mts). entre sí. Se -
les debe calcular con la porción del gasto máximo horario -
que les corresponda. En cuanto a diámetros usados, es conve 
niente para localidades medianas y grandes no tener tuberías 
menores de 150 mm. (6") O. 
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TUBERIAS SECUNDARIAS O DE RELLENO (EMPARRILLADO).- Son las -
tuberías que cubren el total de la red, que se ligan a las -
tuberías troncales. 

Cuando .la red se proyecta a base de circuitos, es convenien-
te observar algunas reglas, con relación a estas tuberías y-
sus uniones: 

a).- Que se les ligue de preferencia por sus dos extre-
mos a las tuberías principales, con objeto de que la alimen-
tación se pueda llevar a cabo por dos lacios diferentes. 

b).- Emplear el sistema biplanar, es decir, que se cru-
cen a diferentes planos entre ellas. En este aspecto cabe - 
hacer notar que el mótodo ofrece por lo menos dos ventajas -
grandes con relación a los sistemas donde las tuberías secun 
darías se ligan entre sí: Ahorros hasta de un 40% en las - -
obras por concepto de mano de obra, piezas especiales, etc., 
y mayor facilidad en la operación del sistema. 

c).- Evitar al máximo las terminales o puntos muertos,-
ya que puede ocasionarse en estos sitios que la calidad del-
agua se modifique por el efecto de estancamiento. 

Por supuesto, estas recomendaciones son difíciles de aplicar 
cuando las redes son a base de líneas abiertas. 

Los diámetros de las tuberías de relleno se dan por especifi 
cación atendiendo a la magnitud e importancia de la locali--
dad: 50 mm. (2") 0 a 60 mm. (2 1/2") 0 para localidades urba 
nas pequeñas y 75 mm. (3") O a 100 mm. (4") $ para localida-
des de importancia. Sin embargo, en todo caso deberá jus-
tificarse plenamente su empleo. 

Como puede observarse, es necesario volver a insistir en la-
importancia que tiene la pleneación de la red de distribución 
dentro de un abastecimiento, considerando no solamente el tra 
zo de las líneas troncales y las de relleno, sino los mate - 
riales que pueden formar a las tuberías, válvulas y piezas el 
peciales, que en todo caso, tendrán comportamientos distin -
tos, pudiendo significar ésto en otras palabras que la planea 
ción es la parte de todo proye:to que no cae en procesos ru-
tinarios como podría serlo el cálculo extrictamente hidráuli- 



25 

co, cuantificación de cantidades de obra, elaboración de pre-
supuesto, dibujo y presentación de planos, etc. 

B).7 TUBERIAS Y PIEZAS USADAS.- Como ya se señaló , las - 
tuberías de cualquier tipo de red, pueden ser atendiendo a su 
diámetro, principales o primarias y secundarias o de relleno, 
ligándose éstas últimas a las primeras en los cruces de entron 
que. 

Las tuberías más comunmente usadas para la construcción de re-
des de agua potable son: 

a).- Tuberías asbesto-cemento 
b).- Tuberías P.V.C. (Plásticas a base de cloruro de 

polivinilo). 

TUBERIAS DE ASBESTO-CEMENTO.- Estas tuberías y sus copies se--
fabrican de una mezcla de fibra de asbesto, cemento Portland--
y sílice normalizados. La mezcla húmeda se deposita bajo pre-
sión por medio de un proceso continuo, en un mandril giratorio 
hasta obtener el espesor necesario para el tubo o copie según-
el diámetro y la capacidad de trabajo. 

El proceso continuo proporciona una estructura multilaminar --
y las presiones que se aplican proporcionan un material denso, 
homogéneo y extraordinariamente resistente. Cada tubería es -
fraguada en autoclave por el tiempo necesario hasta que alcan-
ce su resistencia máxima de trabajo. 

El largo standard (longitud útil) de todos los tubos es de 
4.00 mts., aunque se pueden adquirir en tramos cortos de 1.00-
mt., para diámetros de 60 mm., a 150 mm. (2 1/2" a 6") y tra-
mos de 2.00 mt. a 3.50 mts., para diámetros de 200 mm. (3") en 
adelante. 

Los diámetros que hay en el mercado varían de 60 mm. (2 1/2")-
a 900 mm. (36") y cada tubo es acompañado de un copie de unión 
y dos anillos de hule ya que los extremos de las tuberías son 
rectos, sin campana de acoplamiento. Todos los diámetros se-
fabrican en cuatro diferentes presiones o capacidades de traba 
jo según datos siguientes: 



CLASE 	PRESION J)E TRABAIIQ 	PRESION DE 
PRUEBA EN U 
BRICA 

A 5 5 Kg/cm
2 

(50 	m.c.a.) 17.5 Kg/cm2  3.5 
A 7 7 Kg/cm2  (70 	m.c.a.) 24.5 Kg/cml 3.5 
A 10 10 Kg/cm2  (100 	m.c.a.) 35.0 Kg/cm 3.5 
A 	- 14 14 Kg/cm2  (140 	m.c.a.) 49.0 Kg/cm2  3.5 

Por supuesto, cabe hacer la aclaración que en base a la restric 
ción de cargas máximas permisibles dentro de los sistemas de --
distribución, que limitan como máximo presiones estáticas de --
50 mts., la única clase de tubería empleada en las redes de die 
tribución es la A-5 (50 m.c.a.), correspondiendo el resto de --
las clases a tuberías empleadas en las conducciones. 

En cuanto al copie de unión para unir los tubos, está constituí 
do por un manguito del mismo material y dos anillos de hule que 
al efectuar el montaje, quedan fuertemente comprimidos entre el 
tubo y el copie, consiguiéndose cierres absolutamente herméti--
cos. 

Las características más sobresalientes de este tipo de tuberías 
y que las han hecho de uso popular en los abastecimientos de -
agua potable son: 

- bajo coeficiente de rugosidad (TI= 0.010) 
- inmune a la tuberculización 
- alta resistencia a la corrosión e intemperismo 
- vida útil prolongada 
- facilidad de instalación 

TUBERIA DE P.V.C.- La tubería de plástico procesada a base de-
cloruro de polivinilo, se viene fabricando en México desde hace 
aproximadamente 20 años y poco a poco adquiere mayor populari-
dad en su empleo para las obras de agua potable conforme que se 
abaten sus costos de adquisición e instalación. Este tipo de -
tuberías es conocido internacionalmente por las siglas "PVC" y-
pertenece al grupo de los termoplásticos, caracterizados por la 
particularidad de recuperar sus propiedades físicas y químicas 
cada vez que son sometidos a la acción del calor. Su proceso -
de fabricación se lleva a cabo en equipos denominados extrusio-
nadores, los cuales calientan el PVC, pasando en estas condiciº 
nes por una boquilla o molde especial, que le dá la forma tubu- 
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lar, seguida de un enfriamiento controlado a base de inmersión -
en agua para obtener las dimensiones requeridas. El proceso de-
fabricación es ininterrumpido, por lo que, para conseguir el lar 
go deseado del tubo, pasa por una cortadora. 

Estas tuberías permiten largos standard de 6.00 mts. , y se fabri 
can en tres diferentes tipos de unión que son: con campana inte-
gral, extremos lisos para cementar y extremos roscados. 

Las tuberías con campana integral, son lisas en un extremo y la-
campana integrada al tubo en el otro extremo permite la unión --
macho-hembra que sella perfectamente bien a base de un anillo de 
hule. Este tipo de unión no requiere del empleo de mano de obra 
especializada y la tubería puede ser usada inmediatamente después 
de instalada. 

Las tuberías con extremos lisos para cementar son, como su nom--
bre lo indica, lisas en sus dos extremos, requiriéndose para su 
unión un copie del mismo material y cementante especial que se -
aplica en la parte exterior de la tubería y en el interior del -
copie para efectuar cementado. La resistencia máxima de sellado 
se alcanza en tiempos que varían de 24 Hrs., a 48 Hrs. . Este -
tipo de unión, requiere de mano de obra capacitada y de condicip 
,nes libres de humedad alta y son recomendadas de emplearse cuan-
do las tuberías vayan a quedar sujetas a altas presiones. 

Las tuberías de PVC para agua potable, se fabrican en diámetros 
desde 25 mm. (1") hasta 200 mm. (8") con campana integral y de -
10 mm. (3/8") O a 200 mm. (8") O con extremos lisos. 

Las presiones de trabajo disponible en el mercado, corresponden 
a los siguientes valores: 

RD-64 4.5 Kg/cm2  ( 	45 m.c.a. 
RD-41 7.1 Kg/cm2  ( 	71 m.c.a. 
RD-32.5 9.0 Kg/cm2  ( 	90 m.c.a. 
RD-26 11.2 Kg/cm2  (112 m.c.a. 

Comparativamente, las tuberías de PVC resultan más económicas -
a igualdad de diámetros, que las de A.C. , hasta 100 mm. (4") 0, 
ofreciendo además una sección transversal al flujo, un poco -
mayor que aquellas; por lo que en la práctica, es de recomendar 
el uso combinado de los dos materiales en la siguiente propor - 
ción: 



- Tuberías principales y de relleno hasta 100 mm. 
(4") O de P.V.C. 

- Tuberías primarias de 150 mm. (6") 	en adelante 
de A.C. 

Las principales ventajas de las tuberías de P.V.C. , pueden que 
dar resumidas en los siguientes puntos: 

a).- Resistencia a la corrosión.- No es atacada por tierra 
salitrosa, aguas salinas y 	practicamente no atacable por la 
mayoría de los ácidos, haciendo esta característica que se le-
recomiende en forma especial para zonas costeras. 

b).- Bajo coeficiente de rugosidad (TI 0.009 ).- Este valor 
para fricción, permite disminuir en buena proporción las pérdi-
das de carga por ese concepto. 

c).- Fácil y rápida instalación.- Las tuberías P.V.C. , no-
requieren practicamente herramienta para su instalación, lo que 
permite disminuir los costos por concepto de mano de obra espe-
cializada. 

d).- Auto extinguible.- La tubería PVC no forma flama ni --
permite la combustión, por lo cual se cataloga como auto-extin-
guible. 

LIMITACIONES DEI, TUBO P.V.C. 

En la actualidad, la tubería P.V.C. , tiene todavía algunas 
mitaciones que deben ser observadas extrictamente por los usua 
ríos, para evitar que este producto sea desprestigiado por 
emplearse en forma inadecuada. Esas limitaciones son: 

a).- La tubería de P.V.C. rígido normal no debe emplearse -
cuando la temperatura de los líquidos o gases que se deseen con 
ducir sean continuamente superior a 60°C., al respecto, ya hay-
un nuevo tipo que permite la circulación de fluídos con tempera 
turas un poco mayores a 100°C., sin embargo, su costo es alto, 
lo que impide su uso comercial. 

b).- En ocasiones, para ciertos tipos de usos, debe conside-
rarse la expansión lineal del tubo debido a la acción de la ten 
peratura. 

28 
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Por supuesto que no solamente se tienen tuberías a base de ma-
teriales plásticos o de A.C. , sino otras metálicas como aceros, 
fierro fundido, fierro galvanizado, también existen de concreto 
armado, etc. 

'111.4.- METODOS DE CALCULO HIDRAULICQ 

Selección del gasto de diseño.- Como ya se estableció en II.1., 
el gasto de diseño de la red debe corresponder al máximo horario 
durante las 24 Hrs. del día, incrementando además el caudal por 
incendio cuando éste se estime conveniente. 

Existen diversos métodos para el dimensionamiento de tuberías y 
equilibrio de las redes de distribución, sin embargo, la gran -
mayoría de estos métodos han caído en desuso, fundamentalmente-
por su inexactitud de resultados o bien por ser demasiado labo-
riosos, lo cual dificulta tener resultados más o menos rápidos. 
Por lo tanto solo se les usa como métodos de aplicación prelimi 
nar. Al respecto solamente se mencionará brevemente cada uno y 
se tratará con un poco más de amplitud el método de Hardy Cross 
que es el que actualmente ha demostrado mayor exactitud y faci-
lidad de aplicación en todos los casos de redes de distribución. 

Los métodos para el cálculo hidráulico para las redes de distri 
buci.ón son: 

III.4.a).- Método de la tubería equivalente. 

III.4.b).- Método de Hardy Cross 

III.4.c).- Método de las secciones 

III.4.d).- Análisis mediante computadora digital 

III.4.e).- Analogía Eléctrica. 

I1I.4.a).- METODO DE LA TUBERIA EQUIVALENTE.- Como su nombre lo 
indica consiste en reemplazar o substituir un conjunto de tube-
rías por una sola cuyo diámetro y longitud se comporte hidráuli 
camente en la misma forma que el conjunto de tuberías a las que 
reemplaza. El método considera fundamentalmente en su aplica—
ción que las pérdidas de carga en tubos subsecuentes o continuos 
se suman y que los gastos en tubos opuestos deben ser tales que 
la diferencia de pérdidas de carga sea igual a cero. 
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III.4.b).- METODO DE HARDY CROSS.- Los sistemas de distribución 
del abastecimiento de agua en las grandes ciudades generalmente 
quedan constituídas en forma de muchos circuítos, dando por re-
sultado una composición más o menos complicada. Esto provoca -
que el cálculo del flujo probable por cada..tubería de tales re-
des pueda resultar laboriosos. 

Un avance en la solución de problemas de redes de tuberías fue-
obtenido por Hardy Cross, quien desarrolló un método de aproxi-
maciones sucesivas (pruebas y errores controlados) por medio --
del cual se puede determinar la distribución del flujo. 

El método de Hardy Cross puede adoptar dos diferentes formas 
para su desarrollo que son: 

D.1 Correcciones a los gastos, con balanceo (equilibrio)de-
las cargas. 

D.2 Correcciones a las cargas, con balanceo (equilibrio)- de 
los gastos que fluyen. 

D.1 Enseguida se hará un breve resumen de este método. Consi-
deremos un circuito A en una red de tuberías como se muestra en 
la siguiente figura: 

1 
1 

1 

1 a 	 b 

Y 

1 
1 
1 
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En la figura las flechas indican la dirección del flujo. El -
control del flujo en las tuberías de este circuito a cualquier 
otro de una red impone dos condiciones. 

A).- En Cualquier punto ( a, b, c, d ó e ), el flujo total que 
entra debe ser igual al flujo total que sale. 

E).- La suma de las pérdidas de carga del flujo en el sentido 
de las manecillas del reloj ( hfab + hfbc ) deben ser iguales-
a la suma de las pérdidas de carga del flujo en el sentido con 
trario a las manecillas del reloj. ( bfad + hfde + hfec ). 

Observando la figura de referencia tendremos: que el flujo que 
toma cada rama del circuito debe cumplir la condición "a"; tal 
flujo cumplirá la condición "b", solo como coincidencia, es --
decir, al calcular las pérdidas de carga en los tubos de la -
rama con escurrimientos en sentido a las manecillas del reloj-
y sumarlas, diferirán de la suma de pérdidas de carga en los -: 
tubos de la rama con flujo contrario a las manecillas. 

Por lo anterior, el método de Hardy Cross desarrolla un método 
matemático para calcular una corrección al flujo, la cual tien 
de a igualar la suma de las pérdidas de carga en las dos ramas 
del circuito. 

Sí partimos de la fórmula de Hazen y Williams. 
0.54 

Q= 278.5 C d2.63  	 Sistema métrico decimal 

en la que: 

Q= Gasto o flujo en lts./seg. 
C= Coeficiente de rugosidad de la tubería 
d= Diámetro del tubo en mts. 
h= Pérdida de carga por fricción en mts. 
1= Longitud del tubo en mts. 

Despejando el valor de h, tenemos: 

h
0.54 L0.54 Q • •h LQ1.85 

    

9 
278.5 	C 	

63 
278.5 

X1..85 	4.87 
d 



Sí llamamos K = 	L 	y n= 1.85, 

278.5 C1-85  d4•87  

nos queda: 	
KQn 	

1 

La expresión anterior (1) nos indica que las fórmulas generales-
para el flujo de agua en tuberías muestran que para un diámetro, 
longitud y rugdsidad de una tubería, las pérdidas de carga varían 
de acuerdo con una potencia de la descarga. Esto lo podemos con 
firmar sí usamos cualquier otra fórmula para el flujo en tuberías, 
por ejemplo la de Manning. 

Q 	

L 	
10.293 n2  

D16/3 
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Donde: 

Q= Flujo en m3/seg. 
L= Longitud del tubo en mts. 
D= Diámetro del tubo en mts.  

h= Pérdida de carga por- 
fricción. 

n= Coeficiente de rugosidad. 

Despejando tenemos: h 	
L 10.293 n2  

Q2 

D16/3 

Sí hacemos K 	L 10.293 n2 

D
16/3 

nos queda: hf= KQn 	1 

y n=2 

Nota: No confundir el factor n exponencial de la fórmula con la 
n de rugosidad. 

De la fórmula general se observa que "K" es un factor de proporcio 
nalidad y "n" tiene un valor numérico que depende de la fórmula --
empleada. 
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En la secuencia de la exposición usaremos el signo (4-) para -
indicar todas las cantidades y movimientos en el sentido de las 
manecillas del reloj y el. signo (-) lo usaremos para indicar -
las cantidades y movimientos en el sentido contrario a las mane 
cillas del reloj; del circuito A. En cualquier circuito elemen 
tal (A) las pérdidas de carga del flujo (4-) es igual a la suma-
de pérdidas de carga de todas las tuberías en las cuales el flu 
jo sigue el sentido de las manecillas del reloj alrededor del -
circuito y puede expresarse: 

hf = 	KqB 	 (2) 

De la misma forma la suma de las pérdidas de carga (-) puede ex 
presarse: 

	

¥LO hf=¥ OKCj 		 (3) 

Como ya se ha dicho antes en la primera suposición de la divi- 
sión  del flujo comunmente no resultará hf = E> 

hf : — o  

Lo que representa el llamado "error de cierre" de las pérdidas 
de carga. 

Es de desearse poder determinar la cantidad de corrección al flu 
jo AQ , que restada a 	qm y sumada'a 	Qo 
iguala las pérdidas de carga en las dos direcciones del circuito, 
de manera de satisfacer la ecuación: 

K 
Qe -- A n = 4 O K ( 00 + A0 n 

	 (5) (}) 

Desarrollando las cantidades encerradas en el paréntesis por el 
Teorema del binomio y empleando unicamente los primeros dos tér-
minos del desarrollo , tenemos. 

 

K 

	 (6) 

()); 
- nO

n-1 
A Q ) 	. (3K 

0:E-11 
noe 

- 
A Q) 

       

4 Suponiendo que la suma ‘-.0 f será la mayor, la diferencia es- 
positiva y está dada por la expresión: 

KQ 	- 	KQ ¿I) 	 (4) 
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NOTA.- Cabe observar que el resto de los términos del binomio -
se desprecia porque las mayores potencias de A Q son - -
presumiblemente muy pequeñas. 

De esta última expresión podemos despejar A Q: 

O l<011  KQO  

n 	KC)111-1e, 
Konl e ) 

Ahora bien dividiendo la ecuación (1) por Q, 
nos queda: 	n 	n-1 

h
f 	KQ 	KQ 	hf 	 (8) 

Sustituyendo los términos de las ecuaciones (2) , (3) y (8) en 
la ecuación (7) de á Q, tenemos: 

á Q 
hf  

Cn)o q  
simplificando la expresión nos queda finalmente: 

A 0 _ 	e  bf  - f 	 Expresión que ayuda a 
b
f 	

determinar la cantidad 

D.2. Al igual que en la variante anterior, se puede determinar -
la expresión para determinar la cantidad de corrección a la pér-
dida de carga, de tal manera que se equilibren los flujos. Este 
método es aconsejable en el análisis de redes establecidas, que- 

...... (7) 

hf 

 

(9) 

 

Q 	
de corrección al flujo 
para equilibrar las -7 
pérdidas de carga en--
ambas ramas del circuí 
to. 
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requieren ampliación que son los casos en los que se pueden -
conocer las alturas piezométricas en las entradas y las sali-
das. 

á h 	n 

h
f 

APLICACION DEL METODO.-  (VARIANTE DI) 

1.- Sobre el plano de la localidad se traza la red teniendo cui 
dado de señalar las calles por las que se tendrán tuberías prin 
cipales y diferenciarlas de las calles que tendrán tuberías de-
relleno ( Ver punto 3 "Plantemiento de Alternativas" ). 
Se sugiere usar colores para mayor claridad. 

-lfe 	0.28 n=0.6219 

hf 
- 0.336 

hf 

Q 
- 0.20 

Q 

2.- Se determina la longitud total de tuberías en la red. 

3.- Con el gaSto de diseño y la longitud de red, se procede a - 
deterMinar el coeficiente de gasto, gasto unitario ó gasto espe 
cífico. Este resulta de dividir el gasto de diseño entre la lon 
gitud total de la red. 

Qe 	Q máx. horario 	lts./seg./m. 

Long. total de Red. 

4.- Se supone una distribución de escurrimientos en la red, pa-
ra lo cual se puede establecer sin mucho error que el agua se -
distribuye por las líneas troncales, por medio de las áreas de 
influencia. SiMultaneamente deberán fijarse los puntos de equi-
librio en cada circuito. 

Se estima como puntos de equilibrio, los puntos de la red en los 
que las careas deberán equilibrarse y regularmente pueden supo - 
nerse que en principio pueden quedar localizados en los - 
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puntos opuestos a los de alimentación. 

5.- Se calculan los gastos parciales en cada tramo de la red, -
multiplicando el gasto específico por la longitud correspondiera 
te a cada tramo. Para las tuberías de relleno se procede en -
igual forma teniendo cuidado de tomar en cuenta todos los pun--
tos a partir de las tuberías principales que estén en condicio-
nes de proporcionarles parte del caudal requerido. 

6.- Se determinan los gastos acumulados sobre las tuberías prin 
cipales, a partir de los puntos de equilibrio, es decir, la acu 
mulación de gastos se lleva a cabo en sentido contrario al de -
suposición de escurrimientos. 

7.- Se estima los diámetros de las tuberías principales. Para -
esto no existe un método directo haciéndose de acuerdo con el -
criterio del proyectista, tomando en cuenta que los diámetros --
disminuyen con la distancia a medida que se alejan del punto de 
alimentación. Puede utilizarse la siguiente expresión, con la 
cual se pueden obtener valores razonables para los diámetros. 

0= 1.3 a 1.5 	4-(7 

donde: 

0= diámetro de la tubería en pulgadas. 

Q= Gasto acumulado en lts./seg. 

8.- Utilizando una tabla se procede al análisis hidráulico de 
la red. Como ya se ha mencionado es difícil conseguir el equi- 
librio de inmediato (1.0  hf. 	hf ) , por lo que se proce-
de a realizar una o varias iteraciones por medio de la aplica - 
ción sucesiva de la expresión (9) , hasta conseguir la igualdad-
de pérdidas de carga en las dos ramas de cada circuito o bien --
que la diferencia sea lo suficientemente pequeña de manera que 
el ajuste final se pueda realizar mediante una compensación - -
simple. 

9.- Una vez logrado el ajuste hidráulico de la red se procede -
a determinar las elevaciones piezométricas en cada punto con - 
siderado para el análisis, así corno la carga disponible, que -
deberán estar comprendidas dentro de los límites recomendados - 
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en la parte 111.2 de estos apuntes. 

10.- Finalmente se procederá a dibujar los planos de construc-
ción de la red, cruceros, elaboración de presupuestos y memo-
ria deScriptiva. 

II1.4.c).- METODO DE SECCIONES 	Este es un método aproximado 
y en cierto sentido, exploratorio; simple en concepto y aplica 
ción y ampliamente útil siempre que sus limitaciones se compren 
dan claramente. Allen llazen lo desarrolló como una rápida con 
probación de los sistemas de distribución. 

Los pasos necesarios se delinean en la siguiente forma: 

1.- Córtese la red mediante una serie de líneas- no necesaria-
mente rectas o regularmente espaciadas- escogidas con la debi-
da relación a la secuencia variable de los tamaños de los tu--
bos y características del distrito. Una primera serie de lí-
neas puede cortar a la tubería de distribución , sustancialmen 
te a ángulos rectos respecto a la dirección general de flujo, 
es decir, perpendicular a una línea trazada desde el conducto 
de abastecimiento al distrito de alto valor. Pueden orientar 
se series adicionales en cualquier otra dirección crítica; por 
ejemplo, vertical y horizontalmente. Para más de un conducto-
de suministro, las secciones pueden ser curvadas para intercep 
tar el flujo de cada conducto. 

2.- Estímese cuanta agua debe ser alimentada a las áreas más 
allá de cada sección. Básense las estimaciones sobre un cono-
cimiento de la densidad de población y las características ge-
nerales de las zonas, residencial, comercial e industrial. 

Los requerimientos de agua comprenden a) el consumo normal, -
coincidente, aqui denominado el consumo doméstico y b) la de-
manda para incendio. El uso doméstico decrece progresivamen-
te de sección a sección conforme se deja otras a la población 
o a la industria; la demanda para incendio permanece igual --
hasta que ha pasado el distrito de alto valor , cayendo enton-
ces en un valor aplicable al tipo de área periférica. 

3.- Estímese la capacidad del sistema de distribución en cada 
sección a través de la tubería. Para hcer esto: 

a) Tabúlese el número de tubos cortados en cada tamaño. 
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Cuéntense unicamente los tubos que alimentan agua en la direc-
ción general de flujo. 

h) Determínese el gradiente hidráulico promedio disponible 
o resistencia por fricción . Esto depende de 1) la presión --
que debe mantenerse en el sistema y 2) la velocidad permisible 
en la tubería. Ordinariamente, los gradientes hidráulicos se -
encuentran entre 1 y 3% y las velocidades varían de 0.61 a 1.2 
m/seg. 

4.- Determínese la capacidad de los tubos existentes para el -
gradiente disponible o deseable y súmese para obtener la capa-
cidad total. 

5.- Calcúlese la diferencia o deficiencia entre la capacidad -
requerida y la existente. 

6.- Selecciónense los tamaños y rutas de los tubos que compen-
sarán la deficiencia en el gradiente hidráulico disponible o -
deseable. Una familiaridad general con la comunidad y estudios 
de la planta de la red ayudarán al juicio. Probablemente se -
tendrán que remover algunos de los tubos pequeños existentes, 
para dar lugar a tuberías principales mayores. 

7.- Determínese el tamaño del tubo equivalente para el sistema 
reforzado y calcúlese la velocidad de flujo. Velocidades exce-
sivas pueden contribuir al ariete hidráulico. Estas deberán -
evitarse si es necesario, mediante la disminución de los gra--
dientes hidráulicos actualmente en servicio. 

8.- Compruébense los requerimientos importantes de presión con 
tra el plan de una red reforzada. 

El método de secciones es particularmente útil, 1) en estudios 
preliminares de sistemas de distribución grandes y complicados; 
2) como una comprobación sobre otros métodos de análisis y 3) 
como una base para investigaciones adicionales y cálculos más-
exactos. 

III.4.d).- Análisis mediante computadora digital.- Las compu-
tadoras digitales de alta velocidad pueden programarse para re 
solver problemas de redes en una serie de diferentes formas. 
No es necesario introducir fórmulas de convergencia, como tales. 



Q influente = 
H= 0 

kQn  ó Q= 

Qefluente 

l/n 
(H/k) 
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En cambio, puede asignarse a la computadora la tarea de ajustar 
el nivel o la presión del agua en cada unión no controlada por-. 
un almacenamiento de servicio hasta que satisfagan las leyes de 
circuito tratadas en la Sec. 111-46 a través de todo el sistema. 
Estas leyes pueden resumirse en la siguiente forma: 

1.-  En cada unión 
2.-  En cada circuito 
3.-  En cada tubo H = 

Para programar la operación, númerese cada tubo y unión e iden-
tifíquense los extremos de tubos mediante números de uniones; -
tabúlense entonces las resistencias de tubos en las uniones, --
(incluyendo valores supuestos en donde se desconocen las presio 
nes),así como los flujos entrantes en cada unión (cero en todos 
los puntos, excepto los de entrada y salida del sistema ), y --
entréguese la información tabulada a la computadora. Las ins-
trucciones de la computadora son entonces las siguientes: Calcu 
lar por la ley No. 3 de circuito de flujo total a través de la 
primera unión para la que se desconozca la lelevación del nivel 
de agua; ajústese el valor supuesto hasta que el influente y - 
efluente totales se encuentren balanceados de acuerdo con la -
ley de circuito No. 1; prosígase en secuencia a las uniones res 
tantes; reajústese la elevación del primer nivel de agua. Repí-
tase el ciclo de operaciones hasta que se satisfagan todas las 
leyes de circuito. Pueden imprimirse sobre cintas separadas --
los cambios esperados en la red, para evitar la reentrada del-
programa por entero. 

111.4. e) ANALOGIA ELECTR1CA.- Camp y Hazen construyeron el pri-
mer analizador eléctrico diseñado específicamente para el análi 
sis hidráulico de sistemas de distribución de aguas. Los anali 
zadores eléctricos utilizan resistores no lineales, llamados - 
fluistores en el analizador de McIlroy, para simular resisten - 
cias de tubos. Para cada rama del sistema, la ecuación del tu-
bo, H=  k01.85, por ejemplo, se reemplaza por una ecuación eléc-
trica V = K 1 1.85, en donde V es la caída del voltaje en la ra 
mal, I es lg corriente y K coeficiente del resistor no lineal-
adecuado al coeficiente K 3e1 tubo, para las relaciones de esca 
las seleccionadas para la caída del voltaje (pérdida de carga)-
y el amperaje (flujo de agua). Si las entradas y salidas de -
corriente se hacen proporcionales al agua que fluye hacia el in 
tenlo]: y exterior del sistema, las pérdidas de carga serán - 



1 

1 
1 

40 

proporcionales a las caídas de voltaje medidas. Algunas comu-
nidades grandes, de rápido desarrollo, han encontrado económi7 
co adquirir ana].izadores eléctricos adecuados a su propio sis-
tema. 

111.5.- DETALLES DEL PROYECTO 

A.-  Seccionamiento.- Las válvulas de seccionamiento están con - 
sideradas como accesorios de la red de distribución y tienen 
por objeto seccionar o aislar un tramo o sector de tuberías, 
por reparación o ampliaciones, sin necesidad de suspender el 
servicio en el resto de la red. 

Para poder señalar los puntos donde deberán colocarse las vál--
vulas de seccionamiento, se procede previamente a preparar en -
forma adecuada un plano de la red en el que aparezcan por medio 
de su simbología correspondiente los diferentes diámetros, pa - 
ra las tuberías principales (resultantes del análisis hidráuli-
co) y para las tuberías secundarias ( las convenientes según -
la Magnitud e importancia de la localidad ), marcando perfecta-
mente bien todos los detalles que se estime puedan influir en -
el seccionamiento como! cambios de dirección brusca en tuberías 
principales , cambio de diámetros, interconexiones, terminales 
de tramo, etc. 

Existen diferentes criterios en cuanto a la localización y se - 
paración de las válvulas de seccionamiento, sin embargo, puede 
establecerse la conveniencia de localizarlas sobre las tuberías 
principales a distancias comprendidas entre 400 y 600 mts., con 
promedio de 500 mts. , y sobre las tuberías secundarias en su --
conexión con las tuberías de las líneas troncales. 

Por otra parte, es conveniente considerar que la colocación de-
las válvulas de seccionamiento en la red de distribución, tiene 
por objeto no solamente el de aislar tramos de tuberías para --
ejecutar reparaciones o ampliar la propia red, sino que median-
te una operación adecuada se tenga la oportunidad de derivar --
mayores caudales a sectores que por diversas razones requieran 
de más agua en determinados momentos, ya que de todos es sabido 
que a pesar de tomar en consideración durante la elaboración -
del proyecto un buen número de factores que ayuden a determi --
nar los diversos consumos (probables) que se vayan a presentar 
en la localidad en sus diferentes sectores que la integran, - 
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atendiendo a su área, densidad de población, carácter, etc., -
el comportamiento real del sistema puede diferir un poco en re 
lación a lo planteado en el proyecto. 

TIPOS DE VÁLVULAS.- Actualmente se fabrican en México diferen-
tes tipos de válvulas de seccionamiento. 

a).- Válvulas de tipo compuerta, las hay no roscadas ó --
bridadas, montadas en bronce con cuerpo de hierro o todas de -
hierro, vástago fijo o vástago saliente, etc. 

Las más empleadas para fines de abastecimiento de agua potable 
son las válvulas de vástago fijo, con extremos bridados (cara-
plana) montadas en bronce con cuerpo de hierro. Las hay desde 
50 mm. (2") 0 hasta 760 mm. (30") 0 . La presión de trabajo 
de estas válvulas es de 14.1 kg/cm2  (200 lbs/pg2). 

b).- Válvulas de tipo mariposa. El empleo de estas válvu -
las para el control del flujo de fluidos representa ventajas -
con relación a las del tipo compuerta, fundamentalmente por su 
menor volumen de ocupación y peso que ocasionan facilidad de -
instalación y operación. Se fabrican en dos diferentes tipos: 
oblea (wafer) para instalarse entre bridas y bridadas, con - -
cuerpo y disco de hierro y cuerpo y disco de bronce, ó cuerpo-
de hierro y disco de bronce. Se diseñan para una preSión de -
trabajo de 10.5 kg/cm2  (150 lbs/pg2). 

Teóricamente las hay de 50 mm. (2") 0 hasta 500 mm. (20") 0 de-
las del tipo oblea (wafer) , sin embargo, actualmente solo se -
les consigue de 300 mm. (12") 0 a 500 mm. (20") O . 

Las del tipo bridado solo se fabrican de 600 mm. (24") 0 en 
adelante hasta 1219 mm (48") 0 . Es recomendable su uso en 
los diámetros que se consigan en el mercado además de las ven-
tajas señaladas en renglones anteriores, porque la caja para -
su protección y operación se puede construir de menores dimen-
siones. 

c).- Válvulas con Cámara de Butilo (Valflex).- Estas válvu 
las al igual que las anteriores sirven para seccionar y su uso 
se ha hecho popular en los proyectos de agua potable. 

Básicamente están formadas por una caja ó cuerpo de hierro fun 
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dilo en la que se aloja un pequeño cilindro semiaplastado for 
mado a base de una resina sintética, llamada "Butilo", un --
oclusor y un vástago con tuerca. Fig. 3 y 4 . 

Tienen la ventaja que su suministro se puede hacer bajo dife-
rentes necesidades, de proyecto, por ejemplo se les puede con 
seguir con una brida en un extremo y una junta Gibault en el 
otro, para ligar a otra brida y tubería, respectivamente con-
una reducción en un extremo y una junta Gibault en el otro ex 
tremo (caso en el que se requiere disminuir diámetros); y fi-
nalmente con dos juntas Gibault, una en cada extremo de la --
válvula. 

Las válvulas con reducción se fabrican desde 200 mm. x 100 mm. 
( 8" x 4" ) 0 hasta 75 mm. x 50 mm. ( 3" x 2" ) 0 y sin reduc 
ción de 100 mm. (4") 0 a 50 mm. (2") 0 . 

RECOMENDACIONES EN EL USO DE LAS VÁLVULAS.- De estudios eco-
nómiCoS llevados a cabo en diversos proyectos, se ha deducido 
la siguiente tabla en la que se puede observar el tipo de vál 
vula más recomendable, según el diámetro que se requiera: 

1°.- VÁLVULAS TIPO VALFLEX 

200 mm. 	x 100 mm. 	(8" x 410 
x 	75 	( 	x 	3") 
x 	60 	( 	x 2 	1/2") 

150 mm. x 100 mm. (6" x 410 
x 75 mm. ( x 	3") VÁLVULAS CON RE- 
x 60 ( x 2 	1/2") DUCCION Y UNA -- 
x 50 ( x 2") JUNTA GIBAULT. 

100 mm. x 75 mm. (4" x 310 
x 60 ( x 2 	1/2") 
x 50 ( x 2") 

75 mm. x 60 mm. (3"  x 2 1/210 
x 50 ( x 	2") 

100 mm. x 100 mm. (4"  x 410 VÁLVULAS SIN RE- 
75 x 75 (3" x 	3") DUCCION CON UNA- 
60 x 60 (2 1/2" x 2 1/2") BRIDA Y UNA JUN- 
50 x 50 (2" x 2") TA GIBAULT O CON 

DOS JUNTAS GIBAULT. 



2°.- VÁLVULAS TIPO MARIPOSA 

300 mm. (12") 0 
350 mm. (14") 0 
400 mm. (16") 0 
450 mm. (18") 0 
500 mm. (20") 0 

600 mm. (24") 0 
762 mm. (30") 0 
915 mm. (36") 0 

1.065 mm. (42") 0 
1210 mm. (48") 0 

3°.- TIPO COMPUERTA  

150 mm. ( 6") O 
200 mm. ( 8") 0 
250 mm. (10") 0 

TIPO OBLEA, PARA COLOCAR-
ENTRE BRIDAS (REQUIERE -
DE LA EXTREMIDAD DE Fo.Fo. 
Y LA J.G. 

BRIDADA 

BRIDADA 
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} 

} 

Sin embargo, no siempre es conveniente tener una gran variedad 
de tipos de válvulas, prefiriéndose uniformizar su selección. 

B.- Cuantificación de tuberías, diseño de cruceros y piezas es 
peciales.- La cuantificación de tuberías es una parte del pro-
yecto que resulta simple de llevar a cabo, sin embargo, requie 
re de la atención del Ingeniero, con objeto de no incurrir en 
errores por omisión, doble recuento o equivocación del diáme - 
tro. 

Diseño de cruceros y piezas especiales.- Se entiende por cru-
cero a todo aquel punto del proyecto de la red, en el que se -
requiera de piezas especiales para poder realizar la interco - 
nexión de tuberías, cambiar de diámetros, cambiar de dirección 
en las tuberías, colocación de válvulas de seccionamiento, --
bidrantes contra incendio, terminales del tramo de tuberías, -
cambio de tipos de material que forman las tuberías, cambio de 
clases entre tuberías del mismo material, etc. 

Todos esos puntos dentro de la red deberán distinguirse con un 
número encerrado por un círculo, procurando que la localización 
de cruceros pueda, en un momento dado, hacerse con facilidad. 
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Es recomendable nwnerar primero en forma progresiva los cruce 
ros que se localicen sobre las tuberías principales y por úl-
timo los cruceros que se localicen sobre las tuberías de - -
relleno, con lo cual se facilitará posteriormente el recuento 
de piezas especiales. 

Para el diseño de cruceros pueden emplearse piezas especiales 
de fierro fundido, de asbesto cemento ó P. V.C. , siendo más 
frecuentemente usadas las primeras por su gran variedad de 
diámetros que ofrecen los fabricantes, pudiendo ser brídadas 
o con campana, para ligarse a tuberías de A.C. ó P.V.C. . 

Las piezas especiales más comunes pueden ser cruces, tes, co-
dos, reducciones, juntas universales, juntas gibault, termina 
les, copies de transición, adaptadores, extremidades, carro--
tes, empaques de plomo, tornillos, lapas ciegas, bridas con -
rosca, etc. . 

Una :vez diseñados los cruceros, se procede a la cuantificación 
de piezas y enlistamiento procurando que aparezcan por orden -
de importancia y de los diámetros mayores a los menores. 

CATALOGO DE OBRAS Y ELABORACION DE PRESUPUESTO.-  En base a -
los resúmenes de cantidades de tuberías, válvulas, piezas espe 
ciales, etc., se procede a elaborar el catálogo de obra, que -
consiste básicamente en la descripción detallada de cada uno -
de los conceptos que integrarán la obra, como rupturas y repo-
sición de pavimentos y banquetas, excavación y relleno de zan-
jas, instalación y suministro de tuberías, válvulas y piezas -
especiales, construcción de cajas para operación y conserva- - 
ción de válvulas, construcción de atraques de concreto, etc., 
etc. 

A cada uno de los conceptos que integren el catálogo de obra-
se le aplicará un precio unitario de acuerdo con la tarifa -
que se haya asignado a la localidad, con objeto de elaborar -
el presupuesto de las obras. Este presupuesto deberá detallar 
se en sus dos aspectos fundamentales por separado, es decir,-
en lo concerniente a mano de obra y lo correspondiente al su-
ministro de materiales. 



ALIMENTADOR 
ALIMENTADOR 

TUBERIAS INTERCONECTADAS 

TUBERIAS A 
DESNIVEL 

IV.-  TUBERIAS SECUNDARIAS O DE RELLENO (EMPARRILLADO). 

Son las tuberías que cubren el total de la red que se ligan a-
las tuberías principales. 

Cuando la red se proyecta a base de circuítos, es interesante-
observar los modelos que se pueden formar con relación a las -
uniones de estas tuberías. 

a) Modelo Monopianar.- Consiste en que se liguen de prefe - 
rencia por sus dos extremos a las tuberías principales con obje 
to de que la alimentación se pueda llevar a cabo por dos lados-
diferentes. Fig. 5. 

b) Modelo Biplanar.- Es decir que se crucen a diferentes - -
planos entre ellos ó sea las líneas donde las calles se cruzan•-
no se encuentran interconectadas. Fig. 6 . 

FIG. 5 
	

FIG.6 
MODELO MONOPLANAR 
	

MODELO BIPLANAR 
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IV.l.-  MODELO MONOPLANAR.- Como se explicó en el Capítulo III-
en su Sección 4, existen varios métodos para el cálculo hidráu 
lico del sistema monoplanar. 

En virtud de que la red que nos ocupa está formada por 26 cir-
cuitos y construida con el criterio biplanar, para su respecti 
vo análisis se calculó como monoplanar con el método de Hardy 
Cross, a través de un programa de computadora en lenguaje - - 
Fortran elaborado en el Centro de Cálculo de la Facultad de -
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con-
las siguientes restricciones: 

1.- Solucionar 26 circuitos por el Método de Hardy Cross. 
2.- Constante de Hazen Williams (c) C= 130 
3.- Número pedido de equilibrios = 25 
4.- Aproximación (pérdidas de carga en metros) = 0.001 

En vista que el programa está diseñado para solucionar "n" cir 
cuítos por el método de Hardy Cross y encontrarse actualmente 
en vías de perfeccionarse para alcanzar la aproximación deseada 
requiere un gran número de iteraciones, las cuales hacen imprác 
tico e incosteable el programa por el tiempo-máquina que se re-
quiere. Con las 25 iteraciones alcanzó una pérdida máxima de - 
carga:de 0.10 mt., lo cual arroja una aproximación apropiada pa 
ra su estudio, de las cargas disponibles en cada crucero. 

El empleo de programas de computadora para resolver redes de --
agua potable se ha estado haciendo cada día más común tanto en 
el sector privado como en el público, debido a las ventajas que 
ofrece como son la rapidez y precisión en los resultados. Estos 
Programas están diseñados para solucionar un número determinado 
de circuitos, proporcionando varias alternativas en cuanto a -
funcionamiento hidráulico y presupuesto para cada caso, ocupan-
do el menor tiempo posible de máquina y proporcionando datos --
prácticos, dando con esto una mayor flexibilidad al ingeniero -
proyectista al elegir la red de distribución óptima. 

A continuación se presentan el cálculo hidráulico de la línea -
abierta del tanque al crucero 31 ; una tabla resumen con las -
cargas disponibles en cada crucero, plano No. 1 y diseño de --
cruceros. 

CALCUI0 DE  PERDIDAS.- Utili,,ando la fórmula H= KLQ2 



49 

donde: 

H= Pérdidas por fricción ( en metros ). 
K= Constante ( D=Diám. int. en metros ). 
L= Longitud ( en metros ) 
Q= Gasto ( en M3/seg.) . 

Valores de K 

K 6" = 23.79 

K O  4" = 199.61 
K O  3" = 779,44 
K O 2 1/2"= 1944.06 

Asbesto Cemento = 0,010 

P.V.C. = 0.009 

Cálculo del equilibrio de gastos 

1.85 ( 	H/Q 



111111 11111 	1111 111111 MIS MEI Nal MEI 1111 	MINI aló 11111 	 11111 111111 @NI 
50 

TA BLA No  1 POBLAC ION COL.  IGNACIO  ZARAGOZA,  MUNICIPIO  DE HUAbIA NT LA ,  EDO .  DE — 

CARGA 
DISPONIBLE.  

O
 r-{ ,--1

 O
 

O
 r-- cm k..9 
. 	

• 	
• 	

• 

	

r-{ 	 ,-.1 

C \I o
 

14 

i I 1-1-1 
r•-• 

rn
 

c
 

04 
r-1 r

l 
r-- CD 

O
 

e--i 
O

 
0
 

O
 

11 1 4-3 o 
O

 ‹,.: 
C1 
o
 

u...1 
o 
4
 

NIVEL 
TERRENO  

a) %
.0 O

 rn
 

ir) In 
C

D
 rn 

• 
• 	

• 	
• 

	

lfl ID
 	
a
) 	

t.49 
•,,..,1 	

en 	C \1 	
C \I 

.---i 	
4-4 	

•-4 	
4-1 

CARGA  
P IEZOMETRI—

CA .   

ir) 
Cs.: 

O
 C

l 

1,44.0 	
la

 	
t.0 	 In 

r--1 	
r-I 	

r-4 	
r-1 

LI-I  
4-• -4 

,-4 	
,41:, 	

a
) 

 
r11 

C \
I O

 
• 

• 	
4, 

O
 O

 O
 

., 
C's Cl C1 
N

1 --.- N
 

	

. 	
. 	

. 

	

r•-) 	rn 	r^i 
N

 (-4 r.) 

U) 
0

 
t
i
.
•
 

4
 

t...0 O
 r- 

ri N
 0

 
•
 • 

a
l a

l a
l 

o
 

E-4 
14 
z
 

<
 

/-1 
o
 

tO
 

. 	
:
 	

= 
 tp

 

O
 el ,--1 

L.,-) 	c.: 	nr 
r--1 	

r-1 

TRAMO  

- 	
C.1 ri 

CM 	
1 	

r
l 

1 	
••• 	

1 
CV 	

CM
 C.") 

[  CRUCERO  

N
 
N

 r") .-1
 

r
) 



su  as  iza  tia  r ®  eme  esa  eme  sis  c—  eme  sus  eme  eme  eme  izo  iza  
51 

TA  11 T,A No,  ___2 	P013  TAC  ION COL.  T CINAC 	'21 \ 2  Art17. 71 	PAT IP.ITC Tn •rn  nr.  rIr rhu Nvn f T 	t711n 	nn  rnr  Ir,.  

CARGA 	NIVEL 	CARGA 
110 	I 1c or  on  PIEZOMrmR1 	nr 	nr cDnr:  

O
 	 k.0 	

O
 	In

 	11-1
 	 O

 	
in

 	
r-I 	

O
 	L

n
-0

 	C1 	Cu 	c."1 	
c.) 	 (....:- 0-1 	

C.) 	
c) 	 r,  ) 	

Ln
 	 r') 	:. , 	

r
, 	: , , 	

L...: 	
c•, 	

r, . ) 
1/4.0

 r-1
 C

O
 C

V
 C

O
 1/40

 C11 
rn

 1-- C \I 
C
O

 n
r C

O
 •-í C

O
 C

O
 •-1 C

O
 
cn

 •-I 
n
i (-1

 N
 t 	in

 	
N

 N
 •!•• N

 
•
 

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

1
,
0
1
,
0
0
0
0
0
0
 	

0
 	

O
 	

0
 	

•
 	

0
 	

O
•
 	

O
•
 

aN aN ,-{ rn ,--i Cl cn m
 .1",  r") .--L Ln

 0') O
 C

YN
 -4 O

 .-I 0 0 rn
 O

 t'n
 0 0 7 O

 r- O
 

	

e-4 
.--4 CM

 CM
 

cM
 4-1 

C1/42
 C

V
 C

V
 
c.1 cm

 cm
 cm

 rn cm
 

C
V

 e
n

 C
V

 
rn

 cn
 

C
V

 C
n

 C
V

 
rn

 rn
 	

C
M

 rn 	
cm

 c.-) 

rn
 kr) 

O
  in

 
0

 rn
 Ln al O

 U
) O

 r- 1/4.0 -- L.0 O
 	

O
 +,». "s" 

ln
 'e

 Ln 
e
 
e
 
O

'
 

 
e
 

U
)  'e

 
rl 

-,..., 	
v.: al 	s•• In 

C
. C

V
 

LI-1
 a

l 7
V

I
 (

;)
 

CO5  C
D

 .G
. O

D
 e

 t..0
 

C
O

 0
1

 1/40
 C

 	
CV 

l..0 	
Ln

 
CV

 	
l..0

 C
N

 
e 	

e 	
• 	

• 	
e 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

o 	
• 	

• 	
o 	

e 	
o 	

e 	
o 	

• 	
o 	

o 	
e 	

•
 	

• 	
o 	

o 	
• 	

• 
U

D
 L0 r«) -4 r') L.0 r-1 LN

 0 -1 ri C
) tn 	

Ln en c" m
 7 •zr ,-.1 'ZI.  H

 
7

 7
 0

 'zr r-  "zr 
(N 	Cm 	

C
V

 C
N

 (N
 C

V
 C

V
 C

V
 C1/4.1 CV 	

(N
 .-1

 1
-1

 0
-4

 r-f C
M

 .--f C
M

 r-I .--1
 	

C
M

 •
-i C

M
 o

--I :-1
 	

CN
 +

-1 	
.-4 1-1 

g.-4 	
.-4 	

r-i 	
r-1 	

r•✓
 	

r-4 	
r-i 	

r.-{ 	
ir.-1 	

r-I 	
o-1 	

r--1 	
1.-4 	

,-1 	
1-1 	

r-I 	
.--1 	

r-i 	
r-f 	

O-
1 	

r-1 	1-1 	
4 	

,-1 	
r-i 	

.-4 	
.-1 	

r-1 	r-i 

rn
 rq

 0
 0

 0
 rn

 0
 0

 0
 0

 0
 L

O
 7

 N
 , z

r
o
r
-O

s
r
-o

r
-O

r
-r

-O
r
-C

D
r
- 

	

al k...9
 	
r
q

 I
''
,1

 N
 
C

l  r\1
 1...0 

CV 
CV 

CV 
0

 0
1

 0
1

 0
1

 C
V

 0
) C

V
 0

1
 0

1
 C

1
1

 G
) 

C
M

 G.1
 C

l C
M

 C
l 	
0
 r

i 
e 	

• 	
•
e
•
•
•
 	
•
•
 	

e 	
e 	

e 	
O

•
 	
o
•
0
0
0
 	

O
 	
•
•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

0
0
 

t
.r

) t
r
i 

L
n
 in

 L
n
 L

n
 in

 L
n
 in

 L
n
 L

n
 in

 7
 7

 7
 L

n
 7

 u
"
) 7

 7
 L

n
 7

 in
 7

 .7
 in

 *
7
 L

n
 7

 
7
 7

 7
 7

 7
 7

 7
 7

 7
 7

 7
 7

"
 7

 
7
 
7
 
7
 
7
 
7
 
7
7
 
7
 
7
 
"
c -  7

 
7
 
7
 
7
 
7
 
7
 

	

4-4 4-1 	
4-1 	•-1 4-1 -1 -1 r-1

 r-1
 r-i 	

r-1
 .H

 	 .-1 
,-1

 r-1
 1

-1
 	

r-1 /-4 	
H

 r-1
 	.-1

 r-i 	
4-1 1-1 	

.-1 	
r1

 	1-1 	
r-1

 I-, 

	

1
-4

 C
N

 C
9

 0
 	

en
 

rn
 
0

 
0

 	
"J" 

CV 
c-:

 rn
 	

c
n
 0

 rn
 O

 	
rn

 0
 rn

 O
 	

rn
 

cv ,-4 

	

rn
 •zt N

 O
 	

N
 
rn

 ''' O
 	

4
-i -4

 c.1
 0

 	
c
m

 0
 c

‘: 0
 	

c
y
 0

 c
Y
 0

 	
CN 

, -1 .-1 
• 

•
 	

•
 	

e
 
	

0
 
	

•
 
	

O
 	

O 	
O 	

O
 

	

0
0
0
0
 	

0
0
0
 0

 	
0
 O

 0
 O

 	
O

 0
 O

 G
 	

0
 O

 0
 0

 	
0
 O

 O
 

vD
 O

 k.0 
4
-1

 r- k
.0

 Ln
 cy

 0
 •-1

 
N

 
G

1 rn -1" -... c.-) 4-4 4-1 O
 Ln O

 0 --... -4 	
in

 'e
 	

O
 L

n
 

rn
 Lo C

1 ,--4 
G

1
 a

N
 C

l .-I
 0

 
4-1 C

) 
rn

 
4
-1

 rn
 a

l 4
-1

 4
-1

 7
 O

 I- - 7
 O

 r- i..0
 	

C-7) 1-- 	
O

 C
Y
 

,--; ,.._
1
 cN

 0
 c) 

(
N

 (
N

 0
 0

 0
 
7
 

cs„i rn 
O

 (
N

 rn
 O

 c
m

 0
 O

 IN
 O

 
C

V
 O

 O
 

C-17 C''' e-1 
M

 ."
- 

1/4.0
 O

 O
 k

..9
 rn

 7
 C

. -4
 -4

 4
-4

 N
 0

 0
 
C

V
 O

 C
V

 O
 
Q

 C
N

 O
 
C

V
 O

 O
 C

V
 .-

4
 

1-
4 

1
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
0
•
C

1
1
•
•
 
	
•
•
 
	

P
C

 

0
0
0

42
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

'
0
0
0
0
0
0
0
0
 

+
+
1

1
 	

+
1
1
1
1
+
4

-
1
1
 
	

+
+
1

1
 	

+
+
1
1
1
+
1
/
 

DIAM 
(PULO) 

	

C•4 CV 	
CV 	

CV 	
r \I 

(„: 	
cy 

r4
 C

V
 C

V
 	

C
V

 C
V

 C
V

 C
V

 	
CV 

	

--..... ,..., 	
-...... 	

.,.. 	
-,.., -...„ 	

',s., -.....„ -....,.. -....... 	
-...,.... -.., -..,„ --....... 	

--,... 
4-4 	

4 	
fi 

-4 	
4-1 	

,-f 	
ti 	

r-1 	r-i 	
ti 	

r-i
o-4 	

r-1 	r-1. 	
fi 	

r-1 	
1-1 	

9-1 	
t-1 	

11 	
/-1 

...... 	
•-• 	

O
 	

rr. 
• -• 

..-... 	
•-• 

	

C
-  ---..•,' C

V
 C14 	

CV 	
C

" 'C
.' (N

 	
''.
'

.' •G'• 	
C‘4 

cm
 	

cm
 

(N
 	

(N
 C

N
 	

cm
 

cm
 

IV
 	

N
 	

C.7 	
7
 
7
 

O
 ^

 
Cf: 
c. 
4

 

C
s
.1

 N
7
 O

 	
7
 7

 7
 C

O
 	

M
 M

r
-
 M

r
-
 C

D
 7

 r ,1 	
"7

 
O

 7
" r- 	

7
 c

.:
 N

 
L
n
 In

 6-1 6"-L 	
6

1
 

Ln 
in

 
"e

 	
4

."
 "

e
 O

 U
n

 	
O

 C
l 	

O
 	

"
e
 "

e
 N

 L
n

 	
N

 
rn

 r" -:
 

•%
. 

rn
 

L.0 k..7 	
k
D

 0
 0

 .-1
 	

0
 In

 rn
 

cm
 	

rn
 W

 4
-1

 kr) 	
r-i "

-I r-i L
O

 	
,-1 	

0 •zr 
r- v

^
 -z

r 0
 	

-7
 C

) k
..9

 O
 	

Ln
 c-n

 O
 /-1 	

0
 0

 0
 O

 	
0

 0
 0

 
,--1 	

O
 tf1

 C
N

 
• 

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

TI 	
O

 	
•
 	

•
 	

0
 	

O
 

rn
 rn

 4
-1

 O
 	

.--1
 rn

 r-) O
 	

c.) C
V
 

,---1
 O

 	
.--i O

 e
--1

 O
 	

-4
 0

 ,--f O
 	

,-1 	rq CV 
+
 	 +

 	
I 	

1 	
+
 	

1 	
I 	

I 	
+
 	+

 	
I 	

I 	
+
 	 +

 	
I 	

I 	
+
 	+

 	
I 	

1 	
+
 	

1 	
I 

I i..7 
Z

 

4
 --- 

.... 
__, 

0
 

C
V

 
C
D

 .0
 cm

 	
0
 7

 a
) ",-....• 	

cm
 cm

 cm
 4n 	

- 	
cm

 cm
 cm

 c.-) 	
cs4 •t• rn

 -U' 	
C

n
 	

C
V

 C
V

 
r--I 	

en
 	in

 •-4
 	

in
 	.-4 	

•-• 	r-4 	
r-4 	r.-1 	

r-i 	
r-I 	

r-i 	
r-1 	

r-i r-1
 	

4-1 	
o-i 	

r-1 	
1-1 	

1-1 	
r-i 	

r-! 
r-f 	

r-1 	
.-.! 	

r-1 	
r-i 	

r-I 	
.-1 	

4-4 	
4-.4 	

r-1 	
r--4 	

é--1 	
f-i 	

r-1 	
4-1 	4,-; 	

r-¡ 	
.-I 	

r-I 	
r-1 	

. 	
r-I 	

r-i 	
,-i 	

- 

O
 

:E
 

o 
01 ri c, 	

rn
 ..... in L--) 	

c0
 r- 0

 r- 	
o
 a

l 
4
-4

 O
 	

/-1 c'") 
IN

 r-1
 	

r‘l 	
k
.D

 N
- 

C
n

 	
C

V
 L

O
 C

V
 	

k...0 	
‘...? 	

cm
 

CM 
k.0 	

cm
 	

....0 cy W
 k..0 	

k..0 ....9 W
 ....0 	

L.0 
1
1
1
1
 	

1
1
1
1
 	

1
1
1
1
 	

1 	
1 	
1
 	l 	

i 	
1 	

1 	
1 

.--1 ,-1 	
1.11 	

6
1

 O
 0

1
 0

 	
0

1
 e

n
 M

I-1
 	

M
 1

1
1

 
T
I C

V
 	

1 	
1 	

1 
4
-1

 O
 4

-4
 M

Ln 	
U

') .0
 

P
I 

rn
 rn

 t..0 	
P

I C
'S

 	
C

V
 C

V
 C

V
 k

.7
 	

t-s4 
Lo

 
Lo

 L
o
 	

kr) 	
1.0 

1 n
 

C_'. 
0
 o

 
r‘'.1 
C.) 

,--f O
  01 en c, ,--i 

en ,:r 
tn rn 

al C
O

 r- 0
-r- a

l o
 0 -L ,-i O

 
Cn 

.-1
 

Cn 
C

N
 r-1

 	
in

 
CV

 	
0

 r
-
 

e
n

 e
n

 C
V

 
1/4.0 

cm
 cl L..0 	

'.0 cm
 cm

 
cm

 0
 c

m
 

CV 
ti) C

V
 
L..0

 L.0
 0

 0
 k

r: k
.0

 1/4.9 	
L.0 

O
 

E., 
1-1 
-
, 

O
 

1--i 
o
 

	

1-4 	
1-1 

>
 	1-1 	

1-1 	
i-i 

H
 

H
 >

 	
H

 	
>

 	
I 	

1 	
H

 H
 >

 >
 	

>
 t-1

 1
-1

 X
 	

>
 

H
 	1-1 	

1 	
1 	

1-11-11-11-1 	
1
1
1
1
 	

1-1 	
1-1 	

>
 	1-1 	

I 
1 	

1 	
H

 1-4 1-1 1-1 	
1-4 1-1 H

 e-1 	
>

 >
 >

 >
 	

1 	
1 	

1 	
1 

 
1-1 1-1 1-i 1-1 	

1
-1

 FI 1-f 4-4 	
1
-1

 1
-1

 1
-1

 H
H

 H
 4

-1
 1

-1
 	

>
 >

 >
 >

 	
>

 	
>

 



I
 

1
1
 

I
I
I
 

1
1

 

I
 

I
 

11 

111 

I
 

1
 

I
 

I
. 

1

1-i 

CM
 

. 

_. . ., 
U) 
..-:,) 
..... 
1-1 
:12.1 
u
 

Cr: 

(-) 

\D
 

• 

	

":": 	
'-

' 

C
., <

 
i:

,
-
-
-
1
 

	

Kr.. 	
0-i 

4
 c

?
 

	

.7...1 	
•
.
.
 

o 
o
 

--• 
• 

-,I. 

	

O
 	li-.1 

	

r•-• 	
r.....<  

i--, 
r.in 

	

,2 	
- 

	

E
.4

 	
1
1
1
  

	

7
,-+'
 
	

,I
... 

	

<
 	

.-.' 

:
E

:
 
<
 

	

--- 	
C

-: 

	

.-1
. 	

.. 

O
 

	

.--. 	
^
 

r
"
I
 
=
 

O
 

CD 
<

. 
3-1 
1-i 

a
 

	

1-1 	 :1---_," 
rZa O

 
M

 i-i 

	

.:_r. 	
r.J 
C
l C

 
<

 	3--1 	 in
 

' 1 ••=-_ 
Z

 	... . 
<

 C
) ---- 

CD 	 cl. 
L7 74 

i":".." 	
/-i 	

1.2 
U

 
0
 
0
 

Cri 

	

rs 	
O

 rl 

	

.
 	

• 	
.
 

	

M O
 	

GN •,.•• • 
C" \? 	

re) 'C
' co nr •-1 'S el 

•-• f fr) c') in r") .--i r) C
.. .--i 

r-
 	

4--, ,--i 	r-) r- C-1
 r C

i r G
N

 
.
 	• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 

 

	

r C
A
 C

O
 r C

0
 S

: C
) s." . O

 S
" S

.7
 0

 sr. 0
 	

n"..." S". 	
-^ O

.„..7  m
 .,.. co  

	

r"") C11, M
r") M

 r- ) r") 4--) r-) rn
 C.) M

 M
 M

 M
 M

 	
e
l en 	

c.)  c., M
  ,n

  ,...1 M
  ,..n 

<
-
•
 

...--- 
..-. 
...!.. 

1-3. 	
o

 • 
>

 í_
:

ild
 

H
 G

=
 

..-Z 	
'...* 

v
 

vD tJD 
CN 	

Q
 C

  
• 

• 
n
"
 	

L
n

 
0
 

e-1 	
e-4 	

e-el 
r-4 	

e-4 	
r--4 

CD k.0 cD 
In 

C
D

 In
 

• 
• 	

• 
O

 
L
^
O

 

e
-4

 e
rl rf 

1-4 	
r--i 	

r-4 

	

n
r C

D
 0

 
n
r 

O
 '".-7

 C
^

 O
 O

 n
r C

D
 n

r 	
r-  CD

 t:D
 
r
l 

C
D

 C
D

 0
 cp

 cp
 

	

CD 
r-) in

 
C

D
 tri 

ln
 In

 ..... r- in
 N

r- N
 	
r- r- -,-O

 C
c--)  =

 
r.-)  c

j 
• 

• 	
• 	

• 	
e 	

• 	
• 	

• 	
e 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

.
 	
.
 	
.
 	
.
 	
.
 	
.
 	
.
 

.V
..  
O

 
O

 
^
.
-
,
"
 
O

 
'7

: ..  
O

 C
O

 
O

 
T
.;
 
O

 
7
.
. • 	

O
 
O

 	
O

 
,
.
.
.
0
 
1
..,

,,
 
o
 L7 

C
D

 
t
r
l
 

	

e
-4

 ri e
-4

 r4
 e

-1
 .4

-4
 e

-4
 e

r rf e
-4

 ri r4
 ri 	

r
i 3-4 	

,....4
 o 

o
  ,__1  

o
  ,_

,4
 o

  
r
i 	re4 	

r
i 	

e-4 	
r
i 	erl 	

r
i 	eri 	F4 	 r-1 	F

i 	r-1 	
r4

 	
r
i 	e-4 	

.-4 	
,..1 	

,._.¡ 	
,...i 	._

f  ,_
. 4  ,_

,i  

- 
C5: 
15.-1  

C . D 	::: : 
"
 
	

•
Z
•
 ./

... 

4
:
 
o
 
.
.
z
.
 

U
,
 

r
.
.
:
 
-
 

C4 
1-1 <

 
:la 	C) 

	

N- 	
,.• 	 Cs.: 

C
l 

	

.
 	

as m
 

• 
• 

C. 	
C.  C.` 

	

F• 	
C

.  C
' 

	

r-4 	
F
i F

t N
^

 r
:
 

m
 C-N CO 

• 
.
 	

• 
"4.... 	-..... 	"Z... 
-..... 

	C.  
.--4 	

r--1 	 r---1 r- 	 r) 	
r
:
 	r•••• 	r‘i 	r- 	r; 	r- 	in r.; 	r- 	 )2-1

 r- 	
o
 	 u-) 	

rz 	 L.-, 	,_i 	t..,,1  ,__, 	t..., ,__4  

	

al cD
 CD

 C
l  C

D
 C- 1 a) C

l  M
 C

D
 C

N
 W

 C
l 	

C
D

 C
D

 c
:11  N

. 
N

. co
 N

... 
CD

  r._ 
• 

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
.
 	• 	

• 	
• 	

•
 	

•
 	

•
 	

.
 	
.
 	
.
 	
.
 	
.
 
	
.
 	
.
 

C. 	C.
 	 -1..7 	C

. 	"::: 	:
. 	 C. 	•Zr 	C` 	 s..? 	C. 	.C .  '":": 	

....: C' 	.... 	 .c. 	..t. ..,.. 	
... 	 .. ,.. 

C
.  ":" C . 	"C.  C

. 	y 	
y 	

C" 	
y 	

y 	
.":" .... 	

C
r ",37 C" ...7 C-  C

.  C
.  

.---4 	r-I 	 .--4 	F4 	r-1 	r-i 	F
i 	r-4 	r-3 	F

i 	.--4 	,---4 	4-1 	
.-I 	4--1 	r-1 	F

i 	r-1 	F
i 	F

i 	4-4 4-1 

c..) , 	. ..--. 
O

 --- 
O

 

•,.•
 

. 
O

 	
c‘,1 

O
 	

F4 • 
O

 	
O

 O
 ,-, un 

0
 0

 F
i 

- 	
• 	

• 
O

 
O

 
O

 

	

un O
 O

 L
n
 	

In 
CD C ",, 1 rn 	

r: O
 	

c•I 1--) 	
I-- --..- O .--4 	

F
. 

	

Fi 0 C
:3 F4 	

F
i 0

 F
4
 C

) 	
F
i O

 	
O

 O
 	

C
D

 0 '-' ,--1 	
•--{ 

•
 • 	

• 	
• 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 

• 
•
 	

•
 	

•
 	

•
 

	

O
 
O

 
O

 
O

 	
O

 
0
 
O

 
O

 	
O

 
0
 	
0
 
O

 	
O

 
O

 
O

 
O

 	
C

D
 

o 
7
. 

.7
-: 	

-...-'. 

r1
 r 

N
 \I r- 	

r
 

F
i 

O
 C

V 
O

 O
 	

(-) 
....4  

• 
•
 	

•
 

0
 
O

 	
0
 

1 	
I 	

-1- 

O
 'C.  N

 
In 	r•7I....-̀ 
-- 4 O

 r-i 
0
0
,-

4
 

• 
•
 	

•
 

0
 
0
 
0
 

-i- 	
-1- 	

1 

F
i r- -,:r 	

0
 	 0

 	0
 a - 1 .-1 Fi r.: r- .---; 

r)
 	

r• r.) 	r: c .,2 r.-)
o
  ,.:, 	0

  „.., 
F
i 	,...0 	O

 	O
 	
r
-
-
 	

c
.--,

 	 N
 	
Iri 01 	N

!
 	cn 	

CN
 	

W
 'C

'' 
	

r.. 	i--. ci 	 r-1 	,.._.i 	,,r, ,...4 
r: r 	

r4 
ii O

 O
 	

r-1
 C

 V
 O

 Fi Fi 0
 1-1

O
 	
O

 ....7-‘ F
i r
-
C

,  
.. r-i o

 	
Q

 
0
.-i(D

C
)r-i O

F
-1

0
1

-1
0
0
'-1
0
 
°

0
  0

4
0
0
0
E

-1
0
1-i
 

• 
•
 	

•
 	

o
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

•
 	

0
 	

.
 	

.
 	
.
 	
.
 	
.
 	
.
 	
.
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
O

 
0
 
O

 
0
 
O

 
O

 
0
 
O

 
0
 
.
.
 
O

 
0
 
0
  
,
D

 
Q

 
C

D
 
C

 c
>  

	

4
-
±
+
 	

1 	
1 	

+
+
1
 	
1
« 	

-1- 	
±
 	

1 	
1 	

1 	
J
-±

 	
t 	

: 	
÷
 

1"..7. 	
- 

 

• ......, 
(3

 
-7.> 
< >24 

 

.....- 
 

N
 

r-{ 	
ii 

r: 	
r
 

N
 r.1 	Cs.1 

,...4 	
,-.1 	

,....1 

N
r:

 r.) 

u

It 
i-i 	

^
y

=
  

	

' N
 r..1 r.: c .,: 	

N
 N

 N
 (N

 	
C
..: N

C
'S

 	
C.: C.': (N

 	
Cs./ 

H 	
e-4 	e-4 	e-4 	e-4 	

11 	
,---; 	

...;
 	
,i
 	,--1 	

U
 	
r-I 	

r-t 	
1-1 	

H
 	 :---! 	 e-4 	

ti 	
,-i 

-
 	

-
 

. 	
-
 	

-
 

r
i 	r.) 	r.: 	r..1 	

N
 i.‘) r.: C‘i 	

r \I N
 	nzr N

--  -.: 	c..1 r.1 cu 	
N

 
 

...N.1. 	
''."" 	F., 

r.:.4 	"e 	11 
•--37.: 	

1-1 	 C. 
M1' 	 r't 

	

<
 	

Cr. 
C

1
 á

 

C) 
W

 
K.....: 	

.. 

	

-Z 	
,., 

	

.✓
 
	

__ 	
.. 

3-4 	:,... 	
.: 

	

.
 	

-
 

--. 
1---i 	117: 	C

 
O

 " 

	

CJ 	
.C1 

...-; 	
0
 	

' 
0
 -:

,M
 

i---: 	o
 

o 
:ID

 :4 
XI: 

$2. 
U
 

:---7, 	
O

 

......-- 
O

 C
4

 
O

 4
  

0
1
 

o 
I-- 

	

C..1 	
in

 
O

 
 

	

CD 	
o
 

ert 

	

. 	
(-I • 

	

O
 	

cs.) 

	

1 	
-1-  r- rn

 r- 
'4::' 	1.f I 	3:1 
••• N

 CN 
cN 	 .---4 	r--- 
• 

• 	
- 

0
 O

 o
 

±
 	

-1- 

r- r-) in
 o

 	
o
 r- --,..- tn 	

T
r o

 	
'41  '-lp

 	
o

 C
'N

 r- '-1 	
r-1 

t.') .-1 	O
 	 C

l 	
G'I 	 In •Zi.̀" 	1-1 	

"C" 	 C.  \I 	
O

 	 O
 	

F
: 	In i-T... Cl 	

C-1 
cN 	 --,-.• 	

'...0 	 Li'l 
N

 0
 0

 r.- 	
In l.-9 Fi rl 

• 
• 	
.
 	• 	

r-i O
 	
N

 In
 

	

N
 r-4 N Cs1 	

N
 F

i a
l C

.  
• 

• 	
• 	

• 	
N

 C
' C

" o
 

CID 	"1:: 	r.) 	k...1 	
k3 

• 
.
 	• 	

• 	
o
 • 

_ 

o 
o
 0

 0
 	

0
 0

 O
 0

 	
(2

) 0
' --i O

 	
.--1

 0
 0

 0
 	

0
 

-t- 	
±

 
	

-i- 	+
 	

I 	
I 	

' 	-I - 	ir 	
1 	

1 
±
 	

+
 	

I 	
±

 	
I 	

I 

.C
1
;
I 

•-- 
...... 

H
 	..••••• 

C ., 
Z

 O
 

S P 
 
.
 

<N 	
ir 

4,-1 	
r-i 

r-i 	
F
i r•I In

 r 
e--4 Fi Fi 
F
i F

i F
i 

	

. 	
_ 	

.- 
r

-7*.
 
'

, 
("1 S" 	

S
" S

" S
' M

 	
S

" N
 s -."

 N
O

 C
`
: N

O
 

r-1 	FI 	r--I 	 r.-4 	
r-I 	

r«-E 	
r-i 	

r-4 	
.--: 	

r-4 	
'''''4 	

,-I 	
- e-I 	r-i 	r-1 	

F
i 	

,__i 
F
i 	r-i 	F

i 	F
i 	

r-f 	
r-4 r-f r-1 , 	

F
i 	r- 	

F
i 	.~4 

	
t-

'-i 	
,

-.1 	e-1 	
r-i 	

*-1 	
.. 

. 

0
 

....-. 
<

 
C

 
41-4 

C•2 
1/4-D 	

t.11) 
r.; 

1 	
I 

r-- 	
r- 
rg r- r- r-

t_n N
 Ln 

I 	
1 	

1 
t0

 O
 O

 
C`.1 	1...0 	 LO 

r
o
p
o

o
 

in
 
,
.
.
.
-
:
 	
,.._

0
 	1.3-3 	

F
i a

l 	
.. 	

an 
O

 	
C`.1 	

o
 a

l 
L) 	,...o 	L') 	L..n 	

In
 t.D

 	
•••", 	

N
 	

'ri 	 u-) L'1
u-) 	t n 	I-- 	...n 	

- 	
u-) 
L7 	

. 

1
1
1
1
 	

1
1
1
1
 	

1
1
1
1
 	

1
1
4
.4

 	
I  

CD
 r- ,--i .-; 	

r--4
N

 C
1
1
 n

. 	
N

 r•
 	r- 0

 	
.,..:9 L71.D r•-• 	

C..- . 
k.C.-) 	In 	1.1:1 	1.0 	

la.' 	LO 	1...9 	 In 	
- 	

k.:_ ': 	. 	
CN

 	
CNI 	

CM
 	

In
 	

L:1 
, 

'''' 	
'In 	 a

l 
-
 -
 

C
D

 -1 C
 

G
 	,--' 	1.1.4 

1
 

.• 
C i t 
;_.i 

‹:
 

:
-
 
¡
 

1 	
CD 

=1 ^-' 
r-•••• 	14.4 
0
 0

 

C9 	
e- k.D

 
k.0 	

• CM 
CM

 r- r- r- 
Ir) 	C,̀1 	In O

 
r
-
  C

D
 C

1
 =

 e
-4

 C
D

 ..ri C
N

 Ti C`7. Cr,  (N
 	0

 C
l  ‘7 in 1_1 r•••• in t'Y I!) 

1.0 	In 	 Ir/ 	1..7 	
tfl 	t.:9 	tn 	,..D 	 LI9 	

tfl 	
,..D 	

ir) 	l..9 	
LC1 	4.'4 	rsi 	In 	e-) 	,....n 	tn 	In 

•=4 
I-i 

C_) 

O
 

¡
 
	

;
-
t
 

1-1 	
1-1 

H
 

H
 F

I 
H

 
H

 >
 

1 	
1 	

1 
1-4 	

fr.! 	
r4

 
}--i 	

1-1 	
1-i 

ti 	i-i 	
• 	

- 

>
 	 >< 	

F
i 	

F
i 	

1-1 	
1-4 	

1-1 :-1 	
1-1 

l 	
i 	

I 	
t 	

1-1 	
F

i 	
>
 

H
 1-1 	3-1 

H
 	

>
 ....>

 >
-: >

‹: 	
F
i 	

>
 1-1 1-1 	

5.< 
F

I 	
1-4 	

H
 	

1-1 	
1 	

j
 	

1 	
I 	

r..: 	 H
 	

r:< 	>
 	r.< 	

I
 

H
 >

 	
:::< 

	

1 	
1 	

t 	
1-4 

1-4 	
1-4 	

F.-1 	
1--4 	

X
 	

,ti 	
:,‹ 	

.;4
.
 	

4 	
4 	

4 	
j
 	

i-
't 	

r-, 	
r-! 	

1-1 	
--, 
, . 



1
 

I
I
 

II 

II 

I
 

I
 

I
 

1 1 

 

ro 
ir, 

b..4 

>
:
 

K1: 
.
2
 

.1-4 

CD 

CD 

u..1 

I
 

:D 
::-.. 

:z2 

F4 
C.., 

F
i 

ZD 
22 

<
 

C5 
C5K.7; 

<.: 

0
 

1-4 
U

 
2
 
0
 

1-4 2
 

C
)
 

C
)
 

U
 
0
 

-4 
C..) 

1-4 
0
 

CD 
c1.4 

rm 

C
 
z
 

= I I 

C.) 

C
9
:
3
 

O
 

<
 

09 

;.--• 
14 
:D 
C
)
 

Ces.
 

1-4 
C
)
 

uD 
cM 
-..-, 

Cr: 
ocZ 

.
1
 

04 
0
 

51 
CD 

5
 

• 
...r.. 
P.-1  
E
,
 

tlo 
1-4 

' co 

4
 

ízz: 
E-4 
O
 

0., 

4r; 

CD 

r:2 

11 

1-4 
U
 

:D 

!.-4r 

E--4  

	

L9 	
a 

F
4
e
i 

	

n
 	

1 

r.:) n 
o. 2

 

C.2 

<
 

1C 
:D 

r22 C: 

.p. 
0
 
2
 

	

1--i 	
2
:
 

:
7
 
4
 r- 

C
)
 

eg 0%1 

. =''

. 

CARGA 	NIVEL 	CARGA 
l io 	licorreg  PIEZOMETR1 DE 	D ISPO,.• 
(M) 	 (M) 	CA  (11) 	TERR ENO (M ) 	LI LE ( i- 

UD CV uD 
0
 
r
o
 
o
 

en 	
O
)
 

rn
 rn

 rn
 

cs.1 UD CV nr UD un nr Un CV nr CV nr CD 
r.1 

O .4 OD UD UD CN UD LO cn Le .-4 CN O 
ro o

 rg
 c
y
 
O
 rH 

c
y
 ...o nr cy r- .4 CD Cn C9 CN CO r- O UD r- O uD O ug uD CD 

.
 
	
•
 	
•
 	
•
 	

•
•

 	
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

 
	

• 	
•

•
 	
•

•
•

 
nr Cn nr Cn Gn .e O) nr N O) CD cn CM OD CU CO cm N C) cm cm O) cy cn cm cm cm 
rn

 rn
 rn

 rn
 rn

 r
, r

l rn
 rn

 rn
 rn

 n
r n

r rg
 n

r r1
 n

r n
r rl n

r n
r rl n

r r1
 n

r n
r n

r 

un CD un 
LO LO uD 
• 

•
 	
.
 

U") Q U./ 
O
 
.
4
 
C
D
 

,-.1 .4 ,4 

O
 u

n
 O

 C
D

 u
n
 C

2
 C

D
 O

 rl 
C
D

 C
O

 r-4
 C

n
 O

 C
n
 O

 cn
 cn

 u
n
 r- cn

 u
n
 r- Ln

 
LO N

 c,
 

 
UN LO Ul UN D r- un r- ,n/ ,  ug O Lrl UD 0D UD CD UD r-. UD CO r-- UD co up C3 co LO 
• 

•
 	
•
 	
.
 
	
•
 	
•
 	
•
 	

•
 	

a 	
• 	

• 	
• 	

• 	
• 	

• 	
•

 	
•

 	
• 	

•
 	

•
 	

•
 	

• 	
• 	

• 	
•

 	
• 	

• 
O

 u
l 	Q

 L
n
 In

  Q
 	
in

 C
D

 r- u
n
 x.D .-.4 .--4 til .--1 u1 .--4 .--4 	

u1 .--1 ,--i 	
u») .--4 In

 	CV .--4 .--4 
.
4
 
C
D
 
.
4
 
C
D
 
C
D
 
.
4
 
C
D
 
.
4
 
O
 
O
 
C
D
 
C
)
 
C
D
 
C
D
 
O
 
0
 
0
 
0
 
C
D
 
C
D
 
O
 
0
 
C
D
 
C
D
 
O
 
0
 
0
 

.4
 .4

 .4
 ,4

 .--4
 .-i•-i , --1 rH

 ri .--1 ..-f rH
 rH

 rH
 rH

 r-1 rH
 	 ,-4 ,H 1.--1 	rH

 rH
 	r.4 	.-H

 rti ri 

-4 cm ,4 
r- CO r- 

nr nr nr 
nr nr nr 
4-‹
 	--í 	4-1 

,
 

N
 , --I cm

 .7,. 	
4 Ln 	

n
r u

n
 u

n
 n

r u
n
 u

n
 r- .4

 r- ,H
 r- tr) .--1

 u
D

 in
 ....4

 V
D

 , H
 
r
-
 
o
 
r
-
 

OD r- ao r- r- cD r- CD CD C- r- o u, r- u, r- L. u, r- u, u, r- 
u
,
 r- u, u, u, 

• 
•
 	
.
 
	
•
 	
•
 	
.
 
	
•
 	
.
 
	
.
 
	
•
 	
.
 
	
•
 	
•
 	
.
 
	
•
 	
•
 	
.
 
	
•
 	
•
 	
.
 
	
•
 	
•
 	
•
 	
•
 	
•
 	
.
 
	
•
 

	

nr nr .. nr 'U' nr 	.c. .'• nr ct• n4" nr c- .c
 
n
r
 
n
r
 
n
r
 
t,
  nr nr nt . 1" ''" Cm' , 1" c• c' 

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr '
:
*
 

-4 	
nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr 

	

.-4
 .-4

 -4
 -4

 -4
 	

-4 ..-i .-4 •-4 '44 ,-I .-4 •.-4 .-4 .--I .-4 .-4 •-4 ,4 .4 .4 	.4
 .4

 .4
 .4

 .4
 

nt:
H 

O
 
O
 
-
4
 

C) C) ,-,1 
.
 	
•
 

CD CD CD 

	

.-i rn .--4 
rn 	

.4
 rn

 rn
 .4

 	
CD CO nr nr 	

nr cm O Ln rH 	
Ln rn 0- ,-1 

,
 
	

rH CD CD ri 	
r-4 CD CD .4 CD 	

,H CD .4 CD 
1! .• 	

,-4 CD r H CD 	
-
0
0
.
-
-
 

.:,,,, 	
- 	

•
 	
•
 	
•
 	

•
 	
•
 	
•
 	
.
 
	

•
 	
•
 	
•
 	
•
 	

•
 	
•
 	
•
 	
•
 	
•
 	

•
 	
.
 
	
.
 
	
•
 

	

CD CD CD CD 	
CD CD CD CD 	

CD CD CD 	
CD CD CD CD CD 	

CD CD CD CD 
O
 

CD nr co 
c
m
 
O
 
O
 

CD CD CD 
C
D
 
o
.
4
 

• 
• 	

• 
CD CD CD 

1 	
1 

-4
 	

CD
 CV 

LO I:: 	
5.0 cy 

cD
 u

n
 LO

 rn
 rn

 ro cm
 ,4

 cm
 cD

 C
D

 rn
 C

N
 	

n
r -, co co CID

 
M

 	
r- 

CD ,H
 O

 r-4
 O

 C
D

 ^
rl .-i C

D
 rH

 C
.+

 LO 
r^

, .4
 rn

 -4
 C

D
 n

r C
D

 O
 n

r .4
 
LO O

 C
D

 
0
 	

CD Cm nr LO r- 
«,,r 'n:" 

C
r
,
 
O
 
^
-
-
 
O
-
 
c
o
 
,
-
-
1
(
0
 nr 

C
V
 
CN O UN Cl LO O- nr r- 

CD 
.4

 
o
 .4

 o
 0

- -4
 C

D
 C

D
 -4

 C
D

 -4
 C

D
 C

D
 -4

 C
D

 .4
 C

D
 C

D
 .4

 C
D

 o
 4

-4
 C

D
 .4

 cD
 C

D
 

• 
•
 	
•
 	
•
 	
• 	

•
 	
•
 	
•
 	
•
 	
•
 	
•
 	
•
 	
•
 	
•
 	
•
 	
•
 	
.. 	

•
 	
•
 	
•
 	
.
 
	
•
 	
.
 
	
•
 	
.
 
	
.
 
	

•
 

CD 	
CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 0 CD CD_CD CD CD CD CD CD CD 0 CD CD 

	

+
 	
+
 	

I 	
I 	

I 	
±
 	
4- 	

I 	
I 	

I 	
÷
 	

-4- 	
I 	

I 	
4- 	
+
 	

I 	
I 	

1 	
I 	
+
 	
+
 	

I 	
1 	

i 

- ZD CD 

 

(97nd) 

• 

wvicr 

o
 

cm 
c
v
 
c
v
 

'•••.. .."-. '',.. 
,-4 	,

 
	

,--I 
4
 

cm cm cm 

c
v
 
r- 	

r
v
 
r
v
 	

c
v
 
c
v
 	

c
v
 
r
v
 	

O
)
 
c
V
 
cm cm 

CV 	
C
V
 
C
V
 	

r.: 
.
 

U 	
,H 	.

4
 	.
4
 	.
4
 	

11 	
.
4
 	...I 	

,- 	
,-; 	

11 	
,--± 	.--i 	,

1
 	.---i 	 ,-4 	

II 	
.....t 	,- .1 	

.I 
..... 	

-,... "".. 	
',.... •-•••••. --••••.. --,.. ',.... 	

",.. -,-. 	
--.. 

• 
,.:. 	

,- 	
11 

.... 	
ii 	

-1 
•,. 

c
m
 
c
m
 
c
m
 
N
 	

C
V
 
c
V
 
nr rn 	

m rn cm cm
,
,
  cm cM 

r
V
 
rm cm 	

r
 	
N rn cm 

1:9 
 

_..... 
c.4, 

o 
C., 

O
 
4
 

....... 

C
D

 rn 1'- 
C
V
 	

.-.-± 	
uD 

,4 nr CD 

	

,-4
 
O
 	
0
 

CD CD CD 

	

1 	
1 

r- up un r4 	
UN UD C

 O
 	

o
 o

 CN cm 	
N

 ,...4 
O

 up N
v

r-i CV 
N

r.:.: 
uD LO 6' un 	

Cr% O en cr) 	
en cn Ln 

c
m
 	

cm r- cm nr O 	
- 
	
LO nr C- 

CD ro CN UD 
o
- rl ,H

 C
O

 r-4
 	

C
9 csi co ,--I 

• 
•
 	
•
 	
•
 	

CO nr ,4
 c
9
 
O
 	

cm UD r- nr 

- 	
•
 	
•
 	
.
 
	

Cr) un cm 	
UD 

• 
•
 	
•
 	
•
 	

u% Cr in CD 
uD cm UD cm 	

UD nr rn .4 	
.
4
 O

 co
 r- 

• 
•
 	
•
 	
•
 	
•
 	

•
 	
•
 	
•
 	
•
 

CD 0 CD CD 	
CD CD r-4 rH 	

ri rH CD CD 	
CD CD CD CD CD 	

CD CD r-i CD 
+

 	
+

 	
I 	

I 	
±
 
4- 	

I 	
1 	

+
 	
+

 	
I 	

1 	
+

 +
 	

1 	
t 	

t 	
+

 	
+

 	
1 	

1 

0

.-ír4 

LO NGI  - 

TUD (M) 

nr nr CD 
r4 

,4 ,H
 rH

 

C
D

 rl C
D

 v
l 	

CD
 cm

 cD
 cm

 	
cm

 0 cm
 cm

 	
rm

 rn
 n

r 
rn .4

 	
rn

 co
 n

r r, 
,H r4 ,H r4 	

,i ri ,-4 , 
f-i 	

,..i 	
r...1 	

,-; 	
4
 	

. 4 	.
4
 	un 

.
4
 	 uD 	.

4
 	.
4
 	

r--1 	
4-

1 	
1...-i 	.

4
 	

.
 

r4
 ,-i 	r4 r-4 	

i .--1 	,-4 	
,- , 	
.
 

,H r4 ,H ri 	
H 	

r
 

.4 .4 .4 .4 

2
:
 
5
 

E4 

o 
CD co 

u, LO un 
I 	

I 	
I 

un r- CD 
in LO in 

u
 

0
 

co 
co CD 

c
o
 	

CD Cn 
o

 CD 	
n
r
 
m
'
u
n
 
r
n
 	
"
 
M
o
u
D
 
n
r
 
-
 
O
 	

nr UD .-4 nr 
LO LO .4 ul 	

.4 un 	
.
4
 	

cm cm un 
CV 	

CN1 Ul LO LO UN 	
'IX

) LO .-i Ln 
1 	

I 	
I 	

I 	
1
1
1
1
 	

1 	
1 , 	

1 	
I 	

1
1
1
1
1
 	
1
1
1
1
 

CD
 O

N
 CN

 CD
 	

. . u
n
 LO

 	
r1

 u
n
 u

 	
.4

 
LO un un .4 	

Cn a) CD n
un 	

u
)
 

N
 
r
v
 
N
 
L
n
 	

u
,
:
C
1
 
n
r
 	

uD 

	

LO Cm un LO un 	
O
 
O
 
 

un .4 .4 ,H 

1-22
 
0
 

ct'. 	
1.1 

c 

O
 

 
c
.
 

142 
U
 

k.0 co co 
'
X
I
 
L
n
 
L
:
u
g
 

coco CID o Lo cn 	
O
 
C,
  c
n
 
0
.u, .,, CO co ro LO rn 0 k.0 'c" O k.0 nr Lo 4-4 nr 	

(
o
 

u) ul ,4 ul 4.11 ,-I u") 	
.--IN

N
N
 

	
N

U
 

O
 

54 
F4 
:D 
C
)
 

DC 
F4 
C
)
 

I 	
I 

	
I 

14 14 
F-1 1-4 H

 
r.>

 F4 34 
t
<
 
>
 
>
<
 

F4
 1

4
 F4

 
I-4 	

F4 	
F4 

>< >C >C 

.
 

	

4-4 	
1-4 

r
i 	

:>
 FH

 	
H

 	
F
i 	

H
 	

H
 F

4
 

H
 1

.‹ 1-1r.>
 	

F
i 	

F
i H

 F
4
 5

.0
 	

1-1 	
11 

X
 F

4
 X

 X
 	

F4 	
14 	

1
 1

 1
4
 r..› F

4
 

1 	
I 	

1 	
1 	

X
 
X
 
X
 	
I
I
I
 	

1 
H

 H
 1-1 

H
>< >< 	

H
 >

 
1 	

I 	
I 	

I 
	

>< 	
;,C 	

1 	
1 	

1 	
1 	

1 	
F4 	

F4 	F4 	
1-4 

h
i F4

 h
4
 F4

 	
•
 >

 >
 >

 >
 	

1 	
I 	

I 	
1 	

4
-4

 F
i F

i F
i F

i 	
FH

 FH
 b-4 1-1 

F4
 F4

 F4
 1

4
 	

1
4
 F4

 F4
 I4

 	
>

 p
>

 >
 >

 
>C >: >< >< 	

>< >' ;.< >C 	
›
C
 
:5C ›C 5‹ 	

1
 
1
 
1
 	
1
 	
'
 
1
1
1
1
 

   

1 1 
1 



CIRCUITOS; 

v.) RESOLUC 10 N  DE UNA  RED  
EDO.  DE TLAXCALA.  I WAMANTLA I  

S I ST  DIA  MONO  P LANA R  DE  DISTRIB UCION  D L  
r
-
 o

 
a 

ai 
tn 1:1 

erf.; H
 

U
 
O
 
C
D
 

	

C
M

 LO
 O

 C
V 	

krJ 	
O

 1/4.0
 O

 0 - 1
 ‘..0

 N
 G

N
 ‘1

1
) e--1

 N
 L

n
 o ID

 cm
 O

 0
 O

 0
 0

 in
 O

 
r- LO

 	
r-- in

 in
 r in

 o
 in

 O
 o

 O
 in

 n
t G

1
 cv 	

cv tn
 
c
m

 O
 in

 rm
 oN 

•
 
•
 •

 •
 	

•
 
•
 
e
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
C

I
C

•
•
 
•
•
 
•
 
•
 	

•
•
•
 
•
 

	

km
g N ID

 LO
 	

N
 k0 k.0 N

 k.-9 
CN

I k.0 LO
 n

i ID
 O

 k.0 G
1  
0
0
0
0
0
0
0
0
  O

N 
"zr 	

"zr 	
"zr •c: 	

-zr 	
•cr •,t• 	

L 	
',1" in 	

tn -st• LO
 	

in
 In

 •zt 

O
 C

"-
CM 

0
 

.
 
.
 

O
 cr 

in
 in

 

	

O
 C

N
 O

D
 tD

 	
0. 1

 CID Cn 
C"I rn

 r rn
 M

 r- M
 C

ip
- tD

 r- 
O

 rn
 O

 (') O
 rn 

O
 O

 r- O
 

	

0
 r- rn

 o
 	

N
 

G
N

 O
N

 N
 G

l 	
C

I) 	
C

O
 	

G
N

 O
 

- e C
V

 01 cv 

	

•
•
 •

 . 	
. •

 e
 •

 •
 •

 •
 •

 
D

•
 •

 •
 •

 e
 •

 o
 
	
•
 
.
 	

O 
e
•
 

	

O
r-4 r- co 	

r- 	
/-4 	

•-1
 N

 N
 a

) n
t1  n

i,  N
 	

, zr N
 en

 ,zle 

	

C
N

 0
 a

l a
l 	

0
 C

N
 a

l 0
 C

- 1
 0

 C
n

 o'N
 o cri o-N

 o'N
 G

1 o - N
 c'‘ G

l G
l G

l G
l G

1 C
l 01 0.1 

r-4 

	

w
 tn

 cp
 co 	

in a1 G
1 in el k..0 	

C
'N

 C
ID

 C
V

 0
 al cV

 O
'N

 0
 al 0

 O
 cv c0

 o co 
in ••• •%

•• 	
-zr 

in
 	

in
 •c- 	

•c- 	
"zr 	

ci• 	
n:r 

• 
•
 
•
 	

•
 
•
 
•
 
0
0
 
•
 
•
 
•
•
•
#
•
0
 
•
P
P
D

•
 
•
 
•
9
 	

•
•
 

*.ST 	
,
 	

Y
 Y

 	
"Z'« "1«. 

«%.« 	
.e; 	

e; e; «e: «Z
r 	

'Zr 	
zr 	

••• •••• 

	

H
 r-1 	

r-1 /-4 	
.-1 ,-4 e-4 e-4 	

e-4 e-4 -4 	
H

 1-4 e-4 

o
 

2-4 

0
 

CJ 

kr: O
 ,--; r-- 	

r-- 0
 --i O

 	
,-4

 t.1
 0

 0
 N

 	
in

 0
 C

N
 O

 	
C

 cv cv 
0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 
0
0
0
0
 
 
0
 
0
 
0

•  0
  0

 0
 0

 0
•  0

 
 
0
0
0
0
 
 
0
 
C

 
C

 

G
1
 N

 r- O
 

O
 0

 0
 0

 
•
 
•
 •

 •
 

0
0
0
0
 

kD 	
M

 C
1
 6

1
 O

 O
 L

O
 O

 M
 M

 C
) C

 O
 cv rn

 10  CD
 

Ln
 O

 '(:.` (..0
 in

 o c\1
 r-- 

O
 1.,^1 	

en
 o

 	
119 	

o
 	

H
 in

 o
 •c-  O

 	
rn tD

 
O

 C
. 	

C
O

 O
 	

r1
 t c

V
 

	

G
1 r-I o

 O
 o

 	
k.D

 O
 	

r
 O

 0
 	

0
 0

 0
 0

 0
. 	

O
 "C

" 0
 0

 •- •:;* 
(:) 

0
0
0
0
0
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G

0
0
 
0
0
 

• 
•
 
•
 
•
 
•
 	

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 

• 
o
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 

0
 0

 0
 0

 0
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
 

+
 
1
 1

 1
 	

±
±
-
1
.-

 I I ±
±
 T

 I 1
+

 4
-
 -

 
I 1

 	
+

 
1
 1

 1
 1

 ±
 1

 1
 

CV 
IN

 cs.; 	
CM 

C
N

 (N
 N

: 	
N4 

CN 
(N

 	
(N

 	
<-,:, IN N4 	

CN 
N

I 	
CV 	

N
J (N

 

r-i •-4
 r-I IIr-i ,-4

 r-{ .-I U
 r-i r-4

 r-I 	
II r-i 	

r--i r-{ ,--4 II .--4 r--4 	
..--4 

II 	
r--.4 .--4 

••• 	
r•-• 	

•••• 	
•-•-• 	

:I:
 

..... 	
....., 	

••• 
r) N

 r: 
•
•
 

O
 

CNI (N 
CV 	

CV 
C

V
 N

: C
r) 	

N
 

C
rl 

N
I (N

 
CV 	

rv t".! 	
r.! 	

r-) 

M
 •c^ CV kr., 

	

.-4 e-1 M
 al 	

O
 N

I cm
 0

 	
CN C-1

 0
 "1-  C

r)
N

  
o 

o
 	

o
 ,-4

 0
 

O
 

N
 N

 
0
 0

 r
L
n

 o
 m

 
.-.. 

r
-

in
 L7sn k..01-9

M
 C

V
 cv •zs 

r-- 	
-i 	

r-4 
r•-.I 	

O
r- 	

LO 	
rn  

	

(n
 r-4

 0
 4

3
:: 	

C
Z
 -4

 C
r r- 	

o
 .--i o

 r-i o
 	

O
 ,-1

 in
 0

 	
a
l O

 O
 

	

O
 en 

in
 r-4 	

In
 rv .--; in

 	
in

 O
 ,-I a

l 	
e-i 0 /-1 C

V
 	

•e
• o

 r- O
 	

L.,_-) ,--i in.
  

.
 	

• 	
•
 •

 •
 •

 	
•
 
•
 
.
 
.
 	

0
 •

 •
 •

 
r.-4

 0
 0

 
0

0
 
•
 
•
 
•
 
•
 

0
 
0
 
0
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
.
.
.
1
 
0
 
O

 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
 

+
 

1
 1

 1
 	

+
 ±

 +
 i

 	
+
 +

 +
 1

 
+
 +

 +
 1

 1
 	

+
 1

 1
 1

 	
+
 1

 1
 

 

O
 Cn 	

M
 	

'C
" O

 r-4 in
 	

L
7
 M

 rn
 O

 . M
 C

C
 C

 O
 C

O
 	

C
O

 en
 a) (.') 	

-zr 
"C• "cr 

O
 	

kr. 	
in

 in
 	

r--4
 r-I r-4

 H
 	

(-0
 O

 	
O

 	
O

 r•-I O
 r-1

 	
e--I 

r-I 	
r-4 	

1-1 	
r-i 	

e-i e-1 /-1 	
H

 e-1 e-1 

N 
O

 	
in

 O
 rn 	

M
 cV

 "t• 	
- c‘.1

 	
rn

 N
 	

CV CV In 
CV 	

O
 C

V
 In

 
•
 

Ln 	
r..1 	

L7 Ln Ln L7 	
LO 	

Ln 	
cv in

 in
 in

 	
in

 •-1
 -I in

 	
<N

 in
 

1 	
1 	

1 	
1
1
1
1
 	

1 	
1
1
1
 	

1 	
1 	
1
!
 	

1 	
1
1
1
!
 	

-
1
 	
1
1
 

	

rn
 O

 .-I 	
r-1 	

r-i C
V

 r-1
 H

 (r) 	
en Cn 

(N
 C

.) 	
1-4 	

CV 

	

(N
 (N

 in
 in

 	
in

 in
 in

 LO
 	

ir) in
 	

in 
(N

 (N
 in

 in
 	

u-) 
t.17). '-4 	

(N
 (N

3
 Ln

 

	

C
V O

 e-1 C
V 	

0
 e-4 

C.1
 0

 e
l 	

(
')

 N
 

' -('4
 r-1

 (N
 0

-4
 C

N
1

 C
n

 C
*

4
 C

•
1

. C
M

 N
 M

 C
N

1
 •

-4
 O

 C
M

 LO 

	

N
 in

 in
 C

M
 	

in
 in

 in
 in

 in
 in

 	
e-4 	

r-i L
n

 (N
 (N

 
in

 in
 in

 in
 t-n

 1-1 f-4 in
 cm

 cm
 in

 

11 

O
 

r2-,  

CL 	
4
  

CIRCUITO  

XXI-XVIII 

	

f-i X
 1

-4
 	

F
i 

	

F
i 1

1
 	

F
i 

4
 >

<
 	

I-1 4-1 4-4 	
1-1 4-4 

H
 

F-1 
1 

f-4 
1   

	
t451

 171 

	

1-1 F-1 FI H
 	

1
 1

 1
 1

 	
X

e,-, X
H

H
H

1
-1

 	
>
<
 ›: ;,‹ ›: 	

1
 1

 1
 	

I 
>
 >

 >
 

	

>
 ›; >

<
 1

 	
> <4

1.
 	

1
 

> 	
0
1
1
0
1
1
  

4-1
1
r

-1 

?5 
1-1 	

4-1 	
1-1 

1-1 
?'S 	

11 II  
1 	

1 	
1 	

1 	
1 

H
 	

1-1 
1

 1
 1

 	
1

-4
 H

 H
 1-4 	

H
 	

1-4 

	

1.--1 1-1 H 1-§ 	
1-1 )-1 1-1 4-4 	

1-1 1-1 H
 

0
0
0
0
 0

3
1
1
1
:1

1
 



I) 
O

 
E-4 
H

 
O

 
U

 

U
 

1-1 
O
 

U
 

(
9,
 

}-i 

RESOLUC ION DE  UNA RED D E 

P013 LAC ION COL.  ,TARLA No,  2  

LIT,  iirrana_nawnsduas.   e- 1.   30 , 	 

CARGA 	NIV EL 	CARGA 

	

TRAMO LO NG I - 	Qo 	DIAM  . 	Ho 	licorr og  PIEZOMETIU 	DE 	DI SPON  

	

T UD  (M) 	( LP S) 	(  PU LG) 	(M) 	 ( M) 	CA (14) 	TERR ENO  ( M) 	ELE ( N 

__. 

OD CD CD r
 CD r- 

cs,i 
un cn3

 O
 vn O

 
e 	

O 	
•
 	
•
 	
•
 	

O 
rn

 CD CD Cr 
CV n: 

L1) un un un II) un 

r- O
 cm

 rg ry ry un 
CD rna 

CD 
O
 
c
y
 
uD .-4 ,4

 
u
D
 r- O

 o-4 co 
o
o
 	

o 	
•
 	
.
 
	
•
 	
.
 
	

o 	
o 	

o 
G" Cl 'D

 
N
 
N
 
L
9
 r-1 1--4 r- o-i 

un Lri u") 
U
,
 un 

Ln uD L 
	
un uD 

O
 
C
D
 
C
D
 ,-4

 O
 -4

 
-4

 cn
 CV 

e
n
 O

 rl 
• 

o 	
•
 	
•
 	
.
 	
•
 

-4
 rl Tr 

CD e Y
 0

 
cn

 C
n
 C

l C
N

 C
n
 C

n
 

,-- 1
 O

 n
r n

r n
r 

-7r 
O

 u
n
 n

r u
n
 

vl ,--4
 r- r y rn

i r- VD 
Ln r.; un 

• 
•
 	
•
 	
•
 	
.
 
	
•
 	
•
 	
.
 
	
•
 	
•
 

0
 o

-4
 r- r r- r- cm

 
r<

 r- r y 
C
l C

n
 
OD CD CD cD CD CID CD CD 

co CD CD CD CD 
co 

rn
 n

r 
-4- 

rn rn
 rn

 
• 

o 	
e 	

o 	
•
 	

• 

	

nr 	'C
'' 
	'C

' 	S
"' 

n
r n

t nr n
r n

r n
r 

H
 H

 r-1
 .-4

 H
 H

 

co C
D

 uD
 uD

 uD
 uD

 un un uD
 
un 

rn
 rn rn

 rn
 rn rn

 rn
 e

n
 rn

 v
i 

•
o
•
e
r
 	
e
c
 	
•
•
 	

• 
'Sr 	'''' 	 "C". 	G'" 	-zr 	

•G` 	'::' 	•"" 	,:r 

.--1 	0-4 	r-f 	e-4 	
el. 	e-{ 	.--1 	

/--1 	r-1 	.--4 
-ir C. nr 

,-.r -- C
' 

C
. -ir C

. C
.
 

O
 	

O
 en

: r y - 4
 

CD 	
CD 

CD CD 
CD 

o 
.
 	
•
 	
.
 
	
•
 

CD 	
CD 

CD CD 
CD 

	

C
D

 rq
 O

 r y 	
-4 C

D
 C

D
 -4 

	

CD CD
 CD

 CD
 	

CD
 CD

 CD
 CD

 
• 

•
 	

• 	
0

 	
0

 , 	
0

 	
•

 	
•

 

	

CD 
CD 

CD 
CD 	

C
D
 
C
D
 
O
 
C
D
 

rn uD uD r- C
D

 r- 
C
D

 rn
 -4

 r2 r‘: rq
 

CD 
C
D

 C
D

 en rq 
,H
 

CD cD cD CD cD CD 
• 

o 	
o 	

•
 	
•
 	
•
 

CD CD CD CD
 CD

 CD
 

1 	
±
-
 	

1 	
i 

n
r 

CD 
CD 
cD • 
C.: 
1 

r
)
 
O
 r- r- r- Ln rn

 
N
 
O
 

CD CD CD e-1 O r- -4
 cD

 r- 
CD 

e.", J O
 rq

 CD CD 
CD CD CD 

CD cD CD CD CD CD CD CD CD 

	

.
 	
•
 	
•
 	

o 	
• 	

•
 	

•
 	

•
 	

• 

C
D
 
0
 
C
D
 
O
 
c
D
 
C
D
 
C
D
 CD

 CD
 

	

+
 	

4- 	
+

 	
1 	

1 	
±

 	
Jr. 	

1 	
i 

rq 
0
 

CD 
CD i 	

.
 

CD 

CM 	
C

V
 c,./ 

-4 	
U 	

-4
 ,H

 
... 
. ... 

CV 	
(V

 r \ I r) 
r) 

U 
r
,
 

CM 	
C
V
 	

ry 
..--.. 

,--i 	
,
H
 	

fi 	
,
H
 

..-:-. 
-
.
 

c
g
 C

' rn
 	

rn
 rn

 (N rn
 

M 
.:.  

,JD 	
.,:r 

rn
 	
ca cD 

-4
 	

u
D

 - .-i -4
 

Cr 	
CD cD

 CD
 
OD 

CD 	
0
 C

') ln
 ri 

c
 	

C
 	c

 	
C
 	
C
 

1 	
4.- 	
+
 	
I 	

1 

e.,9 In 	...:: 	
In

 	
,-4

 -4
 n

r 	
cn 

-4
 u

n
 r- n

r 	
CD co r- -4

 
n
r r- u

n
 cN

 	
r- -4

 u
n
 nr 

C
D

 ir O
 n

r 	
rq

 -4
 
CD (V 

 
C
 	
C
 	
C
 	
C
 	

C
 	
C
 
 
 
	
C
 

4- 	
4- 	

4- 	
1 	

in 	
+
 	

1 	
1 

nr 	
cn

 n
r rq

 C
s: 

-4 	
H

 r-i H
 e

-4
 

,-.1 	
H

 .-4
 r-4

 H
 

n
r n

r n
r n

r 	
n
r n

r n
r n

r 
r-i .---1 	r-1

 H
 	

(N
 	(N

 r-4 	r•- 
,-1 

e 	,
4
 
-
4
 	

o-4 H
 .--1 e-4 

CD 	
C

N
 ttl cr ir) 

(N
 	

t.:1 	r-4 	r-4 	r-.4 
l
 	

1
1
1
1
 

U
l 	

r"/ 	(N
 	r

l 	. 7. : . 't 
,.4 	

- 	
.--4 	u

n
 -4

 o-4 

O
 O

k..0 5.-9 	
C
O

 r- +
9
 r- 

CV e-4 ,..i ,-.4 	
,-i .H

 H
 H

 
1
1
1
1
 	

1
1
1
1
 

un C
D

 C
n un 	

C
n
 O

 C
l 
uD 

r-i (N
 H

 .--i 	
r-4

 r-i H
 e-f 

- 

d
 

G
 I ..1.) 

r.-." 
C
)
 o

 
cf. 
1.-,2
 	

_ 
C
)
 

cD rn rnr un nr U
n 

CN 	.--I 	in
 .-I r-I 	r--1 

un cp Cl uD u
D

 cn
 cD

 .r u
D

 r-
r-1 CN 

.--4 
r-4 

0-
1 

r-4
 e-i H

 r-4 e-1 

- 	• 

C) 
I-? 
:-.) 
C..) 
N

 

U
 

FI 

11 	

1--1 H 

1 	
11 1 

1-i 	
I
I
I
 	

I 
H

>
 >

 >
 >

 

0
. 	

0
0
0
0
 

)--1 
11 

11 	
11 	

1 	
4 	

1 	
1 

i 	
1 	

i 	
1 	

l-i 	H
 	1-i 	

4-4 

11 ?1  
>1 

 









SIGNOS 	CONVENCIONA LES 

Tuberia de 150 rrrn. ( 6' 1 

Tuberiade100 mm. (4  ) 

           

           

           

Tubería de 75 mm ( 3') O 

Tuberia de 60 mm.( 21/ 2') 0 

Vávaa de Seccionamienl o, 

Numero de crucero 

Longitud d e tramo en metros 

Carga piezométrica en metros 
Cota de terreno en metros -- 
Carga disponible en metros columna d e ag ua 
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LISTA DE HEZ AS ESPECIALES 
( RED DE DIST R I BUCION ) 
SISTEMA MONOPLANAR 

F o . É o. -- 

TH  Codo de: 
22°30'x 150mm. ( 5") 
	

2 
4 5°x 150 mm. ( 6") 2 	---- --
90°  $100 mm. ( 41 ) 

ExtrE.,rpidde: 
1 0mm. ( 5« ) 	 5 
100 mm. ( 4") 	 24 
'mm.( 	Q) 	 1 
60 mm. ( 21/24 )0_ 	 20 

Junta gibaJlt de: 
150 rnm. 6.) 
100 mrn. ( 4") 0 	 24 
75 mm. ( 	 1 
60 

Cruz de ; 
150 x1C0 mm. ( 6%4") 0--- 
150 >< 100 rrim. (4"R tr ) 
100 x 60 mm. (4"x 21/2) O__ 

[2:3 Reduccir'n de 
0;1,  60 mm. ( 6 °7,21/2)0 	 1 

1005475 mm. ( 	,1 3")0 	 1 
100 x 60 mm. ( 4",¿21/210 ----- 	 ..... 	8 

V,4:v 	dee(' ttipue 	de ;  
100 unrn. ( 4")0 
	

4 
75 rr -n. ( 3') A 
	

5 
60 	(21/2'10 	 _19 

	iTre  de 
100 x100 rnm. 	4"x 4 ") 2 	 1 
60 x60 mm. ( 21/ 

_ 3 
5 
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Empaques de plemo 
150m-n• ( 6") O 7 
100 mm. 	4') 0 	 36 
75 mm. ( 3")0 

_ 	 22 
-Tornillos con cabeza y tuerca hexagonal de: 

191 x 82.5mrn ( 3/4" x 31/ 4)__________._____-_56   
15.9 x76.2~1 9 8 s  x 3") 	 288 
15.9 x 63.5 mm.( 5/8" 21/ 	 96  

Cajas de válvulas: 
Tipo 1 	 _ 5 
Tipo 2 	 6 
Tipo 5 	 3 

	

Tipo 9   4 
Tipo 12 , 	 1 

P. V. C. __ 

	 Cr,lz de : 
75 x 75 	( 	3") O 	 3 
75x 60 m rn. ( 3"x21/ 2:1 )0 	 8 
606 O mm. ( 21/ 2 x 21/ 2) 0 ._.___.-._ 12 

LcCodo d e : 
9 TI 75 rnm. 	3" ) 0 	 2 
2 'É' 30 x 75mm. ( 3")0. 	 4 

I 	 clec de : 
75x 75mm. ( 3 Isx 3 )9  
60 x e() rn m. ( 2 V 2"x"2"1/ 2.4 ) 0  

....,Extrerni:lad canora 
75 mm. ( 3") 0 
60 rn rr. ( 21/ 2" 

E.ctremi. e ig&  de ; 
713mm. ( 3") P 	 1 
60mm. ( 21/ 2.) t 

educc i on campana de 
75)(60 rnm• 	3n g 21(2 ro 

	 8 

poin ca m F.(1 na de: 
6Grnm, (2 1/ 2 4  )0 	 19 

2 
9 

7 
31 
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IV.2.- MODELO BIPLANAR.- Es aquel sistema de tuberías secunda 
rias ó de relleno, formado por circuito en el cual los tubos -
no se ligan en los cruceros es decir pasan a desnivel. El sis 
tema hiplanar tiene su origen en el diseño de las piezas de -
conexión G.P.B., con derivación y brida de 15 cms., para conec 
tar directamente la válvula valfiex a las tuberías de cualquier 
diámetro. Fig. 7 y 10. 

Este sistema fue ideado por el Ing. Guillermo Palacios B., y -
patentado con el No. 51721 y él propone seguir la secuela de -
cálculo hidráulico siguiente: 

La secuela del cálculo hidráulico consiste simplemente en - -
encontrar el gasto específico y multiplicarlo por la longitud-
total de línea de servicio tendida entre las tuberías mayores-
que forman el circuito. El resultado así obtenido se divide -
entre dos con lo que se halla el gasto por entrada. Acumulan-
do estos gastos se deduce la pérdida de carga en er tramo co - 
rrespondiente de la tubería maestra. 

Como se ve el cálculo resulta más sencillo que el usado hasta -
hoy, que es más complejo por ser necesario considerar la influen 
cia de la topografía' de la población para definir los escurri--
mientos en las líneas secundarias y las longitudes diferentes -
de las partes de retícula que se tienen que considerar. 

Con el sistema biplanar no es necesario tener en cuenta la --
influencia de la topografía pués ya sean las tuberías maestras, 
en el caso de que a estas toque resultar paralelas a las cur --
vas de nivel o bien las tuberías mismas de distribución, sí --
éstas resultan también paralelas a dichas curvas, trabajan como 
dique al escurrimiento influenciado por la gravedad. 

En la D.G. de Agua Potable y Alcantarillado de la Sría. de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, el sistema hiplanar se-
resuelve en la siguiente forma: 

Por el método de H. Cross se resuelve el ó los circuitos princi 
palos igual que en el sistema monoplanar obteniéndose los gas--
tos y cargas disponibles en la intersección de los circuitos - 
con las tuberías de relleno. Cuando se trata de conocer la --
carga disponible de una tubería de relleno del gasto conocido -
en el crucero se obtienen las pérdidas y la carga disponible 

1 
1 
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1 

1 

1 
1 
a 

. CRUCERO DE UNA TUBERIA MAYOR CON TUBERIA DE SERVICIO, 
FORM7DO CO.; PIEZAS GPB Y VALVUEAS VAI,ELE,) 	BASTA CON 
UN TRAMO DE TUBO DE 75mm., Y UNA "CAJA DE BNQUETA" - 
PRA FORME EL "c; OLMO DE CMROL".. 

FIG. 4.1 7 

1 
1 
1 



1 

1 

1 

1 
1 

deseada. 

Para la red que nos ocupa se emplearon para sus análisis los-
métodos que a continuación se citan: 

IV.-2 a) Método de las secciones 
IV.-2 b) Método de H. Cross (11 circuitos) 
IV.-2 c) Criterio del Ing. Guillermo Palacios B. 

IV.-2 a) Método de secciones.- Se analizará la red biplanar --
del proyecto por el método de las secciones (ver plano No. 2).-
el gradiente hidráulico disponible dentro de la red misma se -
estima cercano al 2.0% . El valor de "C", en la fórmula de --
Hazen-Williams se estima, C=130 y el consumo doméstico de 9.36 
lps. No se considerará demanda de incendios , se analizará la 
red de dos diferentes maneras. 

1.aSe corta la red diagonalmente al sentido de escurrimien-
to del flujo. 

2'Se corta la red perpendicularmente al sentido de escurri 
miento del flujo. 

CALCULOS.- 

ln Diagonalmente cortados al sentido de escurrimiento del flu-
jo. 

Cálculo de Demandas.- 

Qu= Gasto unitario 

Qu= 0.00104873 lps/m. 

64 



SECCION 
LONG. ACUMULADA 
MAS ALLA DE C/ 
SECCION 	(M) 

GASTO ACUMULADO MAS ALLA DE 
C/SECCION 

LPS 	 MGD* 

1-1 8600 9.02 0.21 

2-2 8019 8.41 0.19 

3-3 7237 7.59 0.17 

4-4 6379 6.69 0.15 

5-5 5397 5.66 0.13 

6-6 4443 4.66 0.11 

7-7 3499 3.67 0,08 

8-8 2460 2.58 0.06 

9-9 1754 1.84 0.042 

10-10 1068 1.12 0.025 

11-11 410 0.43 0.009 

1 

1 

1 

1 

a 

1 	 65 

1 
TABLA No. 3 

1 
	* 1 1ps= 0.02283 mgd. 

1 

1 
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1 SECC IQN 1-1 

A).- Demanda doméstica = 0.21 mgd. 
B).- Tuberías existentes: Una de 6 Pulg., capacidad 0.160 mgd. 

(Diagrama Fiaren-Williams) Fig 8 y 9. 
C).- Deficiencia = 0,21 - 0.162 x 130 _ 0.21 - 0.21= 0 

100 

D).- Por tanto la tubería de 6 Puig., conducirá 0.16 mgd., - 
con una velocidad de 1.25(130% ) = 1,625 pps. 

100 

SECCION 2-2 

A).- Demanda doméstica = 0.19 mgd 
B).- Tuberías existentes: Dos tubos de 4 Pulg., cutro tubos 

de 2 1/2 Puig, 

2 tubos de 4'10 	= 2 (0.052 mgd) = 0.104 
+ 4 tubos de 2 1/2" 

= 4 (0.016 mgd) = 0.064 
0.168 mgd. 

0.168 x 130 
100 

- 0,2184 mgd. 

C) .- Deficiencia 
0.19 - 0.2184 = - 0.028 mgd. 

. . No hay deficiencia. 

SECCION 3-3 

A).- Demanda doméstica = 0.17 mgd. 
B).- Tuberías existentes: 	Dos tubos de 4 Pulg. y 4 Tubos de - 

2 1/2  Pulg. 

2 de 4" O 	= 2 (0.052) = 0.104 
4- 4 de 2 1/2'10= 4 (0.016) = 0.064 

0.168 mgd. 

0.168 x 130 0.2184 mgd. 
100 

1 
1 
1 
1 
1 
a 
1 

1 
1 

e 
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1 

C.- Deficiencia 
0.19 - 0.2184 = - 0.0284 mgd 

1 
un tubo de 3 Pulg., 

SECCION 5-5  

A).- Demanda doméstica = 0.13 mgd. 
B).- Tuberías existentes: Un tubo de 4 Pulg., 

0.125 x 130 
100 

= 0.1625 mgd. 

dA 

.°. No hay deficiencia 

SECCION 4-4 

A).- Demanda doméstica = 0.15 mgd. 
B).- Tuberías existentes: Un tubo de 4 Pulg., un tubo de 3 Puig., 

cuatro tubos de 2 1/2 Pulg. 

1 de 4"0 	= 1 (0.052) = 0.052 
1 de 3 1'0 	= 1 (0.025) = 0.025 
4 de 2 1/2" O = 4 (0.016) = 0064 

0.141 mgd. 

0.141 x 130 .... 0.1833  
100 

C) .- Deficiencia 
0.15 - 0.1833= -0.0333 mgd. 

. No hay deficiencia 

tres tubos de 2 1/2 Pulg. 

1 de 4" O 1 (0.052) = 0.052 
+ 1 de 3" O  = 1 (0.025) = 0.025 

3 de 2 1/2 " O = 3 (0.016) = 0.048 
0.125 mgd. 

C).- Deficiencia 
0.13 - 0.1625 = - 0.0325 mgd 

No hay deficiencia 

1 
1 
1 
e 

1 

1 

1 

1 
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1 SECCION 6-6 

0.195 mgd. 0.150 x 130 = 
100 

C) .- Deficiencia 
0.08 ( 0.195 

A).- Demanda doméstica = 0.11 mgd. 
B).- Tuberías existentes: Un tubo de 4 Puig., un tubo de 3 Pulg. 

y dos tubos de 2 1/2 Puig. 

1 de 4" O = 1 (0.052) = 0.052 
+1 de 3" O = 1 (0.025) = 0.025 
2 de 2 1/2 " O = 2 (0.016) = 0.032  

0 109 mgd. 

0.109 x 130 = 0.1417 
100 

C).- Deficiencia 
0.11-0.1417 = -0.0317 mgd. 

. No hay deficiencia 

SECCION 7-7 

A).- Demanda doméstica = 0.08 mgd. 
B).- Tuberías existentes: Un tubo de 4 Pulg., dos tubos de 

3 Pulg., y tres tubos de 2 1/2  Puig. 

1 de 4" O = 1 (0.052) = 0.052 
4-2 de 3" 0 = 2 (0.025) = 0.050 
3 de 2 1/2" O = 3 (0.016) = 0.048 

0.150 mgd. 

No hay deficiencia 

SECCION 8-8 

A).- Demanda doméstica = 0.06 mgd. 
8).- Tuberías existentes: Dos tubos de 3 Puig. y dos tubos de - 

2 1/2 Puig. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 



2 de 3" O 	2 (0.025)= 0.050 
4-2 de 2 1/2" yl = 	2 (0.016)=  0.032  

0.082 mgd. 

0.082 x 130 
100 

- .1066 mgd. 

69 

C).- Deficiencia 
0.06 < 0.1066 

. No hay deficiencia 

SECCION 9-9  

A).- Demanda doméstica = 0.042 mgd. 
B).- Tuberías existentes: Dos tubos de 3 Pulg., y dos tubos de 

2 1/2  Pulg. 

+2 de 3" O = 2 (0.025)= 0.050 
2 de 2 1/2 " O = 2 (0.016)= 0.032 

0.082 mgd. 

0.082 x 130 _ 0.1066 mgd. 
100 

C) .- Deficiencia 
0.042 < 0.1066 

. . No hay deficiencia 

SECCION 10-10 

A).- Demanda doméstica = 0.025 mgd. 
8).- Tuberías existentes: Tres tubos de 3 Pulg., y un tubo de 

2 1/2 	Pulg. 

4-
3 de 3" O 	= 3 ( 0.025) = 0.075 
1 de 2 1/2" O = 1 ( 0.016) = 0.016 

0 091 mgd. 

0.091 x 130 = u 1183 
100 

C).- Deficiencia 
0.025 < 0.1183 

No hay deficiencia 
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1 
1 	SECCION 11-1.1  

A).- Demanda doméstica = 
13).- Tuberías existentes 

0.009 mgd. 
: 	Dos tubos de 3 Pulg., y un tubo de- 

2 1/2 Pulg. 

2 de 3" O 	= 	2 01.025) = 0.050 
1 de 2 1/2" O = 	1 (0.016) = 0.016 

0.066 mgd. 

0.066 x 130 = 0.0858 
100 

C).- Deficiencia 
0.009 < 0.0858 

1 	No hay deficiencia 

1 
	Por tanto, la red funciona eficazmente, según el análisis por 

el método de las Secciones. 

1 	del flujo. 
Se analizará ahora perpendicular al sentido de escurrimiento- 

CALCULOS.- 

2-° Corte perpendicular al sentido del escurrimiento del flujo. 

1 	Cálculo de Demandas.- 

1 
	

Qu= Gasto unitario 
Qu= 0.00104873 lps/m. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
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TABLA No. 4 

SECCION 	• 

LONG. ACUMULADA 

MAS ALLA DE C/ 

SECCION 	(M) 

GASTO ACUMULADO MAS ALLA DE 

C/ SECCION 

LPS 	MGD* 

1-1 8381 8.79 0.200 

2-2 7304 7.66 0.175 

3-3 6169 6.47 0.148 

4-4 5025 5.27 0.120 

5-5 3948 4.14 0.094 

6-6 3032 3.18 0.073 

7-7 2145 2.25 0.051 

8-8 1507 1.58 0.036 

9-9 925 0.97 0.022 

10-10 505 0.53 0.012 

* 1 1ps 	0.02283 mgd. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

a 



+2 Tubos de 4" 0 
1 Tubo de 2 1/2 " 0_ 

2 (0.07)= 0.140 
1 (0.02)= 0.020  

0.160 mgd. 

0.16 x 130 
100 

- 0.208 mgd. 

+2 Tubos de 4" de 0 
3 Tubos de 2 1/2" de 0 = 

2 (0.052)= 0.104 
3 (0.016)= 0.048 

0.152 mgd. 

0.152 x 130 
100 

- 0.1976 mgd. 

e 
1 
1 
e 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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SECCION 1-1 

A).- Demanda doméstica = 0.20 mgd. 
B).- Tuberías existentes: Dos tubos de 4 Puig., un tubo de 

2 1/2 Pulg. 

2 Tubos de 4" 0 + 
1 Tubo de 2 1/2" 0 

= 
= 

2 
1 
(0.052)= 
(0.01G)= 

0.104 
0,016 
0.120 mgd. 

100 = 0.156 mgd. 

C)..- Deficiencia 
0.20 - 0.156 = 0.044 mgd. 

D).- Si no se agregan tuberías, la sección funcionará de la 
siguiente manera: 
Con una pérdida de carga del 3.3% 

Velocidad en el tubo de 4" 0 	1.3 (1.3) = 1.69 pps 
Velocidad en el tubo de 2 1/2" 0 = 	0.9 (1.3) = 1.17 

SECCION 2-2  

A).- Demanda doméstica = 0.175 mgd. 
B).- Tuberías existentes: 2 Tubos de 4 Pulg., y tres tubos de- 

2 1/2 Puig. 

C).- Deficiencia 
0.175 - 0.1976 = - 0.0226 

.', No hay deficiencia 

0.120 x 130 



1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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SECCION 3-3 

A).- Demanda doméstica = 0.148 mgd. 
B).- Tuberías existentes: Dos tubos de 4 Pulg., y tres de 2 1/2 

Pulg. 

+2 de 4" 0 	= 	2 (0.052) = 0.104 

	

3 de 2 1/2" 0 = 	3 (0.016) 	= 0.048  
0.152 mgd. 

100 - 0.1976 mgd. 

C).- Deficiencia 
0.148 - 0.1976 = 	0.0496 

SECCION 4-4 

A).- Demanda doméstica = 0.120 mgd. 
B).- Tuberías existentes: Dos tubos de 4 Pulg.y uno de 2 1/2 Puig. 

2 de 4" O 	= 2 (0.052) = 0.104 +
1 de 2 1/2  " 0 = 1 (0.016) = 0.016 

0.120 mgd. 

- 0.156 mgd. 

C) .- Deficiencia 
0.156 < 0.120 	No hay deficiencia 

SECCION 5-5 

doméstica = 0.094 mgd. 
existentes: Dos tubos de 

Pulg. 
3 Pulg., y un tubo de 

A).- Demanda 
B).- Tuberías 

2 1/2 

2 de 3 " 0 = 	2 (0.025) = 0.050 
1 de 2 1/2" 0 = 	1 (0.016) = 0.016 

0.066 mgd. 

0.066 x 130 = 0.0858 mgd. 
100 

0.152 x 130 

0.12 x 130 
100 
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C).- Deficiencia 
0.094 - 0.0859 = 0.0082 

D).- Si no se agregan tuberías, la sección funcionará de la 
sigiliente manera: 
Con una pérdida de carga de 2.5% 

2 de 3" 0 
1 de 2 1/2" 0 = 

2 (0.0280) = 0.0560 
1 (0.0170) = 0,0170  

0.073 	mgd. 

0.073 (130)_ 
100 

Velocidad en 
Velocidad en 

0.094 mgd. 

el tubo de 3" 0 	= 0.91 x 1.3 = 1.183 pps. 
el tubo de 2 1/2" 0 = 0.8 x 1.3 = 1.04 pps. 

SECCION 6-6  

  

   

A).- Demanda doméstica = 0.073 mgd. 
B).- Tuberías existentes: Dos tubos de 3 Pulg. , y uno de 2 1/2-

Pulg. 

2 de 3" 0 
1 de 2 1/2  " 

2 (0.025) = 0.050 
1 	(0.016) = 001.6 

0.066 mgd. 

0.066 x 130 
100 

= 0.0858 mgd. 

C).- Deficiencia 
0.0858> 

SECCION 7-7 

0.073 	.*. 	No hay deficiencia 

doméstica = 0.051 mgd. A).- Demanda 
B).- Tuberías existentes: 	Dos tubos de 3 

2 de 3" 	0 	= 	2 	(0.025) 	= 0.050 

Puig. , y 

1 de 2 1/2" 0 = 	1 (0.016) = 0,016 
0.066 mgd. 

0.066 x 130 0.0858 mgd. 
100 

uno de 2 1/2  Puig. 



C).- Deficiencias 
0.0858 > 0.051 	.'. No hay deficiencias 

SECCION 8-8 

A).- Demanda doméstica = 0.036 mgd. 
B).- Tuberías existentes: Dos tubos de 3 Pulg., y uno de 2 1/2 

Pulg. 

4-2 de 3" O 2 (0.025) = 0.050 
1 de 2 1/2" O = 1 (0.016) = 0,016 

0.066 mgd. 

0.066 x 130 
100 

- 0.0858 

C) 	 Deficiencias 
0.0858 ) 0.036 	.'. No hay deficiencias 

SECCION 9-9 

A).- Demanda doméstica = 0.022 mgd. 
B).- Tuberías existentes: Dos tubos de 3 Pu1g. 

2 de 3" O = 	2 (0.025) = 0.050  
0.050 mgd. 

0.050 x 130 0.065 mgd. 
100 

C).- Deficiencias: 
0.065 	0.022 	.'. No hay deficiencias 

SECCION 10-10 

A).- Demanda doméstica = 0.012 mgd. 
B).- Tuberías existentes: Dos tubos de 3 Puig. 

2 de 3" O = 	2 (0.025) = 0 050 
0050 mgd. 

0.050 x 110 = 0.065 mgd. 
100 

75 



76 

C).- Deficiencia 
0.065 > 0.012 	.*. No hay deficiencia 

Según este análisis la red de tuberías está funcionando hidráu 
licamente bien, es decir está funcionando con pérdidas de carga 
( Zg, a 3W, ) recomendable, sin embargo; la Sección 1-1 funciona 
con una pérdida de carga de 3.3%, con velocidades recomendables 
( 2 a 4 pps. ). 

1 
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IV.2.b.- METODO DE HARDY CROSS.- Se resuelven 11 circuitos a -
través del programa "CECAPI UNAM", alcanzando la aproximación-
C= 0.001, en la iteración No. 13.  

A continuación se presenta una tabla resumen con las cargas dis 
ponibles , plano No. 3, diseño de Cruceros y tabla de cálculos-
de las tuberías de relleno. 
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TABLA No  5 POI3LACION COL.  IGNACIO  ZARAGOZA,  MUNIC IPIO  DE HUAMANTLA,  EDO.  DE TLAXCA LA 
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TABLA No.  6 	POI3LACION COL.  IGNACIO  ZARAGOZA,  MUNICIPIO  DE HUAMAN1LA,  EDO.  DE TLAXCALA.  
RESOLUCION DE LA RED DE  DISTRIBUCION DE AGUA POTABL i ,  SISTEMA BIPLANAR  (11 CIRCUITOS) 
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TABLA No.  6-  POBLACION COL.  IGNACIO ZARAGOZA,  MUNICIPIO DE IIUAMANTLA ,  EDO.  DE TLAXCALA.  

RESOLUC ION DE LA RED DE DISTRIBUC ION DE AGUA POTABLE,  SISTEMA BIPLANAR  (11 CIRCUITOS) 
T UB ERIAS DE RAMALEO.  
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c) Criterio Ing. Guillermo Palacios B. 

Gasto específico (0e) 

Q
e - 

QmH 	(Gasto máx.horario) 

(Longitud total) Lt  

1 

9.36 
e 

8925 	
= 0.00104873 

Qe = 0.00104873 
ti 

Se supondrá que cada tubería de relleno se alimentará por los 
dos extremos con gastos iguales. 

Por ejemplo : la tubería de relleno 29 - 5 cuya longitud- 
total es de 112 + 114 = 226 mts., y gasto de 226 x 	- 
0.00104873 = 0.237 lps., es alimentado por los dos cruceros--
29 y 5 respectivamente con gasto de 0.118 lps., cada uno. 

LPS 

A continuación se presenta un cuadro con los cálculos efectua 
dos y plano No. 4. 

1 
1 
1 
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1 
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SISTEMA BIPLANAR  

CALCULO HIDRÁULICO POR EL CRITERIO G.P.B.  

CALCULO DE PERDIDAS 

UTILIZANDO LA FORMULA: 

K KLQ
2 

Donde 

H = Pérdida por fricción ( en metros ) 

K = Constante 

L = Longitud ( en metros ) 

Q = Gasto ( en M3/ Seg. ) 

Valores de K 

K O  6" = 23.79 

K 4" = 199.61 

K O  3" PVC. = 779.44 

K O 2 1/2" PVC. = 1944.06 



1 1 1 1 1
 

1 
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IV.3.- ANALISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA MONOPLANAR Y BIPLANAR. 

A continuación se analizarán los resultados obtenidos de los -
cálculos hidráulicos de los Incisos IV-1 y IV-2, para los Sis-
temas Monoplanar y Biplanar, respectivamente. 

De la misma manera se calculan los presupuestos para cada uno-
de los dos sistemas y se comparan. 

IV.4.- FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO  

a) Sistema Monoplanar.- A través del método de H. Cross -
se resolvieron todos los circuítos de la red (26) por medio de 
un programa de computadora, obteniéndose resultadoS practica -
mente exactos . Ver plano No. 1. 

b) Sistema Biplanar.- Se emplearon tres criterios: 

1) Método de las Secciones 
2) Criterio H. Cross ( 11 circuitos ) 
3) Criterio G.P.B. 

1).- Método de las Secciones.- Los resultados obtenidos -
por este método sirve para tener una información preliminar del 
funcionamiento hidráulico de la red, los cuales arrojaron resul 
Lados satisfactorios, sin embargo, del análisis del corte per-
pendicular al sentido del escurrimiento de la red, se encontró-
que en la sección 1-1 funciona con una pérdida de carga de 3.3% 
con velocidades recomendables de 0.6 a 1.21 m/s, esta sección-
corta los cruceros 30, 31 y 4, no obstante del análisis de H. 
Cross (11 circuítos) y del criterio de G. P.B. , dichos cruceros 
funcionan hidráulicamente bien . Ver plano No. 2 . 

2).- Criterio de H. Cross ( 11 circuítos ).- Es común en-
la práctica calcular por este método unicamente el ó los circuí 
tos principales y a partir de estos datos se pueden obtener las 
cargas disponibles en cualquier punto de las tuberías de relle-
no. 

En este ejemplo el circuito principal está formado por los si- 
guientes tramos: 	31-4 	, 	4-5 	, 	5-6 	, 	6-7 , 	7-8 , 	8-9 	, 9-10 	, 	- 
1.0-1.1 , 	11-12 	, 12-13 , 	13-14 , 	14-15, 15-16 	, 16-17 , 	17-18 	, 
18-19 , 	19-20 , 	20-21, 21-22 , 	22-23 	, 23-24 	, 24-25 , 	25-26 	, 
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26-27 , 27-28 , 28-29 , 29-30 , y 30-31 ; con tuberías de 3" y 
4" respectivamente. Sin embargo, se analizaron 11 circuítos -
por programa de computación electrónica para obtener mayor --
aproximación en las cargas disponibles y a partir de estos re-
sultadoá se obtuvieron las cargas disponibles en las tuberías-
de relleno. Plano No. 3. 

3).- Criterio G. P.B.- Se calculó por este criterio para -
tener otra base de comparación. Los resultados obtenidos son-
practicamente igual al del Método de H. Cross por 11 circuitos 
como se puede observar en la tabla No. 9 que la diferencia - -
máxima en cargas disponibles entre los dos métodos es de 3.57 m. 
en el crucero 53 , habiendo por lo general más pérdidas de car 
gas por este método que la de H. Cross. Ver plano No. 4. 

Se elabora una tabla para la comparación de las cargas disponi-
bles en los cruceros de la red (ver tabla No. 10) para los sis-
temas Monoplanar y Biplanar calculados en los Incisos IV-1 y --
IV-2 . 

De esta tabla se pueden hacer las siguientes observaciones: 

1.- Existen mayores pérdidas de cargas en el sistema bipla 
nar, principalmente en el circuito principal. Sin embargo, en-
algunos cruceros de los circuitos de relleno sucede lo contrario. 

2.- En los cálculos del sistema monoplanar por el método -
de H. Cross (26 circuitos) , se obtiene la carga disponible máxi 
ma de 61.80 mts. , en el crucero 17 y la carga disponible míni-
ma de 19.16 mts. 

3.- En los cálculos del sistema biplanar por el método de-
H. Cross ( 11 circuitos ), se obtiene la carga disponible máxi-
ma de 61.00 mts., en el crucero 17 y la carga disponible mínima 
de 19.11 en el crucero 30. 

4.- De los resultados obtenidos del criterio G.P.B., se -
observa que la carga máxima es de 60.89 mts., en el crucero 18 
y la mínima de 19.13 mts., en el 30. 

5.- Las diferencias máximas de cargas disponibles para los 
sistemas analizados se muestran en la tabla No. 8 . 
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TABLA No, 8  
DIFERENCIAS MÁXIMAS DE CARGAS DISPONIBLES (M) PARA LOS SISTEMAS 

1 

---- 

CRUCE-  
RO. 

SISTEMA MONOPLANAR SISTEMA BIPLANAR DIFERENCIAS 

16 Método Cross 
circuitos) 

(26 - Método Cross 
circuitos). 

(11 - 

57.12 - 56.35 = 0.77 

54 Método Cross 
circuitos). 

(26 - Método G.P.B. 

42.69 _ 39.79 = 2.90 

56 Método Cross 
circuitos). 

(26 - Método G.P.B. 

39.06 - 40,18 = -1.12 

60 Método Cross 
circuitos). 

(26 - Método Cross 
circuitos). 

(11 - 

30,13 - 31.01 = -0.88 

En general conforme a este análisis, el funcionamiento hidráuli-
co del Sistema Biplanar de esta red es correcto. 

• 

 

 

1 

 

 

1 
1 
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T7\13LA No. 9 

SISTEMA 13IPLIsNAR 

TABLA COMPARATIVA DE CARGAS DISPONIBLES 

CIRCUITO CRUCERO CARGA DISPONIBLE DIFEREN-
CIA MET. 	H. CROSS CRITERIO GPB 

4 23.27 23.15 0.12 

5 24.62 24.34 0.28 

6 27.27 26.82 0.45 

7 30.46 29.91 0.55 

a 8 33.83 33.12 0.71 
Kc 
a 9 37.07 36.27 0.80 

H 

O ' 	10 38.70 37.52 1.18 

Z 
H 

cd 

11 41.82 40.48 1.34 

12 45.93 44.37 1.56 
\ 

13 49.77 48.10 1.67 
O 
H 14 51.63 49.86 1.77 
H 

o 
15 53.30 51.44 1.86 

16 56.35 54.49 1.86 
H 
U 17 61.03 59.17 1.86 

18 61.04 60.89 0.15 

• 19 55.91 55.75 0.16 

20 52.57 52.41 0.16 

1 

1 

1 
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si s Ebn I31 PLANAR 

TABIA COMPARATIVA DE CARGAS DISPONIBLES 

CIRCUITO CRUCERO CARCA DISPONIBLE DIFEREN-
CIA MEI'. 	H. 	CROSS CRITERIO GPB 

21 49.26 49.08 0.18 
4 

rl,  
H 

22 

23 

45.76 

42.23 

45.57 

42.09 

0.19 

0.14 

U 
24 42.61 42.56 0.05 

H 
a 
a 

o 

25 

26 

27 

38.33 

34.02 

29.61 

38.37 

34.05 

29.62 

- 0.04 

- 0.03 

- 	0.01 
H 
H 28 25.30 25.33 - 0.03 

u 29 21.70 21.74 - 0.04 
M \ 
H 

u 
30 19.11 19.13 - 0.02 

31 19.60 19.60 0.00 
-f- 

50 42.06 41.99 0.07 

o 51 45.84 45.65 0.19 

4 w 
52 51.03 47.50 3.53 

M 
w 
A 

52' 49.53 49.35 0.18 

U) 
o 

53 47.31 43.74 3.57 

u 
53' 45.89 45.70 0.19 

M H 
u 54 43.40 39.79 3.61 

1 
1 
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TABLA No. 9 

SI S'L'Er,n 131 PLANA R 

TABLA COMPARATIVA DE CARGAS DISPONIBLES 

CIRCUITO CRUCERO CARGA DISPONIBLE DIFEREN-
CIA MET. 	H. 	CROSS CRITERIO GPB 

54' 41.99 41.91 0.08 

55 39.21 37.97 1.24 

55' 38.53 38.60 - 0.07 

o 
z 

56 

56' 

39.67 

38066 

40.18 

37.37 

- 0.51 

1.29 

4 57 34.64 34075 - 0.11 
4 
W 57' 34.08 34.12 - 0.04 

58 34.89 35.33 - 0.44 

Q 58' 33.95 34.00 - 0.05 

u) 
o 

59 

59' 

34.38 

33.75 

32.32 

33.18 

2.06 

0.57 
H 
H 60 31.01 30.29 0.72 

U 
rd 

60' 30.61 29.83 0.78 

H 61 30.86 31.20 - 0.34 
U 

61' 30.00 30.03 - 0.03 

62 30.65 30.40 0.25 

62' 30.20 29.70 0.50 

63 23.70 23.91 - 0.21 

63' 23.16 2319 - 0.03 
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IV.5.- FACTOR ECONOMTCO. 

Uno de los aspectos importantes que se revisa en cualquier pro 
yecto es el económico, por tanto se analizan los presupuestos-
para cada una de las alternativas Monoplanar y Biplanar. 

El presupuesto del Sistema Monoplanar se calculó tomando en --
consideración lo siguiente: 

Se proyectan válvulas de compuertas, extremidades y juntas ---
Gibault, de fierro fundidos, siendo las demás piezas especiales 
de fierro fundido y P.VC. . Asimismo, se presupuestan cajas --
para válvulas recomendadas y especificadas por la D.G. de Siste 
mas de Agua Potable y Alcantarillado en Centros Urbanos de la -
Sría. de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 

El presupuesto del Sistema Biplanar se calculó tomando en cuen-
ta lo siguiente: 

Se proyectan válvulas Valflex, junta Universal G.P.B., piezas -
especiales de fierro fundido y P. V.C. (Ver Fig. 10). Se presu-
puestan cajas de banqueta en lugar de cajas de válvulas. La --
recomendación de usar válvulas Valflex para los diámetros del -
sistema analizado fue tomado de la tabla de estudios económicos 
anteriormente citados en (111.5.) 

Para los dos proyectos, Monoplanar y Biplanar se consideran dos 
materiales diferentes de tuberías, Asbesto Cemento y P.V.C., --
tomando en cuenta que según estudios económicos realizados se -
ha encontrado que es recomendable usar tubería P.V.C., para - -
diámetros de 2", 2 1/2" y 3" en sistemas de distribución y para 
tuberías de 4", 6", 8" y 12" , tuberías de Asbesto Cemento. 
Sin embargo, estas recomendaciones no influyen en la comparación 
de los presupuestos ya que en los dos casos se adoptó el mismo-
criterio. 

Los precios unitarios empleados son los recomendados por la - -
D.G. de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Centros --
Urbanos de la S.A.H.O.P., utilizando la tarifa "U", para el --
Estado de Tlaxcala. 

Es importante mencionar que los precios unitarios de instalación 
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y prueba de tuberías de Asbesto Cemento ó P. V. C. , se considera-
ron igual para los dos sistemas, no obstante que la instalación 
de tuberías `'en el Sistema Biplanar es más económica, por haber7 
menos cruces de tuberías y por tanto menos cortes y maniobras -
para la instalación. 

Según los resultados obtenidos, conforme a los criterios antes-
mencionados, se concluye que el costo del Sistema Monoplanar es 
de catorce por ciento más alto que del Sistema Biplanar. 
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LISTA DE PIEZ AS ESPECIALES 
( RED DE DIST R I BUCION ) 
SIS TEMA 8 I P LANAR 

Fo. Fo. 

—0D Valvula Vatftex de: 

100mm.( -4 g ) 0 2 

75mm. 	3") 0 ( 3 

60 mm. ( 2 1/ 2°)0 	— 10 

---co!, Válvula Valftex con red de: 
1501( 60 mm. ( 61'1;21/2") 0 	 1  
100x 60mm.(41 )t21/21 ) 	 4 
75x 60 rnm . ( 	21/ 2") t) ---------------------- 5 

1--1 Te de: 
10 0.100 	s4"' 4") 0 	  2 
60X60 mm (21/2"x21/ 2" )0  

	 1 

T---I ccdo d e : 

22°30 ' x150 mm. (6' ) 	 3 

Reducción d e: 
100x75mm.(4% 3" ) 0 

100x6Omm,(4"x21/2')0 

—O 	Junta universal de: 
150 rrrn.(6" )0 

100mm.(4") 

75 rnm.( 3" ) O 
rnm.( 21/2" ) 

1 
	

I Cruz d e: 

150 X100 mm (6;1 4") 0 	 1 

100 x100 mm.( 4"Y 4 ) 0 	 3 
100 x 60 mm.(4 vx 21/ 2°  )0 -- 	 4 

5 

22 

1 



Tornillos con cabeza y tuerca hexagonal de: 
19.1 z 82.6 mm. (3/ 4"Y 31/4" ) 
159 x7 6. 2 mm. (5/8"x 3n ) 	 32 

15.9)(63.5 mm. (5 /8"x 21 / 2)  	 4 

Empaques d e plomo de: 
150mm,(6" ) 0 ------ 	 1 

60mm. (21/ 2") 0 	 1 

Cajas tipo banqueta  

---RW 

	E Cruzde: 
75 x 75 mm.(3ux S ) 
75x 60mm. (3m x 21/ 2" )0 

—1 	C Te de: 
75x75 rntrk.( 3;3") 0 

1 	C Codo de.. 
50'1 75 	(3") 0_ 
22° 30 17.7 5 mrrt( 3") A • 

1-4 	Extremidad campana de : 
75rnm.( 3") 1)- 
6Orrrn.(21/n0 	 

.4 	Extremidad espiga de:  

Reducción campana d e 
7 5y 60 mm.(3"x 21/ 2") f)— 

Tapon campana de: 
60 rnrn.(21/ 21) A_ 

2 
4 

2 

6 
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PRESUPUESTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  

SISTEMA MONOPLANAR 	 SISTEMA BIPLANAR 

$ 6'124,770.25 	 5'372,632.55 

DIFERENCIA: $ 752,137.70 A FAVOR DEL SISTEMA BIPLANAR. 
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IV.6 - OPERACION 

La operación de las redes de distribución consiste esencialmente 
en que a través de las válvulas se aislan tramos de tuberías pa-
ra ejecUtar repraciones o ampliar la red. Además, mediante una-
operación adecuada se tenga la oportunidad de derivar mayores --
caudales a sectores que por diversas razones requieran de más --
agua en determinados momentos, ya que de todos es sabido que a -
pesar de tomar en consideración durante la elaboración del pro--
yecto un buen número de factores que ayuden a determinar los di-
versos consumos (probables) que se vayan a presentar en la loca-
lidad en sus diferentes sectores que la integran, atendiendo a -
su área, densidad de población carácter, etc. , el comportamien 
to real del sistema puede diferir un poco en relación a lo plan-
teado en el proyecto. 

Para ejecutar estas operaciones es necesario personal califica--
do, a fin de interpretar planos del proyecto. 

La distribución de las válvulas en el sistema monoplanar es más-
complicado que en el sistema biplanar, en el primer sistema hay-
que cerrar un número mayor de válvulas e irregularmente dispues-
tas que en el biplanar; ya que en este último es suficiente con 
cerrar - dos válvulas por cada calle. 

Haciendo por tanto más fácil la operación, sin necesidad de per 
sonal calificado para dicho trabajo. 

Debido a la combinación del sistema biplanar con la válvula --
"Valflex", ésta se encuentra diseñada para trabajar parcialmen-
te abierta, lo que resulta inevitable en un alto porcentaje de 
las válvulas de menor diámetro, en una red en servicio, pues --
debido a la topografía de las poblaciones es indispensable con-
trolar en esta forma los escurrimientos. 

Las válvulas de compuerta no deben trabajar parcialmente cerra-
das, pues la erosión desgasta el tejuelo o los anillos de bron-
ce , a tal grado que en unos meses desaparece la parte de tejue 
lo que debía impedir el flujo. 

Además, el tener las válvulas de compuerta parcialmente cerradas 
ocasiona la formación de cámaras de vacios con los conocidos fe-
nómenos, llamados de cavitación que consiste en acarreos químico 
electrolíticos que causan la ruina de las válvulas. 
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Para el análisis de la distribución de las válvulas y su eficien 
cía, en cuanto a longitudes de red controladas, se elaboraron --
las tablas Nos. 11 y 12, así corno la gráfica de la Fig. No! 11, 
de las cuales se deduce lo siguiente: 

Se observa que hay mayor frecuencia de válvulas que controlan -
intervalos de clase de: 100- 200 Mts. y 200-300 Mts., en el sis-
tema biplanar: sin embargo, para intervalos de 0-100 Mts., hay -
ligeramente mayor frecuencia en el monopianar. 

Conforme se observa en la Fig. No. 11, la eficiencia en cuanto 
a longitudes controladas por válvula para los dos sistemas, es 
practicamente igual. 
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V.-  COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Existen muchos métodos para el cálculo hidráulico del siltema-
monoplanar, como se ha indicado anteriormente, el método de'-
Hardy Cross es el más usual en la actualidad. No obstante en-
el análisis teórico de este método no se contemplan las perdí 
das de cargas, por el efecto del choque de los flujos del agua 
en los cruceros; sin embargo, el funcionamiento hidráulico en-
los sistemas en operación calculados con este criterio es acep 
table.. 

Cálculo hidráulico del sistema biplanar. Hoy en día la inves-
tigación hidráulica al respecto es mínima. Por la disposición 
a desnivel de las tuberías de relleno, no se presenta el fenó-
meno de choque en los cruceros; por tal razón se ha empleado--
-el método de Hardy Cross para su solución, dando resultados --
apropiados en los sistemas de operación. 

Para reelegirel tipo de red adecuado hay que tomar en cuenta --
varios factores: Socioeconómico, disposición geométrica de -
las calles, tipo de población y tránsito de vehículos. 

El sistema biplanar es aconsejable para poblaciones con las -
siguientes características: 

1° Gasto pequeño por habitante por día. 
2° Calles formando cuadrículas. 
3° Crecimiento poblacional lento. 
4° Población rural económicamente pobre. 

Además si se quiere instalar cajas de banquetas en lugar de --
cajas de válvulas en tuberías a desnivel, es importante consi-
derar la posibilidad de tender las tuberías en las banquetas -
o en su defecto instalarlz_s en el arroyo de las calles siempre 
y cuando éstas sean de un flujo de tránsito mínimo de vehículos. 

La disposición del tanque de almacenamiento puede reducir las-
pérdidas por fricción en las tuberías de relleno a desnivel; -
la mejor disposición y la más económica es la que se indica en 
la Fig. 12 , situándose preferentemente el depósito al lado --
contrario de la estación elevadora con respecto al distrito de 
mayor consumo conocido como red con tanque de equilibrio. Du-
rante los períodos de utilización del agua elevada, el distri- 
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to estará alimentado por los dos lados, una condición que dis-
minuirá la pérdida de carga en las tuberías de agua aproximada 
mente a la cuarta parte de la que tendrían sin el almacerlje -
elevado. Sí el tanque elevado se coloca en la :estación eleva-
dora, lo 'que no es poco corriente, resulta un gradiente hidráu 
lico pobre con las consiguientes bajas presiones en distritos-
distantes o tuberías de rellenos distantes a desnivel. 

Para el sistema monoplanar las características deseables son: 

1° En poblaciones urbanas y sub-urbanas. 
2° Calles con cualquier configuración geOmétrica. 
3° Población rural con crecimiento económico progresivo. 

Es importante mantener un punto de vista equilibrado en cuanto 
a la elección de uno de estos sitemas, considerando los temas-
aquí planteados. En ocasiones es aconsejable un sistema mixto, 
es decir combinar el sistema biplanar y monoplanar por zona de 
una población. 

Por lo tanto, la información aquí considerada puede servir como 
ayuda para la toma de decisiones apropiadas al elegir un siste-
ma de redes de agua potable en un proyecto determinado. 
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