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4 TUBOS 102 MM.

REGISTRO EXTERIOR

14

SALIDA B . T .

2 TUBOS 102  M M .

REGISTRO EXT E R I O R

15

Cuarto de Equipo Eléctrico

ACOMETIDA 
A.T. 
COMPAÑIA

Apagador

Tomacorriente 200 W

Tablero de control

Interruptor sencillo

Tubería electrica por plafón

Tubería electrica por piso

D1C1 D1

1

C2

2

3

4

1

1

A

B

A1 B1 B2

Cuarto de 
maquinas

B
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S

S

FOYER

SALA

CAB. 
ILUM

CAB. 
SONIDO

W.C. 
H

W.C. 
M

MAQUILLAJEVESTUARIO
CTO.
ASEO

ESCENARIO

BODEGA

CTO.
MEDIDORES

Y
TABLEROS

BODEGA

VIGILANCIA

W.C.
 M

TAQUILLA

W.C. 
H

ACCESO

PROCENIO

S

ACCESO

E1 F1 G1 G1 I1H1 J1 K1 L1 M1 N1 O1

9 '

10 '

11 '11΄

12'

13'

14'

1 '
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A B C D E F GB' H

Salida de luminaria de emergencia en plafón

Salida de luminaria en plafón

Salida de luminaria de emergencia en muro

Salida de luminaria  en muro

Toda la tubería para cableado eléctico es de tubo conduit.

Carga total para operación de equipo = 37.3 Kw
Carga de iluminación y contactos = 44.15 Kw

Se requieren dos tableros:
   NALP-18-4AB F 3F 4H con interruptor principal para 100        
  AMP y 18 polos 
  NALP 08-4AB con interruptor principal para 70 AMP  
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Instalación Eléctrica

1.- ACOMETIDA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA EN TUBERIA

2.- GABINETE DE MEDICION BLINDADO, SERVICIO INTERIOR

3.- GABINETE PARA CUCHILLAS DE PASO BLINDADO

4.- GABINETE DE INTERRUPTOR GENERAL DE ALTA TENSION.

5.- TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION.

6.- TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION

7.- TABLERO DE TRANSFERENCIA

8.- TABLERO DE TRANSFERENCIA EN GABINETE.

9.- TARIMA DE MADERA SIN CLAVOS.

10.- COLADERA PARA DRENAR ACEITE.

11.- PERTIGA PARA EXTRACCION DE FUSIBLES EN A.T.

12.- EXTINTOR CONTRA INCENDIO.

14.- REGISTRO DE TABIQUE ROJO Y APLANADO DE 1.00x1.00

15.- SISTEMA DE TIERRAS.

17.- TANQUE DE DIESEL.

16.- PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA.

13.- JUEGO DE GUANTES PARA ALTA TENSIÓN

PARA BAJA Y ALTA TENSION.

DISEÑADO Y PREVISTO PARA RECIBIR Y COLOCAR EL EQUIPO 

DE MEDICION DE LA COMPAÑIA

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO

3 x 250

3 x 70 3 x 70 3 x 70 3 x 70

3.68 KVA3.68 KVA7.8 KVA4.8 KVA7.62 KVA41.44 KVA

3 x 703 x 100

Plaza Aulas

2er NivelEstac. 2Estac. 1 1er NivelIlum.Servic.

23 000 - 220V
75 KVA

3 x 250

M

14.18 KVA 21.04 KVA 16.88 KVA 4.83 KVA 4.08 KVA

Teatro

1er Nivel 2er Nivel 3er Nivel 1er Nivel 2er Nivel

Biblioteca

3 x 70 3 x 100 3 x 70 3 x 70 3 x 70

DIAGRAMA UNIFILAR

23 000 - 220V
75 KVA

C.F.E. 23.0 KV- 60Hz

C.F.E. 23.0 KV- 60Hz

Toda la tubería para cableado eléctico es de tubo conduit.

La potencia requerida en operación normal es de 101.12 Kw 
con factor de potencia exigido por compañia de luz = 0.9 
cos O.

Se requieren 112.35 KVA y debe asignarse un 20% por 
crecimiento a futuro.

Se utilizarán dos transformadores 23 000- 220 V para 
suministrar 220 V entre fases y obtener 127 V entre fase y 
neutro.

IE 2
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15

1
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14

14

REGISTRO EXTERIOR

1:25

SALIDA B.T.

2 TUBOS 102 MM.

REGISTRO EXTERIOR

0 255 10 15 20

Total = 19,450
             19,450 x 1.25 = 24,312 - 24.31Kw

Tamaño de la planta de emergencia = 30 
Kw
Se requieren 6 tableros NALP 08 4ABF con
 interruptor principal para 70 Amp.
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Hidraulica P.B.

Las tuberias son de cobre de 2" de diámetro
NOTAS

-+"++

-+"++-+"++

,+"$+

1

2

3

4

1

1

A

B

D1C1 D1C2A1 B1 B2

/' :' @'

'

(

8 8;k

)

!

&

@'

/010

@' 5' 2' G' G' <'B' D' l' 9' >' ?' 3'

#;m

'+;m

'';m''k

'(m

')m

'!m

';m

(;m

);m

!;m

&;m

$;m

*;m

%;m

8 / : @ 5 2 G/m B

:M0UJK;T I ;
L0eMON 0 S

Audito ri oCafete ría

Aulas

Aulas

Bibliotec a

Oficinas

M Medidor

Valvula de compuerta roscada

Codo de cobre 2" de espesor

Salida de 2" de cobre

Tee de cobre 2" de diámetro

(C.A.C.) Columna de agua Caliente

(C.A.F.) Columna de agua Fria

Llave de salida

Valvula Check columpio roscada
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HA CIA  LA  RED 

T A NQUE  P RE S URIZ A DO MCA .  A MTROL MCD 
WX -350

T A NQUE  CILINDRICO HORIZ ONTAL, PARA 
A LMA CE NA MIE NT O DE  A GUA  CALIENTE,
CON CA P A CIDA D DE  1,000 LTS.,
CON ME DIDA S  DE  87 CMS .  DE  DIAMETRO POR 
1.52CMS  E N S U P A RT E RECTA,
CONS T RUIDO E N P LACA DE
4.7mm DE  E S P E S OR,  P E S O A P ROX .  250kgs.

B OMB A  CE NT RIF UGA  HORIZ ONT A L MCA. AURORA 
P ICS A ,  MOO
2"X 1/2"X 71 CON S UCCION A X IA L B RIDADA Y 
DE S CA RGA  P OR A RRIB A  B RIDA DA ,  QUIPADA CON 
S E LLO ME CA NICO E  IMP ULS OR DE BRONCE,
A COP LA DA  DIRE CT A ME NT E  A  MOT OR ELECTRICO
T IP O T CCV  DE  HP  A  3500 RP M P A RA OPERACION
220V CA  3Ø 60 CICLOS

      E S T A ÑO-P LOMO 60-50

P A RA  UNA  P RE S ION MA X IMA  DE  7 Kg/cm2, Y 
UNA

DE  0.76M DE  DIA ME T RO Y  1.75M DE ALTURA

CA P A CIDA D NOMINA L DE  400 LTS

CA LE NT A DOR DE  A GUA , A BASE 
DE  GA S  L.P . ,  MCA  TELEDYNE
 LA A RS ,  MCD.  LC-I I -325
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Valvula de compuerta roscada

Codo de cobre 2" de espesor

Salida de 2" de cobre

Tee de cobre 2" de diámetro

(C.A.C.) Columna de agua Caliente

(C.A.F.) Columna de agua Fria

Llave de salida
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Cuarto de 

Del tanque de almacenamiento

máquinas
Manómetro de 0 - 7 kg/cm2 Valvula de seguridad

Interuptores 
termomagnéticos

Valvula selenoide

Valvula check

Electronivel

Controles 
automáticos

Interruptor de presión 0 a 6 kg7cm2

Arrancadores

Punto para condensado

Compresor

Valvula de compuerta roscada diámetro 
32 mm

Tanque precargado marca WELL - 
MATE mod. VM - 35WB de 0.61 mts de 
diámetro por 1.89 mts. de altura para una
 presión máxima de 7 kg/cm2 (42 psig) y
 capacidad nominal de 450 lts.

Nivel de vidrio

Retorno a la cisterna

Bomba  1 Bomba  2

Dos Motobombas centrífugas 
horizontales marca AURORA PICSA 
mod. 2 x 21/2 x 7A - 341 , con succión 
bridada al final de 64mm (21/2" ) y 
descarga bridada por arriba de 51mm 
(2"), acoplado directamente a motor 
eléctrico horizontal de 10 HP a 3500 
RPM. 60 / 3 / 220 Volts.

Valvula Check
Pichancha

Valvula check
Pichancha

Bomba  Jockey 3/4 HP
para mantiener 
llenas las tuberias 
de la red

A la red general

Valvula de compuerta roscada diámetro 
32 mm

A la red contra incendios

Motor de gasolina  
de 5 HP

Tanque de combustible
capacidad 15 lt

Motobomba marca PICSA 
AURORA mod. 11/2 x 2" x 9" 
tipo 341 acopladaa  motor 
marca WEG de 10 HP 2 Polos 
(3600 R.P.M.), para 230 / 460 
Volts, 60 Hz

Valvula Check
Pichancha

Valvula check
Pichancha

Tablero de fuerza y control marca 
PICSA mod. THDI -210 C, para 
controlar y proteger dos bombas  de 
10 HP en 220 vlts, el cual contiene: 
Dos combinaciónes de interruptor 
termomagnético y arrancador 
magnético, un control electrónico mod.
 CHDI, protección para bajo nivel de 
cisterna , dos selectores para 
operación de bomba Manual / Fuera / 
Automático, incluye electrodos; Todo 
lo anterior contenido en un gabinete 
NEMA 1.

TANQUE PRESURIZADO MCA. AMTROL MCD 
WX-350

V.E.A.

Ø38

Ø38

CHIMENEA

VS

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø64
VS

IP
IP

T

G

TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL, PARA 
ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE,
CON CAPACIDAD DE 1,000 LTS.,
CON MEDIDAS DE 87 CMS. DE DIAMETRO POR 
1.52CMS EN SU PARTE RECTA,
CONSTRUIDO EN PLACA DE
4.7mm DE ESPESOR, PESO APROX. 250kgs.

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MCA. AURORA 
PICSA, MOO
2"X1/2"X71 CON SUCCION AXIAL BRIDADA Y 
DESCARGA POR ARRIBA BRIDADA, QUIPADA CON 
SELLO MECANICO E IMPULSOR DE BRONCE,
ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO
TIPO TCCV DE HP A 3500 RPM PARA OPERACION
220VCA 3Ø 60 CICLOS

      ESTAÑO-PLOMO 60-50

PARA UNA PRESION MAXIMA DE 7 Kg/cm2, Y 
UNA

DE 0.76M DE DIAMETRO Y 1.75M DE ALTURA

CAPACIDAD NOMINAL DE 400 LTS

HACIA LA RED 

CALENTADOR DE AGUA, A BASE 
DE GAS L.P., MCA TELEDYNE
 LAARS, MCD. LC-II-325
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Ih 1a

Sistema de Distribución
 Hidráulica

M Medidor

Valvula de compuerta roscada

Codo de cobre 2" de espesor

Salida de 2" de cobre

Tee de cobre 2" de diámetro

(C.A.C.) Columna de agua Caliente

(C.A.F.) Columna de agua Fria

Llave de salida

Flotador

Valvula Check

1.-   Diámetros en milimetros

2.-   Acotaciónes y niveles en metros

3.-   Forrar la tubería con aislante marca
        INSULTUB

4.-   Forrar rl tanque para agua caliente con
       aislante marca INSULTUB

Valvula Check columpio roscada

Al sistema de distribución

Al sistema de distribución

Al sistema de distribución

1:50
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Bomba  1
Soplador

Bomba  2
Soplador

Valvula Check
Pichancha

Flotador

M Medidor

Valvula de compuerta roscada

Codo de cobre 2" de espesor

Salida de 2" de cobre

Tee de cobre 2" de diámetro

(C.A.C.) Columna de agua Caliente

(C.A.F.) Columna de agua Fria

Llave de salida

NOTAS
Las tuberias son de cobre de 2" de diámetro

Flotador

Valvula Check

Valvula Check columpio roscada

Valvula Check
Pichancha

Flotador
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Aulas
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Bibliotec a

Oficinas

Coladera

Codo de 45, 2"

(B.A.S.) Bajada de Aguas Servidas

(B.A.N.) Bajada de Aguas Negras

Salida 2"

Salida 4"

Y Doble  Mixta 4" y 2"

Y Sencilla 2" de diametro

Y  Sencilla 4" de diámetro

Registro de 50 x 70. En profundidades 
mayores a 2 m de 60 x 80

NOTAS

Ver detalle en planos por edificio

Todas las tuberias son de P.V.C.

Todas las tuberias tienen una pendiente de 2%
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Ver detalle en planos por edificio

Todas las tuberias son de P.V.C.
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HA CIA  LA  RED 

T A NQUE  P RE S URIZ A DO MCA .  A MTROL MCD 
WX -350

T A NQUE  CILINDRICO HORIZ ONTAL, PARA 
A LMA CE NA MIE NT O DE  A GUA  CALIENTE,
CON CA P A CIDA D DE  1,000 LTS.,
CON ME DIDA S  DE  87 CMS .  DE  DIAMETRO POR 
1.52CMS  E N S U P A RT E RECTA,
CONS T RUIDO E N P LACA DE
4.7mm DE  E S P E S OR,  P E S O A P ROX .  250kgs.

B OMB A  CE NT RIF UGA  HORIZ ONT A L MCA. AURORA 
P ICS A ,  MOO
2"X 1/2"X 71 CON S UCCION A X IA L B RIDADA Y 
DE S CA RGA  P OR A RRIB A  B RIDA DA ,  QUIPADA CON 
S E LLO ME CA NICO E  IMP ULS OR DE BRONCE,
A COP LA DA  DIRE CT A ME NT E  A  MOT OR ELECTRICO
T IP O T CCV  DE  HP  A  3500 RP M P A RA OPERACION
220V CA  3Ø 60 CICLOS

      E S T A ÑO-P LOMO 60-50

P A RA  UNA  P RE S ION MA X IMA  DE  7 Kg/cm2, Y 
UNA

DE  0.76M DE  DIA ME T RO Y  1.75M DE ALTURA

CA P A CIDA D NOMINA L DE  400 LTS

CA LE NT A DOR DE  A GUA , A BASE 
DE  GA S  L.P . ,  MCA  TELEDYNE
 LA A RS ,  MCD.  LC-I I -325

Detector de calor y humoSD

Toma siamesa

Manguera de lona y equipo contra 
incendios

Tuberia de acero cedula 40 de 2" de 
diametro 

Iinc 1

Red contra Incendios P.B.
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LC

CT Contra trabe con medidas de 0.50 x 0.50, con armado 
de varilla del no. 4  y estribos del no. 2 @15 cm, 
concreto fc kg/cm2

Losa de cimentación de 40 cm. con armado de varilla de 
acero estructural del no. 3 @15 cm. y concreto fc=250 
kg/cm2
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T17 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.50m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.23m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.31m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.83m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.83m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.96m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.88m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.23m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.31m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.96m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.88m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 9.76m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 11.59m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.49m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 9.76m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 11.59m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.49m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T18

T2

T1

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

Trabe con medidas de 0.80 x 0.40 m, de concreto armado
 con varillas del No. 4 y estribos @ 15 cm. concreto de 
f`c=250 kg/cm2

Ea 2

Estacionamiento 
2do. nivel
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T17 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.50m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.23m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.31m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.83m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.83m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.96m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.88m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.23m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.31m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.96m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.88m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 9.76m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 11.59m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.49m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 9.76m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 11.59m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.49m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T2

T1

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T18 Trabe con medidas de 0.80 x 0.40 m, de concreto armado
 con varillas del No. 4 y estribos @ 15 cm. concreto de 
f`c=250 kg/cm2
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T17 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.50m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.23m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.31m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.83m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.83m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.96m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.88m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.23m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.31m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.96m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.88m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 9.76m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 11.59m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.49m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 9.76m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 11.59m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.49m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T2

T1

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T18 Trabe con medidas de 0.80 x 0.40 m, de concreto armado
 con varillas del No. 4 y estribos @ 15 cm. concreto de 
f`c=250 kg/cm2
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T17 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.50m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.23m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.31m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.83m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.83m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.96m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.88m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.23m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.31m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.96m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.88m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 9.76m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 11.59m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.49m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 9.76m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 11.59m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.49m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T2

T1

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T18 Trabe con medidas de 0.80 x 0.40 m, de concreto armado
 con varillas del No. 4 y estribos @ 15 cm. concreto de 
f`c=250 kg/cm2
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T17 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.50m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.23m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.31m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.83m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.83m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.96m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.88m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.23m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.31m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.96m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.88m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 9.76m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 11.59m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.49m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 9.76m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 11.59m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.49m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T2

T1

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T18 Trabe con medidas de 0.80 x 0.40 m, de concreto armado
 con varillas del No. 4 y estribos @ 15 cm. concreto de 
f`c=250 kg/cm2
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T17 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.50m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.23m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.31m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.83m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 1.83m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.96m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.88m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.23m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.31m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.96m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.88m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 9.76m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 11.59m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.49m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 9.76m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 11.59m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.49m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T2

T1

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T18 Trabe con medidas de 0.80 x 0.40 m, de concreto armado
 con varillas del No. 4 y estribos @ 15 cm. concreto de 
f`c=250 kg/cm2

Aulas 2do. nivel

Ea 5



±0.00

-9.30

-6.00

-3.00

±0.00

+0.70

+5.30

+10.30

Ángulo de acero con 6 x 8" , y espesor de 15.9 mm.
������������������������������

Rejilla de acero ����������������������������������������������
Ángulo de acero con 6 x 8" , y espesor de 15.9 mm.

�������������������������������������

Ángulo de acero con 6 x 8" , y espesor de 15.9 mm.

����������������������
���������������������������

Rejilla de acero 

������������������������������������

Rejilla de acero con instalación para drenaje,
baja a cisterna

cisterna

Capa de impermeabilizante acrilico marca acriton

���������������������������������������������

Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10

�����������������������������������

Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10

������������������������

Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10 ������������������������������������

Lámina estructural Mod. GW de galvamet, atornillada 
a trabes estructurales 

������������������������

Lámina estructural Mod. GW de galvamet, atornillada 
a trabes estructurales ����������������������������

������������������������

Lámina estructural Mod. GW de galvamet, atornillada 
a trabes estructurales 

������������������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

������������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

�������������������������������������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

������������������������

Ángulo de acero con 6 x 8" , y espesor de 15.9 mm.

������������
���������������������������

tornillo estandar con cabeza hexgonal de 1 1/8"

������������������������������������������������

tornillo estandar con cabeza hexgonal de 1 1/8"

������������������������������������������������

tornillo estandar con cabeza hexgonal de 1 1/8"

������������������������������������������������

Plafon de tela

�������������������������������

Plafon de tela

�����������������
���������������

Duela de madera de encino nacional estufado, con 
ensamble machiembrado

������������������������������������

Duela de madera de encino nacional estufado, con 
ensamble machiembrado

���������������������������������

rejilla de soleras de aluminio

�������������������������������������������

rejilla de soleras de aluminio

�������������������������������������������������
Bastidor de madera de pino con 8 x 8 cm.

������������������������

Bastidor de madera de pino con 8 x 8 cm.

�����������������������������������������������������������

Losa de concreto 
firme de concreto, con acabado lavado

Plantilla de concreto pobre de f´c=100 kg/cm2

Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.

���������������������������������������

tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"

�����������������������������������������������������������
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con retardante al fuego 
marca epoximastic.������������

��������������
Ángulo de acero con 6 x 8" , y espesor de 15.9 mm.������������������������������������������������
tornillo estandar con cabeza hexgonal de 1 1/8"

���������������������������������
�����������������������������

Ángulo de acero de 1 3/4" y 3.2 mm de espesor para 
sotener cristal 

�����������������������

Placa de aluminio de 5" con 4.8 mm. de espesor

������������������������

Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V.����������������������

tornillo de fijación marca archixpider
�������������������

������������������
araña de fijación de cuatro patas marca archixpider

������������������������

tirantes de acerode 1/2"de diametro������������������������������������������������

Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.

������������������������������������
tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"

����������������������������������������������������������� Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con retardante al fuego 
marca epoximastic.

����������
����������������

Ángulo de acero con 6 x 8" , y espesor de 15.9 mm.

��������������
�����������������

tornillo estandar con cabeza hexgonal de 1 1/8"

����������������������������
������������������������

Placa de aluminio de 5" con 4.8 mm. de espesor������������������������

Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V.����������������������

tornillo de fijación marca archixpider�������������������������������������

araña de fijación de cuatro patas marca archixpider

���������������������������������������

Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.

�����������������������������������������������
tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"

�������������������������������������������������
���������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con retardante al fuego 
marca epoximastic.

��������������������

tornillo estandar con cabeza hexgonal de 1 1/8"
��������������������

rejilla de soleras de aluminio, montado sobre bastidor,
 soldado a trabe estrcutural

����������������������������������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

����������������������������������
rejilla de soleras de aluminio, montado sobre bastidor,
 soldado a trabe estrcutural

��������������
������������

Lámina estructural Mod. GW de galvamet, atornillada 
a trabes estructurales 

���������������������������������

firme de concreto, acabado lavado

�����������������������������������������������������������
Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10. ���������������������������������������������

Muro de tabique.

������������������������������������������������������������
Capa de impermeabilizante acrilico marca acriton

�����������������������������������
������������������������������

Muro de concreto con 15 cm de espesor, f`c= 250 kg/cm 2;
grava, arena y cemento portland blanco, proporción 3, 2, 1 
e impermeabilizante para concreto, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm. el acabado será 
aparente

������������������������������������������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con retardante al fuego 
marca epoximastic.

���������������������

Trabe de liga con medidas de 0.50 x 0.50, con armado 
de varilla del No. 3 @ 10 cm. y estribos a@ 15 cm, 
concreto f´c=250kg/cm2

Losa de cimentación con armado de varilla de acero 
estructural del no. 3 @15 cm. concreto f´c=250 kg/cm2

Lechada de Cemento -Cal - Arena, proporción 1:1:4
 con espesor de 5 mm.

������������������������

Ángulo de acero de 1 3/4" y 3.2 mm de espesor para 
sostener cristal 

����������������
����������

Ángulo de acero de 1 3/4" y 3.2 mm de espesor para 
sostener cristal 

�����������������
���������������

tirantes de acero de 1/2"de diametro

�������������������������������������������������

Ángulo de acero de 1 3/4" y 3.2 mm de espesor para 
sostener cristal ������������������������������������

10΄

Detalle 2 (aulas)

Detalle 3 (aulas)
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FACULTAD   DE

ARQUITECTURA

* Concreto de f`c=250 kg/cm
2  a los 28   días de 

colado; grava, arena y cem
ento    portland blanco,

 proporción 3, 2 ,1

* Acero grado duro en todos los arm
ados fy=4200

 kg/cm
2.

Notas

diam
etros de varilla

1/4"

5/16"
3/8"

1/2"
5/8"

3/4"

1"

clave

No. 2

No. 2.5
No. 3

No. 4
No. 5

No. 6

No. 8

* Las m
edidas de las trabes incluyen el espesor 

de la losa

1:25
Corte por fachada
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-9.30

-6.00

-3.00

±0.00

+0.70

+5.30

+9.80

+3.50

+8.10

Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10

������������������������������������������������������������

Lámina estructural Mod. GW de galvamet, atornillada 
a trabes estructurales 

�����������������������������������������������

Muro de concreto con 12 cm de espesor, f`c= 250 kg/cm 2;
grava, arena y cemento portland blanco, proporción 3, 2, 1 
e impermeabilizante para concreto, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm. el acabado será 
aparente con limpieza de concreto seco a base de 
arpillera seca y lija del No. 2

�����������������������������������������������������

Capa de impermeabilizante acrilico marca acriton

���������������������������������������
Lámina estructural Mod. GW de galvamet, atornillada 
a trabes estructurales ������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

������������������������������������������������
����

Solera de acero  estructural de 4 " con espesor de 3/16"
(4.8 mm.) soldada a trabe estructural. ������������������������

���������������

rejilla de soleras de aluminio, montado sobre bastidor,
 soldado a trabe estrcutural

�������������������������������
���������������������������

Lámina estructural Mod. GW de galvamet, atornillada 
a trabes estructurales 

�������������������������
����������������������

Solera de acero  estructural de 4 " con espesor de 3/16"
(4.8 mm.) soldada a trabe estructural.

������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

�������������������������������������

Solera de acero  estructural de 4 " con espesor de 3/16"
(4.8 mm.) soldada a trabe estructural.

������������������������������������������������
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P �������������������������������������������

Piedra bola

�����������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

���������������������������������������Lámina estructural Mod. GW de galvamet, atornillada 
a trabes estructurales 

����������������������������������������������������������
Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10

�������������������������Sardinel

������������������������������������

araña de fijación de cuatro patas marca archixpider
��������������������������������������������������������

tornillo de fijación marca archixpider ����������������������
Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V. �������������������������������������������������������

araña de fijación de cuatro patas marca archixpider ����������������������������������������������������������
tornillo de fijación marca archixpider ������������������������������������������������������������

Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V. ������������������������������������������������

Plafon de tela

�������������������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

��������������
������������

Ancla para concreto

����������
�������������������������������������������������������

Ángulo de acero con 6 x 8" , y espesor de 15.9 mm.

������������������������������������������������

Ángulo de acero con 6 x 8" , y espesor de 15.9 mm.

����������������������������������������

Plantilla de concreto pobre de f´c=100 kg/cm2

Losa de concreto 

firme de concreto, con acabado lavado

firme de concreto, con acabado lavado

������������������������������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

������������������������������������������������ Lámina estructural Mod. GW de galvamet, atornillada 
a trabes estructurales 

������������������������
Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10

������������������������������������������������

Duela de madera de encino nacional estufado, con 
ensamble machiembrado

������������������������������������������������

Bastidor de madera de pino con 8 x 8 cm.

���������������������������������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

������������
������������������������������

Ancla para concreto

������������������������������������������������������������

Duela de madera de encino nacional estufado, con 
ensamble machiembrado

������������������������������������������������������������

Bastidor de madera de pino con 8 x 8 cm.

������������������
����������������������������

Plafon de tela

�����������������������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

������������������������������������������������������������
Ancla para concreto

������������������������������������������������������������

Ángulo de acero con 6 x 8" , y espesor de 15.9 mm.

��������
������������������������������������

Lámina estructural Mod. GW de galvamet, atornillada 
a trabes estructurales 

���������������������
������������������

Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10

������������������������������������������������������������

Capa de impermeabilizante acrilico marca acriton

������������������������������

Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10, incluye pendiente del 2%.

������������������������

Losa de cimentación con armado de varilla de acero 
estructural del no. 3 @15 cm. concreto f´c=250 kg/cm2

Trabe con medidas de 0.80 x 0.40 m,  de concreto armado
con varillas del No. 4 y estribos @ 15 cm. concreto de 
f`c=250kg/cm2

�������������������������������

Lechada de Cemento -Cal - Arena, proporción 1:1:4
 con espesor de 5 mm.

������������������������

Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10

���������������������������������

Ángulo de acero de 1 3/4" y 3.2 mm de espesor para 
sostener cristal 

������������������
����������������������

tirantes de acero de 1/2"de diametro
������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

������������������������������������������������

tirantes de acero de 1/2"de diametro �������������������������

Lechada de Cemento -Cal - Arena, proporción 1:1:4
 con espesor de 5 mm.

������������������������������������������������������������

Trabe de liga con medidas de 0.50 x 0.50, con armado 
de varilla del No. 3 @ 10 cm. y estribos a@ 15 cm, 
concreto f´c=250kg/cm2

11΄
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* Concreto de f`c=250 kg/cm
2  a los 28   días de 

colado; grava, arena y cem
ento    portland blanco,

 proporción 3, 2 ,1

* Acero grado duro en todos los arm
ados fy=4200

 kg/cm
2.

Notas

diam
etros de varilla

1/4"

5/16"

3/8"
1/2"

5/8"

3/4"
1"

clave
No. 2

No. 2.5

No. 3
No. 4

No. 5

No. 6
No. 8

* Las m
edidas de las trabes incluyen el espesor 

de la losa

1:25
Corte por fachada
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Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V. ���������������������������������������������������������

tornillo de fijación marca archixpider

��������������������������������������
����������������������������������

araña de fijación de cuatro patas marca archixpider

���������������������������������������������

tirantes de acerode 1/2"de diametro ����������������������������

tubo cuadrado de 4" y espesor de 
3.17 mm, fabricado por
aluminio gutsa

������������ tubo cuadrado de 2" y 
espesor de 1.65 mm, 
fabricado por
aluminio gutsa

������������������������placa de lexan, 
color translúcido

����������

Detalle 1 (aulas)

Detalle 4 (aulas)
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Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10

���������������������������������
��������������������������������Lámina estructural Mod. GW de galvamet, atornillada 

a trabes estructurales 

����������������������������������������������
�����������

rejilla de soleras de aluminio, montado sobre bastidor,
 soldado a trabe estrcutural

��������������������������������������������������������
����

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

���������������������������������������������������������

Ángulo de acero con 6 x 8" , y espesor de 15.9 mm.

�����������������������������
�����������������������������������

tornillo estandar con cabeza hexgonal de 1 1/8"

���������������������������
�������������

Plafon de tela

���������������������������������������������������������

Duela de madera de encino nacional estufado, con 
ensamble machiembrado

�����������������������������������������

Bastidor de madera de pino con 8 x 8 cm.

��������������������������������������������������������������������

rejilla de soleras de aluminio

������������������������������������������

tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"

�������������������������������������������������������������������

Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.

�������������������������������������������������������������

Ángulo de acero de 1 3/4" y 3.2 mm de espesor para 
sotener cristal 

�����������������������������������������������������������������

Capa de compresión de concreto 
con fc´=250kg/cm2.

�������������������������������������������������������� malla electrosoldada 
de  6-6/10-10

����������������������������

Lámina estructural Mod. GW de 
galvamet, atornillada 
a trabes estructurales 

������������������������������������������

Ángulo de acero de 1 3/4" y 3.2 mm de espesor para 
sostener cristal 

�������������������������������

Detalle 3 (aulas)

Detalle 5 (aulas) 0
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Capa de impermeabilizante acrilico marca acriton

�������������������������������

Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10 ������������������������������������������

Lámina estructural Mod. GW de galvamet, atornillada 
a trabes estructurales 

��������������������������������������

rejilla de soleras de aluminio, montado sobre bastidor,
 soldado a trabe estrcutural

���������������������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

����������������������������������������������

Ángulo de acero con 6 x 8" , y espesor de 15.9 mm.

���������������������������������������������

tornillo estandar con cabeza hexgonal de 1 1/8"

�������������������������������

Plafon de tela

�������������������������������������

Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.

����������������������������

tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"

����������������������������������������������������������������������

Ángulo de acero de 1 3/4" y 3.2 mm de espesor para 
sostener cristal 

��������������������������������������������������������

Lechada de Cemento -Cal - Arena, proporción 1:1:4
 con espesor de 5 mm.

�������������������������������������������������������������

Detalle 2 (aulas)
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������������������������
���������������������������

�����������������������
��������������������������

��������������������������������
�������������������������������������

����������������������������������������
���������������������������������������������& "% "$ "% &
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Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

����������������������������������������������������������������������

Colado de concreto, f`c= 250 kg/cm 2; grava, arena y 
cemento portland blanco, proporción 3, 2, 1, con armado 
de varilla de acero estructural del no. 3 @ 10 cm. el 
acabado será aparente con limpieza de concreto seco a 
base de arpillera seca y lija del No. 2

��������������������������������������������������������

placa de acero de 1 1/2" de espesor

����������������������������������������������������������������������

Anclas

������������������������������������������

Primer vaciado

����������������������������

Muro de concreto con 12 cm de espesor, f`c= 250 kg/cm 2;
grava, arena y cemento portland blanco, proporción 3, 2, 1 
e impermeabilizante para concreto, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm. el acabado será 
aparente con limpieza de concreto seco a base de 
arpillera seca y lija del No. 2

����������������
��������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

������������������������������������������

Colado de concreto, f`c= 250 kg/cm 2; grava, arena y 
cemento portland blanco, proporción 3, 2, 1, con armado 
de varilla de acero estructural del no. 3 @ 10 cm. el 
acabado será aparente con limpieza de concreto seco a 
base de arpillera seca y lija del No. 2

��������������
�����������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

��������������
������������������������������������������������������
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5 10

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de piso

acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de muro

acabado base
acabado inicial

indica cambio de acabado de plafon

acabado final

1

2

3

4 firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, 
de 4 cm de espesor, acabado lavado.

firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, 
de 4 cm de espesor, acabado pulido

5

6

7

8 plafon de tela

cristal, sujeto a estrutura tubular de 
aluminio con elementos archix-pider

losa, fabricada con lámina estructural modelo GW de 
galvamet, atornillada a trabes estructurales, con capa de 
compresión de concreto f´c=250kg/cm2, reforzada con 
armado de malla electrosoldada de 6-6/10-10.
ver detalle 5 (aulas)
duela de madera machihembrada, fabricada en pino con 
una capa de barniz, (poliform) color natural, distribuidor
 hatco.

muro de concreto con  f´c 250 kg/cm2, grava, arena y 
cemento portland blanco, proporción 3, 2, 1 e 
impermeabilizante para concreto marca acriton, con 
armado de varilla estructural de 1/2" de diámetro @ 15 cm. 
el acabado será aparente.

muro fabricado con bastidores de aluminio de 5 x
 5 cm @10 cm, con cubierta de lexan, atornillada 
a bastidores.
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indica cambio de acabado de piso

acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de muro

acabado base
acabado inicial

indica cambio de acabado de plafon

acabado final

1

2

3

4 firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, 
de 4 cm de espesor, acabado lavado.

firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, 
de 4 cm de espesor, acabado pulido

5

6

7

8 plafon de tela

cristal, sujeto a estructura tubular de 
aluminio con elementos archix-pider

losa, fabricada con lámina estructural modelo GW 
de galvamet, atornillada a trabes estructurales, con 
capa de compresión de concreto f´c=250kg/cm2, 
reforzada con armado de malla electrosoldada de 
6-6/10-10. ver detalle 5 (aulas)
duela de madera machihembrada, fabricada en pino con 
una capa de barniz, (poliform) color natural, distribuidor 
hatco.

muro de concreto con  f´c 250 kg/cm2, grava, arena y 
cemento portland blanco, proporción 3, 2, 1 e 
impermeabilizante para concreto marca acriton, con 
armado de varilla estructural de 1/2" de diámetro @ 15 
cm., eñ acabado será aparente.

muro fabricado con bastidores de aluminio de 5 x 5 cm 
@10 cm, con cubierta de lexan, atornillada a 
bastidores. ver detalle 4 (aulas)

Aca 2
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5 10

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de piso

acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de muro

acabado base
acabado inicial

indica cambio de acabado de plafon

acabado final

1

firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, 
de 4 cm de espesor, acabado lavado.

2

3

4 muro de tabique, con capa de 
impermeabilizante, marca acriton.

5

6

7

8

9 rejilla de acero, modelo IS-06, marca 
irving, con solera de 1/8" @ 5y 3 cm. 
acadado galvanizado.

losa, fabricada con lámina estructural modelo GW de 
galvamet, atornillada a trabes estructurales, con capa 
de compresión de concreto f´c=250kg/cm2, reforzada 
con armado de malla electrosoldada de 6-6/10-10.
ver detalle 5 (aulas)

firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, de 4 cm de 
espesor, acabado ranurado antiderrapante.

muro de concreto con 20 cm. de espesor, f´c 250 
kg/cm2, grava, arena y cemento portland blanco, 
proporción 3, 2, 1 e impermeabilizante para concreto
 marca acriton, con armado de varilla estructural de 
1/2" de diámetro @ 15 cm., eñ acabado será 
aparente.
losa, fabricada con lámina estructural modelo GW 
de galvaet, atornillada a trabes estructurales, con 
capa de compresión de concreto f´c=250kg/cm2, 
reforzada con armado de malla electrosoldada de 
6-6/10-10.

perfil IPR, de acero estructural, con medidas de 18 x 
11 3/4" y espesor de 15.1 mm.
colado de concreto f´c=250 kg/cm2, grava arena 
y cemento portland blanco, proporción 3,2,1 . El 
acabado será aparente.
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1:200

5 10

acabado inicial

indica cambio de acabado de piso

acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de muro

acabado base
acabado inicial

indica cambio de acabado de plafon

acabado final

1

firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, 
de 4 cm de espesor, acabado lavado.

2

3

4 muro de tabique, con capa de 
impermeabilizante, marca acriton.

5

6

7

8

9 rejilla de acero, modelo IS-06, marca 
irving, con solera de 1/8" @ 5y 3 cm. 
acadado galvanizado.

losa reticular de concreto de 
f`c=250kg/cm2, con armdo de varilla de 
acero estructural del no. 3 @ 10 cm.

firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, de 4 cm de 
espesor, acabado ranurado antiderrapante.

muro de concreto con 20 cm. de espesor, f´c 250 
kg/cm2, grava, arena y cemento portland blanco, 
proporción 3, 2, 1 e impermeabilizante para concreto
 marca acriton, con armado de varilla estructural de 
1/2" de diámetro @ 15 cm., eñ acabado será 
aparente.
losa, fabricada con lámina estructural modelo GW 
de galvaet, atornillada a trabes estructurales, con 
capa de compresión de concreto f´c=250kg/cm2, 
reforzada con armado de malla electrosoldada de 
6-6/10-10.

perfil IPR, de acero estructural, con medidas de 18 x 
11 3/4" y espesor de 15.1 mm.
colado de concreto f´c=250 kg/cm2, grava arena y 
cemento portland blanco, proporción 3,2,1 . El 
acabado será aparente.

Aca 4

Acabados 2do. 
nivel
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Acabados techos

Aca 5

acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de piso

acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de muro

1 losa, fabricada con lámina estructural 
modelo GW de galvamet, atornillada a 
trabes estructurales, con capa de 
compresión de concreto f´c=250kg/cm2, 
reforzada con armado de malla 
electrosoldada de 6-6/10-10.

2 lechereada de cemento, cal, arena, 
proporción 1-1-a, con 5 mm. de espesor

3 capa de impermeabilizante acrílico, 
marca acriton
muro de concreto con  f´c 250 kg/cm2, 
grava, arena y cemento portland blanco, 
proporción 3, 2, 1 e impermeabilizante 
para concreto marca acriton, con armado 
de varilla estructural de 1/2" de diámetro 
@ 15 cm., eñ acabado será aparente.

4

muro fabricado con bastidores de 
aluminio de 5 x 5 cm @10 cm, con 
cubierta de lexan, atornillada a 
bastidores.

5

ver detalle 5 (aulas)

ver detalle 4 (aulas)
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I. Eléctrica P.B.Aulas

Iea 1

Apagador

Tomacorriente 200 W

Tablero de control

Interruptor sencillo

Tubería electrica por plafón

Tubería electrica por piso

Salida de luminaria de emergencia en plafón

Salida de luminaria en plafón

Salida de luminaria de emergencia en muro

Salida de luminaria  en muro

Toda la tubería para cableado eléctico es de tubo conduit.

Carga total para operación normal = 16.38 Kw
Carga de iluminación de emergencia= 4.35 Kw

Se requieren cuatro tableros de alumbrado:
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.

JK

JK

JK
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Apagador

Tomacorriente 200 W

Tablero de control

Interruptor sencillo

Tubería electrica por plafón

Tubería electrica por piso

Salida de luminaria de emergencia en plafón

Salida de luminaria en plafón

Salida de luminaria de emergencia en muro

Salida de luminaria  en muro

Toda la tubería para cableado eléctico es de tubo conduit.

Carga total para operación normal = 16.38 Kw
Carga de iluminación de emergencia= 4.35 Kw

Se requieren cuatro tableros de alumbrado:
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.

Iea 2

I. Eléctrica P.A.Aulas
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Apagador

Tomacorriente 200 W

Tablero de control

Interruptor sencillo

Tubería electrica por plafón

Tubería electrica por piso

Salida de luminaria de emergencia en plafón

Salida de luminaria en plafón

Salida de luminaria de emergencia en muro

Salida de luminaria  en muro

Toda la tubería para cableado eléctico es de tubo conduit.

Carga total para operación normal = 16.38 Kw
Carga de iluminación de emergencia= 4.35 Kw

Se requieren cuatro tableros de alumbrado:
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.

I. Eléctrica P. Estac 
1er Niv Aulas

Iea 3

JK JK

$7 $7
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Apagador

Tomacorriente 200 W

Tablero de control

Interruptor sencillo

Tubería electrica por plafón

Tubería electrica por piso

Salida de luminaria de emergencia en plafón

Salida de luminaria en plafón

Salida de luminaria de emergencia en muro

Salida de luminaria  en muro

Toda la tubería para cableado eléctico es de tubo conduit.

Carga total para operación normal = 16.38 Kw
Carga de iluminación de emergencia= 4.35 Kw

Se requieren cuatro tableros de alumbrado:
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.

I. Eléctrica P. Estac 
2do Niv Aulas

Iea 4
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Las tuberias son de cobre de 2" de diámetro
NOTAS
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Codo de cobre 2" de espesor

Salida de 2" de cobre

Tee de cobre 2" de diámetro

(C.A.C.) Columna de agua Caliente

(C.A.F.) Columna de agua Fria

Llave de salida

Valvula Check columpio roscada
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Coladera

Codo de 45, 2"

(B.A.S.) Bajada de Aguas Servidas

(B.A.N.) Bajada de Aguas Negras

Salida 2"

Salida 4"

Y Doble  Mixta 4" y 2"

Y Sencilla 2" de diametro

Y  Sencilla 4" de diámetro

Registro de 50 x 70. En profundidades 
mayores a 2 m de 60 x 80

NOTAS

Todas las tuberias son de P.V.C.

Todas las tuberias tienen una pendiente de 2%

Sanitaria 1:200
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Teatro Cimentación

LC Losa de cimentación con armado de varilla de acero 
estructural del No. 3 @ 15 cm, concreto f`c=250 kg/cm2

MC Muro de contención de 0.30m de espesor doble armado 
con varilla del No. 3 @15cm. en embos sentidos. concreto 
f´c=250 kg/cm2

P Perfil de acero estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de 
pulgada longitud 0.95 m y espesor 20mm para sostener 
tarima de escenario.

CT ContraTrabe de liga con medidas de 0.30 x 0.40, con 
armado de varilla del No. 3 @10cm. y estribos @ 15 cm. 
concreto f´c=250 kg/cm2

Eau 1
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Teatro P.B.

T2

T1

T3

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 21.53m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 17.08m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 6.08m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T4 Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 10.98m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T5 Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 3.60m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T4 Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 10.98m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T5 Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 3.60m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T6

T7

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 9.02m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, longitud 
de 14.96m. y espesor de 25 mm. recubierta con epoximastic 
de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada,
 longitud de 6.10m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T8

T9 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.50m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T10 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de 
pulgada, longitud de 5.08m. y espesor de 20 mm. 
recubierta con epoximastic de DU-PONT-25P

T11 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de 
pulgada, longitud de 3.52m. y espesor de 20 mm. 
recubierta con epoximastic de DU-PONT-25P

T12 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de 
pulgada, longitud de 2.37m. y espesor de 20 mm. 
recubierta con epoximastic de DU-PONT-25P

T13 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 3.60m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T14 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de 
pulgada, longitud de 5.27m. y espesor de 20 mm. 
recubierta con epoximastic de DU-PONT-25P

T15

T16

Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 4.95m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.31m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T18

T17 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 2.50m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Trabe con medidas de 0.80 x 0.40 m, de concreto armado 
con varillas del No. 4 y estribos @ 15 cm. concreto de 
f`c=250 kg/cm2

Eau 2
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T1 Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 21.53m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P
Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada,
 longitud de 6.10m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T8

T9 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 5.50m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T19 Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 12.20m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T20 Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 2.00m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T21 Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, 
longitud de 2.44m. y espesor de 25 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T22 Viga de alma abierta de 0.70m de peralte, diámetro de la 
cuerda 0.07m, nodos soldados, recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

T23 Viga estructural tipo monten de 12 1/2 x 3 3/4 de pulgada, 
longitud de 21.96m. y espesor de 20 mm. recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

Teatro P.A.

Eau 3
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Lechada de cemento- Cal- Arena, proporción 1:1:4
 con espesor de 5mm.

�������

Capa de Impermeabilizante acrilico marca acriton

������

Capa de compresión de concreto con f'c= 250 
kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada de 
6-6/10-10

���������

Lamina estructural Mod.GW sw galvamet 
atornillada a trabes estructurales

������

Placa de acero de 6" x 8" y espesor de 15.9 mm 
para atornillar a columna de acero ����

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de 
pulgada, y espesor de 25 mm. Recubierta con 
epoximastic de DU-PONT-25P

��������

Ángulo de acero de 1 3/4" y 3.2mm de espesor 
para sostener cristal

����������

Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V.
����

Tornillo de fijación marca archixpider

����

Araña de fijación de cuatro patas marca archixpider ����

Tirantes de acero de 1/2"de diametro
��������

Viga estructural tipo I.P.R. de 18 x 11 3/4 de pulgada, y 
espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

��
Placa de acero de 3/4" atornillada a columna de acero

���
������

Ángulo de acero de 1 3/4" y 3.2mm de espesor para 
sostener cristal

��������

Losa de concreto armadacon varilla del no. 2 @15cm. 
concreto f´c= 250 kg/cm2

��������

Columna de concreto de 80 x 80 con alma de acero 
y concreto f'c= 250 kg/cm2

����

Trabe de liga con medidas de 30 x 40 , con armado 
de varilla de acero estructural del no. 3 @ 10 cm. y 
estribos de no. 2 @ 15 cm, concreto f'c= 250kg/cm2

������

Losa de cimentación con armado de varilla de acero
 estructural del no. 3 @ 15 cm. concreto f'c= 250 
kg/cm2

������

Plantilla de concreto pobre de f'c= 100 kg/cm2

���������

Ángulo de aluminio anodizado de 11 x 6"
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* Concreto de f`c=250 kg/cm
2  a los 28   días de 

colado; grava, arena y cem
ento    portland blanco,

 proporción 3, 2 ,1

* Acero grado duro en todos los arm
ados fy=4200

 kg/cm
2.

Notas

diam
etros de varilla

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

clave

No. 2

No. 2.5

No. 3

No. 4

No. 5

No. 6

No. 8

* Las m
edidas de las trabes incluyen el espesor 

de la losa

1:25
Corte por fachada
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Muro de concreto con 10 cm de espesor, f`c= 250 kg/cm 2;
grava, arena y cemento portland blanco, proporción 3, 2, 1 
e impermeabilizante para concreto, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm. el acabado será 
aparente con limpieza de concreto seco a base de 
arpillera seca y lija del No. 2 ���������������������������������������������

Muro de concreto doble armado con 40 
cm de espesor f'c= 250 kg/cm2; grava, 
arena y cemento proporción 3:2:1 e 
impermeabilizante para concreto, con 
doble armado de varilla de acero 
estructural del  no.3@ 10 cm.

������

Capa de impermeabilizante acrilico marca acriton

����������������������������

Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10

�����
������������������������������������

Lámina estructural Mod. GW de galvamet, atornillada 
a trabes estructurales 

���������������������������������������������������������������

Lámina galvanizada rolada en frio, atornillada 
a ángulo de acero como canal ���������������

���������������������������

Lechada de Cemento -Cal - Arena, proporción 
1:1:4con espesor de 5 mm.

��������������������������������������������������������

Entortado cemento-arena proporción 1-4

�������������������������������������������������������

Relleno de tezontle, con pendiente de 2%

������������������������������������������

Capa de impermeabilizante acrilico marca acriton

������������������������������������������

Lechada de Cemento -Cal - Arena, proporción 1:1:4
 con espesor de 5 mm.

��������������������������������������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 20 x 18 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

���������������������������������������������������������
tornillo estandar con cabeza hexgonal de 1 1/8" ��������������������������������������������������������

Ángulo de acero con 6 x 8" , y espesor de 15.9 
mm.para remate de losa ����������������������������

Lámina estructural Mod. GW de 
galvamet, atornillada 
a trabes estructurales ����������������������������

Placa de acero de 1" de espesor ahogada 
en el muro de concreto, pra atornillar armadura

������������������������������������������������������������������

Capa de compresión de concreto con fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla electrosoldada de
 6-6/10-10

���������������������������������

Armadura de acero, perfiles tubulares de 78 co de 
peralte, recubierta con epximastic de DU-PONT

����������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 20 x 18 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

������������������������������
�����������������������������

Rejilla de soleras de aluminio, montado sobre bastidor,
 soldado a trabe estrcutural

����������������������������������������������������������������������

Tornillo estandar con cabeza hexgonal de 1 1/8"

�������������������������
������������������������������

Placa de acero de 1" de espesor ahogada 
en el muro de concreto, pra atornillar viga

����������������
��������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 20 x 18 3/4 de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con epoximastic de 
DU-PONT-25P

�����������������������������������������������������

Tornillo estandar con cabeza hexgonal de 1 1/8"

������������
������������������������������������������������

Placa de acero de 1" de espesor ahogada 
en el muro de concreto, pra atornillar viga

����������������
��������������

Lámina estructural Mod. GW de 
galvamet, atornillada 
a trabes estructurales 

��������
����������������������

Capa de compresión de concreto con
 fc´=250kg/cm2, 
refozada con armado de malla 
electrosoldada de
 6-6/10-10

���������������������������������

Perfil de acero de 4 x 2" agogado en capa de 
compresión para sostener butacas

�����������������������������������������������������������������

Trabe de concreto con 30 cm de peralter, f`c= 250 
kg/cm2; grava, arena y cemento portland blanco, 
proporción 3, 2, 1, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm.  y estribos del no. 
2 @ 20 cm.el acabado será aparente con limpieza de 
concreto seco a base de arpillera seca y lija del No. 2

������������������������������������������

Trabe de concreto con 30 cm de peralter, f`c= 250 
kg/cm2; grava, arena y cemento portland blanco, 
proporción 3, 2, 1, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm.  y estribos del no. 
2 @ 20 cm.el acabado será aparente con limpieza de 
concreto seco a base de arpillera seca y lija del No. 2

������������������������������������������

Relleno de tierra compactada

��������������������������������������
���������������������������������

Losa de concreto armadacon varilla 
del no. 2 @15cm. concreto f´c= 250 
kg/cm2

��������

Trabe de liga con medidas de 30 x 40 , 
con armado de varilla de acero 
estructural del no. 3 @ 10 cm. y estribos
 de no. 2 @ 15 cm, concreto f'c= 
250kg/cm2

��������

Losa de cimentación con armado de 
varilla de acero estructural del no. 3 @ 
15 cm. concreto f'c= 250 kg/cm2

����

Plantilla de concreto pobre de f'c= 100 
kg/cm2

��������

Plafón de yeso acústico colgado de 
estructura por medio de cables de acero galvanizado
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* Concreto de f`c=250 kg/cm
2  a los 28   días de 

colado; grava, arena y cem
ento    portland blanco,

 proporción 3, 2 ,1

* Acero grado duro en todos los arm
ados fy=4200

 kg/cm
2.

Notas

diam
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Capa de compresión de 
concreto con f'c= 250 kg/cm2 
reforzado con malla 
electrosoldada de 6-6/10-10

��

Capa de Impermeabilizante 
acrilico marca acriton

���

Lechada de cemento- Cal- 
Arena, proporción 1:1:4 con 
espesor de 5mm.

���Ángulo de aluminio anodizado
 de 11 x 6" �����

Lamina estructural Mod.GW 
sw galvamet atornillada a 
trabes estructurales

����

Placa de acero de 6" x 8" y 
espesor de 15.9 mm para 
atornillar a columna de acero

����

Viga estructural tipo I.P.R. de 
18 x 11 3/4 de pulgada, y 
espesor de 25 mm. Recubierta
 con epoximastic de 
DU-PONT-25P

��������

Ángulo de acero de 1 3/4" y 
3.2mm de espesor para 
sostener cristal

���
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E-70

E-70
3/16

CONEXION TIPICA DE REFUERZOS

3/16

E-70

REFUERZO
C E -6" X 12.20

E-70
10-15

CANAL DE REFUERZO
C E -6" X 12.20

10-153/16
H=10

DIAGONAL TIPICA

MONTANTE TIPICO

10-15

3/16

10-15

CUERDA SUP.

TUERCA Y RONDANA 1/4"Ø ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2 " X 1/4 "

TORNILLO

TENSOR DE ACERO ROSCADOPARA 
SOSTENER PLAFÓN

MONTANTE TIPICO

H=10

CUERDA SUPERIOR
2   3" X 1/4"

E-70
1/8"

DIAGONAL TIPICA
2   2 1/2"x 3/16"

Detalle de montén y 
amarre de plafón

Detalle nodos de 
Armadura

Detalle nodos de parrilla 
del teatro



Lámina galvanizada rolada en frio, 
atornillada 
a ángulo de acero como canal 

����������������

tornillo estandar con cabeza hexgonal de 
1 1/8"

������������������������

Ángulo de acero con 6 x 8" y espesor de 
15.9 mm.para remate de losa

����������������������������

Viga estructural tipo I.P.R. de 20 x 18 3/4 
de pulgada, 
y espesor de 25 mm. Recubierta con 
epoximastic de 
DU-PONT-25P ����������������

Placa de acero de 1" de espesor ahogada 
en el muro de concreto, para atornillar 
armadura

������������������������

Armadura de acero, perfiles tubulares de 
78 co de 
peralte, recubierta con epximastic de 
DU-PONT

��������������������
����������������

Rejilla de soleras de aluminio, montado 
sobre bastidor,
 soldado a trabe estrcutural

������������������

Capa de impermeabilizante
 acrilico marca acriton

������������������������

Lechada de Cemento -Cal -
 Arena, proporción 1:1:4
 con espesor de 5 mm.

����������������������

Capa de compresión de
concreto con

fc´=250kg/cm2,
refozada con armado de
malla electrosoldada de

 6-6/10-10

������������������������

Lámina estructural Mod.
GW de galvamet,

atornillada
a trabes estructurales����������

Muro de concreto con 10 cm
de espesor, f`c= 250 kg/cm

2;grava, arena y cemento
portland blanco, proporción
3, 2, 1 e impermeabilizante
para concreto, con armado

de varillade acero estructural
 del no. 3 @ 10 cm. el

acabado será
aparente con limpieza de
concreto seco a base de

arpillera seca y lija del No. 2������������������

Detalle 2
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Eau 7

LOSACERO.

RELLENO.

Estructura de acero de
 alma abierta.

Colgante de alambre 
galvanizado No. 18.

D-4

LAMINA ESTRUCTURAL 
GALVAMET

LAMINA ESTRUCTURAL 
GALVAMET

ARMADURA 
PRINCIPAL.

ARMADURA JOIS
SECUNDARIA.

ARMADURA JOIS
SECUNDARIA.

DETALLE  TENDIDO DE LOSACERO
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* Nivel de losa

Al nivel de capa aisladora
(arranque de refuerzos verti-

Fe hor. 2Ø8

Hormigonar

desplegado

Fe vert.2Ø8 1Ø4,2 c/0,40

Metal

* Altura de dinteles
* Nivel de antepechos

desplegado
Metal

Hormigonar

Fe vert. 2Ø8

Fe hor. 2Ø8

REFUERZO HORIZONTAL
Mampostería Estructural

Losa y Dado de Cimentación

Muro Estructural de Mamposteria

Castillos Tipo ahogados en Muro 

20

15

E#2
K115

E#2
K1

25

4#34#3

0.45

0.45

 vars. de 3/8 "
@ 25cm  

 2 vars. de 3/8 "
@ 25 cm  

en ambos sentidos

5 vars. de 3/8 "
@ 25 cm  

@ 25 cm  
 2 vars. de 3/8 "

 5        3/8"   @   17 cm

4 VARILLAS DE 5/8"

6  VARILLAS  DE 1/2"

6  ANCLAS   3/4"

A

1.20

0.380.750.38

0.40
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acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de piso

acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de muro

acabado base
acabado inicial

indica cambio de acabado de plafon

acabado final

1 losa reticular de concreto, con armado de varilla de acero 
estructural del no. 3 @ 10 cm.

2 firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, de 4 cm de espesor, 
acabado pulido, con entrecalles de placa de acero de 1/4".

3 tablón de encino nacional con medidas de 3.66 x 2.44 y 1" de 
espesor, montado sobre estructura de acero, con cubierta de 
pintura gris obscura mate.

4 bajo alfombra
5 alfombra
6 pegazulejo
7 azulejo
8 firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, de 4 cm de espesor, 

acabado lavado.
9 firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, de 4 cm de espesor, 

acabado antiderrapante
10 parquet de encino americano, montado sobre bastidores de 

pino de 8 cm.
11 muro de concreto con  f´c 250 kg/cm2, grava, arena y cemento 

portland blanco, proporción 3, 2, 1 e impermeabilizante para 
concreto marca acriton, con armado de varilla estructural del 
no. 4  @ 15 cm., el acabado será aparente.

12 muro de concreto con  f´c 250 kg/cm2, grava, arena y cemento 
portland blanco, proporción 3, 2, 1; con armado de varilla 
estructural del no. 4  @ 15 cm.

13 cristal, sujeto a estrutura tubular de aluminio con elementos 
archix-pider

14 bastidor de madera de pino de 2" con relleno aislante acustico 
de espuma de poliuretano con 3/4" de espesor 

15 lambrín de madera de encino entintado de 1/8" de espesor.
16 losa, fabricada con lámina estructural modelo GW de galvamet, 

atornillada a trabes estructurales, con capa de compresión de 
concreto f´c=250kg/cm2, reforzada con armado de malla 
electrosoldada de 6-6/10-10. ver detalle 5 (aulas)

17 Rejilla de acero

13

6
7 11

13

2

11

12 14
15

21

11

12
1415 21

21

17

11

11

11

11

116
7

116
7

16

11

11

Acau 1

Acabados Teatro P.B.
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acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de piso

acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de muro

acabado base
acabado inicial

indica cambio de acabado de plafon

acabado final

1 losa, fabricada con lámina estructural modelo GW de galvamet,
 atornillada a trabes estructurales, con capa de compresión de 
concreto f´c=250kg/cm2, reforzada con armado de malla 
electrosoldada de 6-6/10-10.

2 firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, de 4 cm de espesor, 
acabado pulido, con entrecalles de placa de acero de 1/4".

3 tablón de encino nacional con medidas de 3.66 x 2.44 y 1" de 
espesor, montado sobre estructura de acero, con cubierta de 
pintura gris obscura mate.

4 bajo alfombra
5 alfombra
6 pegazulejo
7 azulejo
8 firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, de 4 cm de espesor, 

acabado lavado.
9 firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, de 4 cm de espesor, 

acabado antiderrapante
10 parquet de encino americano, montado sobre bastidores de 

pino de 8 cm.
11 muro de concreto con  f´c 250 kg/cm2, grava, arena y cemento 

portland blanco, proporción 3, 2, 1 e impermeabilizante para 
concreto marca acriton, con armado de varilla estructural del 
no. 4  @ 15 cm., el acabado será aparente.

12 muro de concreto con  f´c 250 kg/cm2, grava, arena y cemento 
portland blanco, proporción 3, 2, 1; con armado de varilla 
estructural del no. 4  @ 15 cm.

13 cristal, sujeto a estrutura tubular de aluminio con elementos 
archix-pider

14 bastidor de madera de pino de 2" con relleno aislante acustico 
de espuma de poliuretano con 3/4" de espesor 

15 lambrín de madera de encino entintado de 1/8" de espesor.
16 losa reticular de concreto, con armado de varilla de acero 

estructural del no. 3 @ 10 cm.
17 Rejilla de acero

21

1 2

116
7

13
13

11

1215
14

10

10

21

21

11

12
1415

21

21

11
11

11

1111

116
7
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7

11

11

Acau 2

Acabados Teatro P.A.
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acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de piso

acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de muro

acabado base
acabado inicial

indica cambio de acabado de plafon

acabado final

1 losa, fabricada con lámina estructural modelo GW de galvamet,
 atornillada a trabes estructurales, con capa de compresión de 
concreto f´c=250kg/cm2, reforzada con armado de malla 
electrosoldada de 6-6/10-10.

2 firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, de 4 cm de espesor, 
acabado pulido, con entrecalles de placa de acero de 1/4".

3 tablón de encino nacional con medidas de 3.66 x 2.44 y 1" de 
espesor, montado sobre estructura de acero, con cubierta de 
pintura gris obscura mate.

4 bajo alfombra
5 alfombra
6 pegazulejo
7 azulejo
8 firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, de 4 cm de espesor, 

acabado lavado.
9 firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, de 4 cm de espesor, 

acabado antiderrapante
10 parquet de encino americano, montado sobre bastidores de 

pino de 8 cm.
11 muro de concreto con  f´c 250 kg/cm2, grava, arena y cemento 

portland blanco, proporción 3, 2, 1 e impermeabilizante para 
concreto marca acriton, con armado de varilla estructural del 
no. 4  @ 15 cm., el acabado será aparente.

12 muro de concreto con  f´c 250 kg/cm2, grava, arena y cemento 
portland blanco, proporción 3, 2, 1; con armado de varilla 
estructural del no. 4  @ 15 cm.

13 cristal, sujeto a estrutura tubular de aluminio con elementos 
archix-pider

14 bastidor de madera de pino de 2" con relleno aislante acustico 
de espuma de poliuretano con 3/4" de espesor 

15 lambrín de madera de encino entintado de 1/8" de espesor.
16 losa reticular de concreto, con armado de varilla de acero 

estructural del no. 3 @ 10 cm.
17 Rejilla de acero
18 Plafón de yeso acústico, colgado de estructuras 

con cable galvanizado.

Acau 3

Acabados Teatro 
P.Mec. Teatral
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1:200

5 10

acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de piso

1

2

losa, fabricada con lámina estructural modelo GW 
de galvamet, atornillada a trabes estructurales, 
con capa de compresión de concreto 
f´c=250kg/cm2, reforzada con armado de malla 
electrosoldada de 6-6/10-10.
lechereada de cemento, cal, arena, proporción 
1-1-a, con 5 mm. de espesor

3 capa de impermeabilizante acrílico, marca 
acriton

ver detalle 5 (aulas)

Acau 4

Acabados Teatro P. de 
Techos
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5 10

Apagador

Tomacorriente 200 W

Tablero de control

Interruptor sencillo

Tubería electrica por plafón

Tubería electrica por piso

Salida de luminaria de emergencia en plafón

Salida de luminaria en plafón

Salida de luminaria de emergencia en muro

Salida de luminaria  en muro

I. Eléctrica P.B.Teatro

Ieau 1

Toda la tubería para cableado eléctico es de tubo conduit.

Carga total para operación normal = 35.95 Kw
Carga de iluminación de emergencia= 17.21 Kw

Se requieren tres tableros de alumbrado:
   NALP - 12 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 16 - 4ABF con interruptor principal para 100 Amp.
  NALP - 12 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp. 
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5 10

Apagador

Tomacorriente 200 W

Tablero de control

Interruptor sencillo

Tubería electrica por plafón

Tubería electrica por piso

Salida de luminaria de emergencia en plafón

Salida de luminaria en plafón

Salida de luminaria de emergencia en muro

Salida de luminaria  en muro

Toda la tubería para cableado eléctico es de tubo conduit.

Carga total para operación normal = 35.95 Kw
Carga de iluminación de emergencia= 17.21 Kw

Se requieren tres tableros de alumbrado:
   NALP - 12 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 16 - 4ABF con interruptor principal para 100 Amp.
  NALP - 12 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp. 

I. Eléctrica P.A.Teatro

Ieau 2
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Apagador

Tomacorriente 200 W

Tablero de control

Interruptor sencillo

Tubería electrica por plafón

Tubería electrica por piso

Salida de luminaria de emergencia en plafón

Salida de luminaria en plafón

Salida de luminaria de emergencia en muro

Salida de luminaria  en muro

Toda la tubería para cableado eléctico es de tubo conduit.

Carga total para operación normal = 35.95 Kw
Carga de iluminación de emergencia= 17.21 Kw

Se requieren tres tableros de alumbrado:
   NALP - 12 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
   NALP - 16 - 4ABF con interruptor principal para 100 Amp.
  NALP - 12 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp. 

Ieau 3

I. Eléctrica P. Mec Teatral
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Ihau 1

Las tuberias son de cobre de 2" de diámetro
NOTAS

M Medidor

Valvula de compuerta roscada

Codo de cobre 2" de espesor

Salida de 2" de cobre

Tee de cobre 2" de diámetro

(C.A.C.) Columna de agua Caliente

(C.A.F.) Columna de agua Fria

Llave de salida

Valvula Check columpio roscada
Plantra Baja

Plantra Alta
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Coladera

Codo de 45, 2"

(B.A.S.) Bajada de Aguas Servidas

(B.A.N.) Bajada de Aguas Negras

Salida 2"

Salida 4"

Y Doble  Mixta 4" y 2"

Y Sencilla 2" de diametro

Y  Sencilla 4" de diámetro

Registro de 50 x 70. En profundidades 
mayores a 2 m de 60 x 80

NOTAS

Todas las tuberias son de P.V.C.

Todas las tuberias tienen una pendiente de 2%

0 5 10

Sanitaria Teatro 

Isau 1

1:75

Planta Alta

Planta Baja
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1.- DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA 
CALIBRES 22, 24 Y 26 FABRICADOS Y COLOCADOS DE ACUERDO A LAS 
NORMAS ASHRAE
2.- CUELLOS A BASE DE LONA AHULADA EN LA CONEXION DE DUCTO Y 
EQUIPOS
3.- COMPUERTAS DE BALANCE MARCA AIR BALANCE O TITUS DE ALUMINIO 
EXTRUIDO ACABADO DE PINTURA DE ESMALTE DE HORNEO COLOR BLANCO
4.- BOTAGUAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA (NORMA ASHRAE) PARA 
CIERRE DE EQUIPOS Y DESFOGUES
5.- DUCTOS DE DESFOGUE EN LAMINA GALVANIZADA CON CUELLO DE    
GANZO Y MALLA PROTECTORA DE MOSQUITERO.
6.- TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO CON FORRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1" 
PROTECCION DE PLASTICO DEL DIAMETRO INDICADO PARA INTERCONEXION 
DECON DUCTOS A DIFUSOR SUJETADOS CON CASQUILLO DE LAMINA 
GALVANIZADA
7.- SOPORTERIA PARA DUCTOS A BASE DE CANALETAS PLANAS DE LAMINA   
 GALVANIZADA SUJETADA A PLAFON Y FABRICADA DE ACUERDO A NORMAS 
ASHRAE
8.- SOPORTERIA PARA EQUIPOS A BASE DE ANGULOS DE 2 1/2" X 1/4", 
PLACA DE 1/4" DE ESPESOR, SOLDADA A BASE, TORNILLOS, TAQUETES DE   
 EXPANSION DE 3/16"; ACABADA CON PINTURA DE ESMALTE 
ANTICORROSIVO,     FIJACION DEL EQUIPO CON SUS TAQUETES DE 
NEOPRENO.

9.- SOPORTERIA PARA FAN&COIL A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE    
 DIAMETRO PARA SUSPENDER DE LA LOSA, TAQUETES DE EXPANSION, 
ANGULO     DE 1" X 1/4" Y PLACA DE 1/4" DE ESPESOR SOLDADA, ACABADO 
CON     PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO Y CHAROLA PARA 
CONDENSADOS DE     LAMINA GALVANIZADA.
10.- TUBERIA DE DESCARGA DE AGUA DE CONDENSACION A BASE DE    TUBO
 PVC HIDRAULICO DE 3/4" DE DIAM. (VER PLANO INSTALACION SANITARIA.)
11.- EN AIRE ACONDICIONADO LOS DUCTOS Y TUBERIAS IRAN CON 
AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO 1" DE ESPESOR MARCA 
VITROFIBRAS SERIE RF-3100 COLOCADO EN LA CARA EXTERIOR DEL DUCTO 
Y FORRO CON FOIL DE ALUMINIO Y PAPEL KRAFT REFORZADO, PEGAMENTO 
Y SELLADO EN TODAS SUS JUNTAS (DUCTOS DE RETORNO NO REQUIEREN 
AISLAMIENTOCUANDO PASA POR LOCAL ACONDICIONADO Y/O CAMARA 
PLENA)* EN DUCTOS EXTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO IRA 
AISLAMIENTO DE 2"FORRO DE FOIL DE ALUMINIO Y MANTA DE PORO 
CERRRADO, CAPA IMPERMEABLE CON REFUERZO DE MALLA DE ALAMBRE Y 
ACABADO DE PINTURA AHULADA TIPO QUIMIC BLANCA
12.- DIFUSORES DE INYECCION, REJILLAS DE RETORNO Y REJILLAS DE 
EXTRACCION DE AIRE MARCA TITUS O EQUIVALENTE DE ALUMINIO EXTRUIDO
 ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE HORNEADA COLOR BLANCO SIMILAR 
AL COLOR BLANCO DEL PLAFON DESMONTABLE.

13.- REJILLA DE PASO DE AIRE EN PUERTAS DE MADERA TELESCOPICAS NO 
VISION, MARCA TITUS O SIMILAR DE ALUMINIO EXTRUIDO COLOR BLANCO 
SIMILAR A LAS REJILLAS DE PLAFON.
14.- AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 5/8" o INDICADO DE 
DIAM. Y FLEXIBLE TIPO INSULTUBE DE 3/8" o INDICADO  DE ESPESOR.
15.- TUBERIA DE INTERCONEXION DE UNIDAD CONDENSADORA A FAN&COIL A 
BASE DE TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "L" DIAMETRO INDICADO CON 
AISLAMIENTO TERMICO FLEXIBLE TIPO INSULTUBE DE 1/2" DE ESPESOR. E 
IRA CADA SISTEMA CON VALVULA TERMOSTATICA RIMSA, VALVULA 
SOLENOIDE, 2 VALVULAS DE PASO SOLDABLE, INDICADOR DE LIQUIDO Y 
HUMEDAD,    FILTRO DESHIDRATADOR RECARGABLE MARCA TETRON Y 
CONEXION DE CABLE    DE USO RUDO THW DE 3 X 12

.

V VNI RE
 SDADNI A CIO TAN V OA L OMADN .M

.
X CI OE.

.

R
 
A
 
Z
 
A
 

. ..P  O  R M  I 

. L
T
V

R
I

E
 

P
S

I

A

.H
B

A

E

R 
A

L

Universidad Nacional Autónoma 
de México

Facultad de Arquitectura
Escuela Superior de Danza

Janine Kuttler Herrera

N

Plano Escala

Clave

1:400

Planta de localización

Simbología

FACULTAD   DE

AR
QU

IT
EC

TU
RA

Eugenia Ramírez García Cano

-) 1) 0)

)

!

? ?/@

%

"

&

0)

-ABA

0) .) C) D) D) 4);) E) F) G) 9) 5) 3)

'/H

)$/H

))/H))@

)!H

)%H

)"H

)/H

!/H

%/H

"/H

&/H

(/H

7/H

>/H

? - 1 0 . C D-H ;

1IAJKL/M N /
OAPIQR A S

Audito ri oCafete ría

Aulas

Aulas

Bibliotec a

Oficinas

0 5 10

TODOS LO DIFUSORES CONTARAN CON CONTROL
DE VOLUMEN.

DIFUSOR DE INYECCION (DI), TIPO PERFORADO TITUS

CUELLO SE INDICA EN EL DIAMETRO DE LA MANGUERA
DE PLATO 24" X 24" MOD. PAS-AA DIMENSION DE

MANGUERA FLEXIBLE DEL DIAMETRO INDICADO.

UNIDAD LAVADORA DE AIRE MCA. RGML - 210 - h - 04
 CON CPACIDAD HASTA 70, 000 PCM , FILTRO 
CELDEK, DESCARGA HORIZONTAL, MOTOR DE 220  
V, 3F y 60 Hz, BOMBA A 220 v, 1F, 60 Hz

 DUCTO DE  DE 76 X 76  4672 M3/H

MARCA TITUS MOD. PAR-AA DIMENSION INDICADA
REJILLA DE RETORNO (RR), TIPO PERFORADO 

Iesp 1

Teatro Aire 
acondicionado
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Z Zapata corrida con armado de varilla de acero 
estructural del No. 3 @ 15 cm, concreto f`c=250 
kg/cm2

TL Trabe de liga con medidas de 0.50 x 0.50, con 
armado de varilla del No. 3 @10cm. y estribos @ 
15 cm. concreto f´c=250 kg/cm2

Biblioteca Cimentación 
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T1 Trabe con medida de 1.20 x 0.25 y  11.44 m.de longitud,  
concreto armado con varillas del No. 4 y estribos @ 10 
cm. concreto de f`c=250 kg/cm2

T2 Trabe con medidas de 0.30 x 0.20m, de concreto armado 
con varillas del No. 3 y estribos @ 15 cm. concreto de 
f`c=250 kg/cm2

T3 Trabe con medidas de 0.50x 0.20 m, de concreto armado 
con varillas del No. 3 y estribos @ 15 cm. concreto de 
f`c=250 kg/cm2

M1 Muro de concreto con 12 cm de espesor, f`c=250 kg/cm2, 
con armado de varilla de acero estrucrural del no. 3 @ 10 
cm

M2 Doble muro de concreto con 12 cm de espesor, f`c=250 
kg/cm2, con armado de varilla de acero estrcutural del no. 
3@10 cm.

CC Cadena de cerramiento de concreto armado con arilla 
estrcutural del no. 3, concreto f`c=250 kg/cm2

Biblioteca P.B.

Eb 2
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T1 Trabe con medida de 1.20 x 0.25 y  11.44 m.de longitud,  
concreto armado con varillas del No. 4 y estribos @ 10 
cm. concreto de f`c=250 kg/cm2

T2 Trabe con medidas de 0.30 x 0.20m, de concreto armado 
con varillas del No. 3 y estribos @ 15 cm. concreto de 
f`c=250 kg/cm2

T3 Trabe con medidas de 0.50x 0.20 m, de concreto armado 
con varillas del No. 3 y estribos @ 15 cm. concreto de 
f`c=250 kg/cm2

M1 Muro de concreto con 12 cm de espesor, f`c=250 kg/cm2, 
con armado de varilla de acero estrucrural del no. 3 @ 10 
cm

M2 Doble muro de concreto con 12 cm de espesor, f`c=250 
kg/cm2, con armado de varilla de acero estrcutural del no. 
3@10 cm.

CC Cadena de cerramiento de concreto armado con arilla 
estrcutural del no. 3, concreto f`c=250 kg/cm2

Eb 3

Biblioteca  P.A. 
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Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.

������������������������������������� Losa de concreto armado con varillas del no. 3 @10 cm.
����������������������������������������
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Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.

����������������
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Trabe de concreto con 50 cm de peralter, f`c= 250 
kg/cm2; grava, arena y cemento portland blanco, 
proporción 3, 2, 1, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm.  y estribos del no. 
2 @ 20 cm.el acabado será aparente con limpieza de 
concreto seco a base de arpillera seca y lija del No. 2
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Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.

������
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Losa de concreto armado con varillas del no. 3 @10 cm.

����������������������������

Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V.

����������������������������

Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V.

��������������
����������������

araña de fijación de cuatro patas marca archixpider

���������������������������������������������������������

Muro de concreto con 12 cm de espesor, f`c= 250 kg/cm 2;
grava, arena y cemento portland blanco, proporción 3, 2, 1 
e impermeabilizante para concreto, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm. el acabado será 
aparente con limpieza de concreto seco a base de 
arpillera seca y lija del No. 2

����������������������������

Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.

�������������������������������������

Losa de concreto armado con varillas del no. 3 @10 cm.

����������������������������������������
����������������������������������� Relleno de tezontle, con pendiente de 2%

���������������������������������������������������������

Trabe de concreto con 50 cm de peralter, f`c= 250 
kg/cm2; grava, arena y cemento portland blanco, 
proporción 3, 2, 1, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm.  y estribos del no. 
2 @ 20 cm.el acabado será aparente con limpieza de 
concreto seco a base de arpillera seca y lija del No. 2

��������������������������������������������������������

Capa de impermeabilizante acrilico marca acriton

����������������������������

Plantilla de concreto pobre de f´c=100 kg/cm2

������������������������������������������

Zapata corrida con armado de varilla de acero 
estructural del no. 3 @15 cm.

�������������������������������������
���������������������������������

Entortado cemento-arena proporción 1-4

����������������������������

Tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"

����������������������������

Tornillo de fijación marca archixpider

����������������������������

Tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"

����������������������������

Firme de concreto, con acabado lavado

���������������������������������������������������������������

Tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"

�������������������������������

Araña de fijación de cuatro patas marca archixpider
���������������������������������������

Tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"

���������������������������� Firme de concreto, con acabado lavado

�������������������������������������������������������������

Lechada de Cemento -Cal - Arena, proporción 1:1:4
 con espesor de 5 mm.

��������������������������������������������������������������������

Tornillo de fijación marca archixpider

����������������������������

1

Detalle 3 (biblioteca)

Detalle 4 (biblioteca)

* Concreto de f`c=250 kg/cm
2  a los 28   días de 

colado; grava, arena y cem
ento    portland blanco,

 proporción 3, 2 ,1

* Acero grado duro en todos los arm
ados fy=4200

 kg/cm
2.

Notas

diam
etros de varilla

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

clave

No. 2

No. 2.5

No. 3

No. 4

No. 5

No. 6

No. 8

* Las m
edidas de las trabes incluyen el espesor 
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+0.15

±0.00

-1.80

+8.10

+4.15

Muro de concreto con 12 cm de espesor, f`c= 250 kg/cm 2;
grava, arena y cemento portland blanco, proporción 3, 2, 1 
e impermeabilizante para concreto, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm. el acabado será 
aparente con limpieza de concreto seco a base de 
arpillera seca y lija del No. 2

����
���������������������������������������������������������

Relleno de tepetate de 30 cm. apisonado al 90 % proctor,
en capas de 5 cm.

��������������������������������������������������������

Pasto

�������������������������������������������������

Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.

�����������������������������

Losa de concreto armado con varillas del no. 3 @10 cm.
�������������������������������������������������������������������

Losa de concreto armado con varillas del no. 3 @10 cm.

����������������������������������������

Losa de concreto armado con varillas del no. 3 @10 cm.

������������������������������������������������������

Trabe de concreto con 120 cm de peralter, f`c= 250 
kg/cm2; grava, arena y cemento portland blanco, 
proporción 3, 2, 1, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm.  y estribos del no. 
2 @ 20 cm.el acabado será aparente con limpieza de 
concreto seco a base de arpillera seca y lija del No. 2

�������������������������
�����������������

Plantilla de concreto pobre de f´c=100 kg/cm2

������������������������������������������

Zapata corrida con armado de varilla de acero 
estructural del no. 3 @15 cm.

����������������������������������������

Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V.

�����������������������������������������������������

Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V.

�����������������������������������������������������

Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V.

�����������������������������������������������������

Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V.

�����������������������������������������������������

Trabe de concreto con 50 cm de peralter, f`c= 250 
kg/cm2; grava, arena y cemento portland blanco, 
proporción 3, 2, 1, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm.  y estribos del no. 
2 @ 20 cm.el acabado será aparente con limpieza de 
concreto seco a base de arpillera seca y lija del No. 2

��������������������������������������������������������

Capa de impermeabilizante acrilico marca acriton

�����������������������������������
�������������������

Lechereada de Cemento -Cal - Arena, proporción 1:1:4
 con espesor de 5 mm.

������������������������������������
�������������������������������

Trabe de concreto con 120 cm de peralte, f`c= 250 
kg/cm2; grava, arena y cemento portland blanco, 
proporción 3, 2, 1, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm.  y estribos del no. 
2 @ 20 cm.el acabado será aparente con limpieza de 
concreto seco a base de arpillera seca y lija del No. 2

���
����������������������������������������������������

Entortado cemento-arena proporción 1-4

���������������������������� Entortado cemento-arena proporción 1-4����������������������������

Cancel para cristal corredizo, con medidas de 12.11 mm.
x 31.75mm. modelo IM-430, fabricado por aluminio gutsa���������������������������������������

���������������

Placa de acero de 3/16" (4.8 mm.) con bordes 
redondeados y terminado con esmalte color blanco.���������������������������������������������������������������
Cuadrado de aluminio de 2", atornillado a placa de acero���������������������������������������

Tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"����
����������������������������������������������������

Firme de concreto, con acabado lavado

���������������������������������������������������������

Cancel para cristal corredizo, con medidas de 12.11 mm.
x 31.75mm. modelo IM-430, fabricado por aluminio gutsa

������������������������������������������������������

Firme de concreto, con acabado lavado
��������������������������������������������������������

A1

Detalle 1 (biblioteca)

Detalle 2 (biblioteca)

* Concreto de f`c=250 kg/cm
2  a los 28   días de 

colado; grava, arena y cem
ento    portland blanco,

 proporción 3, 2 ,1

* Acero grado duro en todos los arm
ados fy=4200

 kg/cm
2.

Notas

diam
etros de varilla

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

clave

No. 2

No. 2.5

No. 3

No. 4

No. 5

No. 6

No. 8

* Las m
edidas de las trabes incluyen el espesor 
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Relleno de tezontle, con pendiente de 2%

���������������������������������������������

Capa de impermeabilizante acrilico marca acriton

��������������
����������������

Muro de concreto con 12 cm de espesor, f`c= 250 kg/cm 2;
grava, arena y cemento portland blanco, proporción 3, 2, 1 
e impermeabilizante para concreto, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm. el acabado será 
aparente con limpieza de concreto seco a base de 
arpillera seca y lija del No. 2

����������������������������������������������������������������������

Losa de concreto armado con varillas del no. 3 @10 cm.

����������������������������

Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.

����������������������������

Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V.���������������������������������������������������������������

Trabe de concreto con 50 cm de peralte, f`c= 250 
kg/cm2; grava, arena y cemento portland blanco, 
proporción 3, 2, 1, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm.  y estribos del no. 
2 @ 20 cm.el acabado será aparente con limpieza de 
concreto seco a base de arpillera seca y lija del No. 2

����������������������������

Lechada de Cemento -Cal - Arena, proporción 1:1:4
 con espesor de 5 mm.

�������������������������������������������������
Entortado cemento-arena proporción 1-4

����������������������������������������������������������������������

Tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"

����������������������������

Cancel de aluminio, con medidas de 13.18 mm.
x 31.75mm. modelo IM-475, fabricado por aluminio gutsa�����������������������������������������������������������������

Tubo rectangular de aluminio, com medidas de 1 x 1/2"
y espesor de 1.27 mm,  fabricado por aluminio gutsa��

Cancel para cristal corredizo, con medidas de 12.11 mm.
x 31.75mm. modelo IM-430, fabricado por aluminio gutsa����������������������������������������������������������������������

Detalle 3 (biblioteca)

Escala 1:5

Detalle 2 (biblioteca)
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Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.

�����������������������������������������������������������������

Losa de concreto armado con varillas del no. 3 @10 cm.

�����������������������������������������������������������

Cristal poliglass, térmico, acústico y refractor de rayos U.V.

��������������������������������������
���������������������������������

P.T.R. de aluminio, de 2 x 2" y espesor de 3.17 mm.

�������������������������������

Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.

������������������������������������
������������������������

Ángulo de acero para remate de losa con 6 x4" , y 
espesor de 7.9 mm.����������������������������������������������������������������������

Losa de concreto armado con varillas del no. 3 @10 cm.���������������������������������������������������������

Trabe de concreto con 50 cm de peralte, f`c= 250 
kg/cm2; grava, arena y cemento portland blanco, 
proporción 3, 2, 1, con armado de varilla
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm.  y estribos del no. 
2 @ 20 cm.el acabado será aparente con limpieza de 
concreto seco a base de arpillera seca y lija del No. 2

����������������������������

Placa de acero de 3/16" (4.8 mm.) con bordes 
redondeados y terminado con esmalte color blanco.

������������������������������������������

Cuadrado de aluminio de 2", atornillado a placa de acero

����������������������������

Tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"

���������������������������� Firme de concreto, con acabado lavado���������������������������������������������������������������

Tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"
���������������������������������������������
���

Firme de concreto, con acabado lavado

��������������������������������������������������������
Tornillo de fijación marca archixpider

�������������������������������

Araña de fijación de cuatro patas marca archixpider

�������������������������������

Tornillo estandar con cabeza hexgonal de 5/8"������������������������������������������
���

Detalle 1 (biblioteca)

Detalle 4 (biblioteca)
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acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de piso
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Acabados P.B.

Acb 1
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3
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3

3
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3

3

3

Losa reticular de concreto, con armdo de varilla de
 acero estructural del no. 3 @ 10 cm.
Firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, de 4 cm 
de espesor, acabado pulido, con entrecalles de 
placa de acero de 1/4".
Muro de concreto con  f´c 250 kg/cm2, grava, 
arena y cemento portland blanco, proporción 3, 2, 
1 e impermeabilizante para concreto marca acriton,
 con armado de varilla estructural del no. 4  @ 15 
cm., el acabado será aparente.
Cristal, sujeto con cancel de acero
Cristal, sujeto a estrutura tubular de aluminio con 
elementos archix-pider
Losa reticular de concreto, con armdo de varilla de
 acero estructural del no. 3 @ 10 cm. con acabado 
aparente
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acabado base

acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de piso

acabado base

acabado final
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indica cambio de acabado de muro
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Acabdos P.A.

Acb 2
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3 Losa reticular de concreto, con armdo de varilla de
 acero estructural del no. 3 @ 10 cm.
Firme de concreto pobre f´c=100 kg./cm2, de 4 cm 
de espesor, acabado pulido, con entrecalles de 
placa de acero de 1/4".
Muro de concreto con  f´c 250 kg/cm2, grava, 
arena y cemento portland blanco, proporción 3, 2, 
1 e impermeabilizante para concreto marca acriton,
 con armado de varilla estructural del no. 4  @ 15 
cm., el acabado será aparente.
Cristal, sujeto con cancel de acero
Cristal, sujeto a estrutura tubular de aluminio con 
elementos archix-pider
Losa reticular de concreto, con armdo de 
varilla de acero estructural del no. 3 @ 10
 cm. con acabado aparente
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acabado final

acabado inicial

indica cambio de acabado de piso

2

3

4

5

1
2

3
4
5

1
2

3
4
5

Acabdos Techos

Acb 3

Capa de impermeabilizante acrílico, marca acriton

B.A.P. B.A.P.

B.A.P. B.A.P.B.A.P.

Relleno de tezontle, con pendiente de 2%

Lechada de cemento, cal, arena, proporción 1-1-4, 
con 5 mm. de espesor

Losa reticular de concreto, con armdo de varilla 
de acero estructural del no. 3 @ 10 cm.
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Apagador

Tomacorriente 200 W

Tablero de control

Interruptor sencillo

Tubería electrica por plafón

Tubería electrica por piso

Salida de luminaria de emergencia en plafón

Salida de luminaria en plafón

Salida de luminaria de emergencia en muro

Salida de luminaria  en muro

Toda la tubería para cableado eléctico es de tubo conduit.

Carga total para operación normal = 8.01 Kw
Carga de iluminación de emergencia= 2.49 Kw

Se requieren dos tableros: 
 NALP - 08 - 4ABFcon interruptor Principal para 70 Amp.
 NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.

Ieb 1

I. Eléctrica 
P.B.Biblioteca
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Apagador

Tomacorriente 200 W

Tablero de control

Interruptor sencillo

Tubería electrica por plafón

Tubería electrica por piso

Salida de luminaria de emergencia en plafón

Salida de luminaria en plafón

Salida de luminaria de emergencia en muro

Salida de luminaria  en muro

Toda la tubería para cableado eléctico es de tubo conduit.

Carga total para operación normal = 8.01 Kw
Carga de iluminación de emergencia= 2.49 Kw

Se requieren dos tableros: 
 NALP - 08 - 4ABFcon interruptor Principal para 70 Amp.
 NALP - 08 - 4ABF con interruptor principal para 70 Amp.
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Las tuberias son de cobre de 2" de diámetro
NOTAS

M Medidor

Valvula de compuerta roscada

Codo de cobre 2" de espesor

Salida de 2" de cobre

Tee de cobre 2" de diámetro

(C.A.C.) Columna de agua Caliente

(C.A.F.) Columna de agua Fria

Llave de salida

Valvula Check columpio roscada

1:75

Ihb 1

Hidraulica 
Biblioteca

Planta Baja Planta Alta
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m

m
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m

m
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m
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m
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Coladera

Codo de 45, 2"

(B.A.S.) Bajada de Aguas Servidas

(B.A.N.) Bajada de Aguas Negras

Salida 2"

Salida 4"

Y Doble  Mixta 4" y 2"

Y Sencilla 2" de diametro

Y  Sencilla 4" de diámetro

Registro de 50 x 70. En profundidades 
mayores a 2 m de 60 x 80

NOTAS

Todas las tuberias son de P.V.C.

Todas las tuberias tienen una pendiente de 2%
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